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Abstrakt 
Diplomová práce ,,Cena stavebního díla z hlediska budoucího uživatele“ je zamena na 
možnosti budoucího uživatele ovlivnit náklady stavebního díla spojené s jeho životním 
cyklem. V práci je vysvtleno co je a emu se vnuje facility management a také životní 
cyklus stavby. Na píklad stavby rodinného domu jsou využity techniky facility 
managementu. Navrženy jsou tyi varianty rodinného domu, pro které jsou vypoítány 
položkové rozpoty, energetické bilance domu a další náklady životního cyklu stavby. 
Na závr této práce jsou jednotlivé varianty porovnány a je nastínno, která z variant je 
pro budoucího uživatele nejvýhodnjší. 
Abstract 
Thesis "Price of construction according to future user point of view" is focused on the 
user's possibilities of the influence of the building value associated with the leife cycle. 
In the thesis explains what is facility management and what is it regarded to and life 
cycle of the building. On the example of building a house techniques are utilized facility 
management. Designed there are four deigned variants for which are calculated itemized 
budgets, the energy consumption of the building and other cost of life cycle of the 
building. At the end of thw work there are these variants compared and the result 
implies which one is the most suitable for a future user. 
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1 ÚVOD A CÍLE 
Cílem diplomové práce je zamit se na cenu a náklady stavebního díla z pohledu 
uživatele. Pesnji eeno pedstavit možnosti budoucího uživatele ovlivovat náklady a 
cenu stavebního objektu bhem jeho životního cyklu. Zárove bude využito inností a 
znalostí facility managementu. 
Nejdíve se práce bude zabývat objasnním základních teoretických pojm, které se 
týkají tématu této diplomové práce. Jedná se napíklad o životní cyklus stavby, cenu 
stavebního díla, facility management a energetickou náronost budovy. 
Další kapitoly práce se budou zabývat konkrétním reálným píkladem. Za tímto úelem 
byla navázána spolupráce s firmou, která bude v této práci vystupovat pod smyšleným 
jménem ABE s.r.o. Jako vstupní informace firma poskytla podklady k projektu 
rodinného domu, který firma bude realizovat. Spolenost ABE s.r.o. nabízí klientm 
komplexní služby v oblasti projekce a realizace devostaveb rodinných dom i 
komerních staveb. V tomto oboru má firma nkolikaleté zkušenosti z USA, kde je 
oblast devostaveb rozvinuta na vysoké úrovni. Firma má velkou znalost technologií 
devostaveb, kterou neustále rozvíjí s ohledem na požadavky moderního bydlení. 
Devostavby navržené touto firmou splují minimáln nízkoenergetický standart, jsou 
však schopni navrhnout a realizovat také energeticky pasivní stavby. Spojením 
moderních technologií a získaných zkušeností nabízí zákazníkm kvalitní a hospodárný 
produkt splující nejvyšší nároky na moderní bydlení 21. století. Firma se nezabývá jen 
devostavbami, ale také zdnými stavbami, rekonstrukcemi, výmnou zdroj vytápní, 
montáží solárních panel apod. 
Na základ výše zmínného projektu rodinného domu budou navrženy další ti varianty 
tohoto objektu z jiných materiál a technologií. Rozdíl mezi jednotlivými variantami 
bude pedevším ve zpsobu zateplení objektu a zpsobu vytápní. Aby byly varianty co 
nejlépe srovnatelné, bude mít každá z nich stejný obestavný prostor a mnit se bude 
jen užitná plocha objektu v závislosti na tlouš
ce obvodových konstrukcí. Konkrétnji 
budou dv varianty navrženy jako devostavby s rámovou konstrukcí z KVH hranol, 
tetí varianta bude devostavba využívající I nosníky Steico a poslední varianta bude 
zdná stavba z tvárnic Porotherm 50 T Profi. Pro všechny varianty bude uvažováno 
stejné umístní stavby a tím pádem i stejné klimatické podmínky, které mohou ovlivnit 
výsledek energetické bilance budovy. Varianta podle projektu firmy ABE s.r.o. by mla 
být realizována na jae roku 2015. To byl také jeden z dvod, pro byl vybrán práv 
tento projekt. 
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Pro jednotlivé varianty se spoítá cena stavby (náklady na poízení), náklady na provoz 
objektu (vytápní, elektrická energie, atd.) a také náklady na údržbu bhem životního 
cyklu stavby. Poizovací cena objekt bude sestavena ve form položkových rozpot 
v cenové hladin firmy ABE s.r.o. Provozní náklady budou kalkulovány na základ 
výsledk energetické náronosti budovy a cen energií, které budou bhem životního 
cyklu stavby zapotebí. Energetická náronost budovy bude spoítána pomocí programu 
PHPP (Passive House Planning Package) od Passivhaus Institut. Tento program je 
nejrozšíenjší plánovací nástroj pro navrhování a optimalizaci nízkoenergetických a 
pasivních dom. Nebudou opomenuty ani náklady na pípadnou likvidaci stavby. 
Jednotlivé varianty budou porovnávány z pohledu investora. V závru této práce bude 
nastínno, která z variant je pro investora nejvýhodnjší, jak z pohledu náklad na 
poízení samotné stavby, tak z pohledu náklad na využívání stavby bhem jejího 
životního cyklu. 
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DEFINOVÁNÍ
PLÁNOVÁNÍ
REALIZACEPROVOZ
LIKVIDACE
2 TEORETICKÁ ÁST A ZÁKLADNÍ POJMY 
 
2.1 Životní cyklus stavby 
Životní cyklus stavby je asové období od vzniku myšlenky na stavbu, která se dále 
mní v zámr, projektování pak následuje realizace stavebního díla, jeho užívání a 
pípadné zmny. Poslední fází životního cyklu stavby je její likvidace. Návaznost 
jednotlivých ástí životního cyklu stavby je uveden na obrázku 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2.1 - asové období životního cyklu stavby 
 
Životní cyklus stavby a životní cyklus projektu stavby mžeme rozdlit do nkolika na 
sebe navazujících fází. Jedná se o fázi pedinvestiní, která zahrnuje innosti iniciování 
a definování. Druhá fáze je fáze investiní, obsahující innosti plánování a realizaci, 
následuje fáze provozní, která zahrnuje provoz objektu. Poslední fází je fáze likvidaní 
a v té se pedpokládá ukonení užívání a likvidace.  
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Obrázek 2.2 - Životní cyklus stavby 
Podobn též [3, s. 37]. 
 
 
2.2 Náklady spojené s životním cyklem stavby 
Vznik každé stavby je podmínn vstupy, a to jak materiálovými, tak i energetickými. 
V prbhu životního cyklu stavby je poteba energie a materiál potebný pro provoz a 
údržbu stavby. V každé fázi životního cyklu je vynaloženo nejen velké množství 
energie, ale také se produkuje nemalé množství odpad a emisí. Všechny tyto 
skutenosti, které mají vliv na životní prostedí, se dají ovlivnit již ped realizací stavby. 
Jde jednak o výbr lokality, kde se mže ovlivnit pipojení objektu na inženýrské sít a 
také se dá ovlivnit zpsob vytápní, který má nejvtší dopad na životní prostedí. Dále 
výbr konstrukního a technického ešení stavby ovlivní nejenom tyto dopady, ale také 
ovlivní fázi užívání v návaznosti na údržbu a správu budovy. Z praxe je všeobecn 
známo, že volba levnjších ešení ve fázi realizace stavby nezanedbateln zvýší náklady 
ve fázi provozní, jak je názorn vidt na obrázku 2.3. 
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NEKVALITNÍ NÁVRH   VYSOKÉ NÁKLADY NA PROVOZ 
 
 
 
 
 
 
KVALITNÍ NÁVRH    NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ 
Obrázek 2.3 - Náklady na provoz stavby 
 
Tento pohled je krátkozraký, protože z ekonomického hlediska je období provozu 
stavby tím nejnáronjším. Celkem ¾ tvoí náklady v období životnosti stavby a z toho 
jedna tetina tvoí náklady na správu a údržbu. Tyto údaje lze vyíst z uvedeného grafu 
na obrázku 2.4.  
Výbrem vhodných konstrukních i stavebn technických ešení a optimálním 
zvolením použitých materiál a instalací (vhodných pokud možno na míru vytvoených 
TZB) rovnž ovlivní délku období v životním cyklu objektu. Každý investor je vázán 
ekonomickou rozvahou stavby, kdy z velké ásti pohlíží na prvotní náklady pro 
realizaci projektu, ale opomíjí ekonomickou stránku provozu, potažmo výnosnost 
stavby. Ideálním stavem již pi realizaci projektu je návrh optimální a ekonomicky 
únosné ešení, které by do budoucna pozitivn ovlivnilo ekonomiku provozní fáze 
stavby.  
Podobn též [3, s. 38]. 
 
  
 
N
sk
p
 
Po
I
L
ákl
up
ehl
do
F
NVE
F
PRO
F
IKV
ady
in. 
ed
bn
ÁZ
ST
ÁZ
VO
ÁZ
IDA
 s
Ty
nos
 té
48%
E 
IN
E 
ZN
E 
N
poj
to
t u
ž 
Í
Í
Í
en
 sk
ve
[3, 
CEL
•IN
•NÁ
•ÚD
•RE
•NÁ
•RE
O
é s
up
den
Ob
s. 3
KO
VE
K
R
KO
K
CY
brá
 re
iny
y 
ráz
9]
VÉ
ST 
LA
ŽBA
N
LA
KL
ze
aliz
 a
v o
ek
. 
 N
I N
DN
STR
DY
AC
k 2
ac
 n
brá
 2.5
6%
Á
Í N
É O
UK
 NA
E
.4 
í, 
ák
zk
 - 
KL
ÁK
PR
CE
 E
- C
uží
lad
u 2
Ná
9%
AD
LA
AV
, M
KO
elk
ván
y, 
.5.
kla
Y 
DY
Y
OD
LO
ov
ím
kte
 
dy
STA
 (C
ER
GIC
é n
 a
ré
 v 
V
EN
NI
KO
14
ák
 lik
 js
pr
14%
BY
A 
ZA
U 
 
lad
vi
ou
b
23%
 B
PO
CE
LIK
y ž
dac
 v 
hu 
ĚH
ÍZ
VI
ivo
í s
tc
živ
EM
EN
DA
tn
tav
hto
otn
 Ž
Í)
CI
ího
by
 s
íh
IV
 ST
 cy
 lz
ku
o c
OT
CEN
NÁ
NÁ
OP
NÁ
NÁ
AV
klu
e 
pin
yk
N
A 
KLA
KLA
RAV
KLA
KLA
BY
 st
roz
ách
lu 
ÍH
POZ
DY
DY
Y
DY
DY
av
dl
 o
sta
O 
EM
 NA
 NA
 NA
 NA
by
it 
bs
vby
CY
KU
 PO
 ÚD
 PR
 LIK
 
do 
aže
 
KL
ŘÍZ
RŽ
OV
VID
3 
ny
U
ENÍ
BU 
OZ
AC
zák
, j
 ST
A 
I
la
sou
AVB
dní
 p
Y
ch
ro
 
 
 
 
 15 
 
Struktura náklad životního cyklu odpovídá jednotlivým fázím životního cyklu: 
 Pedinvestiní a investiní fáze: 
V tchto dvou fázích je nezbytné zabezpeit náklady na poízení stavebního díla. Patí 
zde náklady na projektové a przkumné práce, stavební objekty, provozní soubory, 
pozemky, náklady na umístní stavby, náklady na stroje, zaízení, inventáe, ostatní 
investice, náklady na pípravu a realizaci stavby apod. 
 
 Provozní fáze 
Provozní fáze je nejdelší etapou životního cyklu staveb, a proto je na míst zabývat se jí 
již pi návrhu ešení a zajistit, aby náklady na údržbu a obnovu stavby a náklady na 
provoz byly nastaveny co nejoptimálnji. Do náklad na údržbu a obnovu lze zahrnout 
náklady, které vlastník musí investovat do zajištní obnovy pvodního stavu objektu, 
výmnu opotebovaných konstrukních díl apod. Mezi náklady na provoz patí 
náklady na dodávky energií, tepla, vody a odpadní vody, likvidaci odpadu, servisní 
poplatky, pojištní, ostrahu, bezpenost, úklid, údržbu zelen apod. 
 
 Likvidaní fáze 
V likvidaní fázi hovoíme o nákladech spojených s ukonením životnosti (demolice, 
demontáž, recyklace stavební suti, úprava terénu, apod.).  
Podobn též [10, s. 18-19]. 
 
Obrázek 2.6 - Vývoj náklad v prbhu životního cyklu stavby [4, s. 16]. 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NOVOSTAVBA MÍRNĚ 
OPOTŘEBENÁ 
STAVBA
OPOTŘEBENÁ 
STAVBA
VYSOCE 
OPOTŘEBENÁ 
STAVBA
DEMOLICE
POŘIZOVACÍ NÁKLADY PROVOZNÍ NÁKLADY
UDRŽOVACÍ NÁKLADY NÁKLADY NA ODSTRANĚNÍ
  
2.
In
na
na
 
 
 
 
 
 
 
 
STAV
SML
3 
ves
pro
op
DOK
EB
SOUH
POP
STA
U
ROZ
ZADÁ
to
st
ak 
UME
NÍ 
RN
TÁ
VEB
VN
PO
VA
Ce
r a
o o
sna
O
INVE
N
PO
NÝ
VK
N
Í C
NAB
ČE
CÍ D
ZHO
na
 zh
dli
ží
br
STO
TA
VO
 R
OV
Í ZA
EN
ÍD
CEN
T, K
O
TO
 st
oto
šný
, ab
áze
R
CE
LE
OZ
Á C
KÁ
A
KO
A
AL
KU
VIT
av
vi
. Z
y j
k 
 PR
NÍ 
PO
EN
ZK
VÁ
KU
ME
EL
eb
tel 
ho
eh
2.7
O 
(DS
ČET
A 
Y
 
LA
NT
n
jso
tov
o in
 - C
P)
CE
AC
ího
u 
ite
ve
en
SML
E
 d
hla
l s
sti
a s
OU
íla
vn
e s
ní
 
tav
VA
 z
ím
naž
 ná
 
 
 
 
 
 
eb
Po
 O
 po
i p
í d
kla
 
 
 
níh
dob
 DÍ
hl
ost
os
dy
o 
n
16
LO
ed
av
áhn
 by
díla
 té
 
 (SO
u 
am
ou
ly
 z
ž [1
D
in
i p
t c
 co
 po
1,
)
ve
i 
o m
 ne
hle
 s. 
sto
vý
ož
jni
du
90
ra
sta
ná
žší
 zh
] 
 a
vb
 ne
.  
oto
STA
 zh
. J
jvy
vit
VE
ot
eji
šš
ele
BN
ov
ch 
ího
 a 
REALI
ÍH
ite
po
 zi
inv
ZA
O O
le
hle
sku
es
CE
BJ
 
d 
 a 
tora
 
EK
na 
inv
.  
TU
ce
es
nu
tor
 je
 se
 
 
 17 
 
2.4 Položkový rozpoet 
Výše poizovacích náklad stavby, tedy cena stavebního díla se vtšinou stanovuje 
rozpotem. Pokud jde o stanovení ceny stavby z hlediska investora, praktikuje se 
souhrnný rozpoet. Pro jednotlivé stavební objekty stavby se sestavují položkové 
rozpoty. Položkový rozpoet nejastji oceuje dodavatel stavby pro investora. 
 
 
Postup pro sestavení položkového rozpotu: 
 
- Sestavení výkazu výmr 
- Ocenní výkazu výmr cenami katalog 
- Souinem výmry a jednotkové ceny u každé položky se získávají základní 
náklady 
- Souasn se u každé položky vypoítává hmotnost; celková hmotnost prací 
HSV a celková hmotnost jednotlivých emeslných obor PSV slouží pro 
výpoet pesunu hmot 
- Výpoet základních náklad jednotlivých stavebních díl 
- Rekapitulace základních náklad HSV a PSV 
- Výpoet a rekapitulace vedlejších rozpotových náklad 
- Krycí list rozpotu stavebního objektu se základními údaji a výslednou 
rozpotovou cenou.  
[11, str. 115] 
 
 
 
Ukázka položkového rozpotu: 
 
P.. 
. 
položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Díl: 1 Zemní práce     13 786,22 
1 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, pemístní do 50 m m3 73,12500 78,14 5 713,99 
2 132101101 Hloubení rýh šíky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 m3 25,99000 310,59 8 072,23 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání     167 726,25 
3 273313621 Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25) m3 4,79850 2 860,44 13 725,82 
4 273321118 
Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 
30/37 m3 12,45000 2 927,17 36 443,27 
5 274321311 Železobeton základových pas C 16/20 (B 20) m3 25,92500 2 773,55 71 904,28 
6 274351215 Bednní stn základových pas - zízení m2 62,70000 356,40 22 346,28 
7 274351216 Bednní stn základových pas - odstranní m2 62,70000 70,36 4 411,57 
9 28375463 
Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 
80mm m2 48,84075 184,00 8 986,70 
10 31390009.A Sí svaovaná d 5,0 oka 100/100 KD35 m2 136,95000 72,35 9 908,33 
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2.5 Facility management   
Facility management je relativn nový obor, který ovšem ve zjednodušené podob 
existuje relativn dlouho. Tento druh managementu se vyvinul z disciplín, které známe 
jako hospodáská správa, správa budovy a správa majetku. Tyto innosti jsou základem 
dnešního facility managementu. Vlastní innosti tohoto oboru jsou však dnes významn 
širší a krom technické oblasti správy majetk obsahuje do mnoha oblastí nás všech. 
Facility management je integrované ízení inností v rámci organizace vedoucí k 
zajištní a rozvoji sjednaných služeb (podprných služeb), které podporují a zvyšují 
efektivitu vlastní základní innosti. 
Facility management pokrývá a sluuje velmi širokou škálu proces, služeb, inností a 
zaízení. Rozhraní mezi základními innostmi a podprnými službami je stanoveno 
individuáln každou jednotlivou organizací. Souvislosti mezi FM službami a ostatními 
podprnými službami jsou znázornny na obrázku 2.8. 
Efektivní facility management: 
 Podporuje integraci proces rzných služeb 
 Zjednodušuje vazby mezi strategickou, taktickou a provozní úrovní 
 Zajiš
uje stálou komunikaci (zdola nahoru a naopak v rámci organizace) 
 Rozvíjí a kultivuje vztahy a partnerství mezi klienty/koncovými uživateli a 
dodavateli/poskytovali služeb 
 Podporuje propojení mezi historickými skutenostmi, stávajícím stavem a 
budoucími požadavky. 
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Rozsah facility managementu 
Všechny podprné služby 
Facility služby 
Ostatní podprné služby 
Další podprné innosti 
Facility management Ostatní modely ízení 
 
Základní innosti 
Facility procesy 
Majetek/zaízení Služby/innosti 
 
Obrázek 2.8 - Rozsah facility managementu 
 
 
Rozdlení facility managementu 
Oblast Facility managementu mže být seskupena podle požadavk klienta, a ty mohou 
být souhrnn zaazeny do dvou hlavních skupin. 
 Prostor a infrastruktura - tzv. "Tvrdé služby"  
Správa prostor, využití prostor, správa a optimalizace pracovišt, technická 
správa budov, energetická správa, odpadové hospodáství, vnitní a venkovní 
úklid. 
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Klient 
Zákazník 
Uživatel 
Interní 
a/nebo 
Externí 
ZÁKLADNÍ INNOSTI PODPRNÉ INNOSTI 
ZÁKLADNÍ AKTIVITY FACILITY SLUŽBY 
 Lidé a organizace - tzv. "Mkké služby" 
Zdraví, hygiena, bezpenost a ochrana, interní služby - stravování, recepní 
služby, správa zasedacích místností, sekretáské služby atd., ICT. Interní 
logistika - tiskové a kopírovací služby, archivní služby, interní pošta, zásilková 
služba, dopravní služby, autoprovoz atd. 
 
Zamením se na požadavky je zdraznna klientská orientace Facility managementu. 
Obrázek 2.9 znázoruje model facility managementu, který poskytuje integrovaný 
pracovní rámec. Popisuje, jak facility management podporuje základní innosti 
organizace. Zabývá se vztahem mezi požadavky a dodávkou a pedstavuje rzné úrovn 
možných vazeb facility managementu. 
Pro úspšné zajištní požadovaných výsledk musí být facility management úzce sladn 
s posláním a vizí organizace a jejích cíl. Z tohoto dvodu facility management psobí 
na hlavních úrovních: strategické, taktické a provozní. Podobn též [7]. 
 
 
Obrázek 2.9 – Model facility managementu 
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2.6 Energetická náronost budovy 
Nároností budovy z hlediska spoteby energií na její provoz se po implementaci do 
eské legislativy evropské smrnice EPBN II 2010/31/EU o energetické náronosti 
budov zabývá prkaz energetické náronosti budovy (PENB), oznaovaný nkdy také 
jako energetický štítek, který má jednoduchou funkci. íká nám, kolik spotebuje daná 
budova pi svém provozu energie – na vytápní, vtrání a chlazení, ohev teplé vody i 
osvtlení. Každému lovku (investorovi, nájemníkovi, úedníkovi aj.) pak staí jen 
prostudovat tento dokument, aby jistil, zda je daná stavba hospodárná, anebo naopak 
zda její provoz je velice nákladný. Na základ energetického štítku se mže odvíjet 
napíklad prodejní cena nemovitosti i výše nájmu. 
PENB má jako jeden z výstup kolá tzv. energonositel. Z nho lze zjistit 
pedpokládanou spotebu elektiny, plynu, pípadn také dalších paliv, nap. biomasy. 
Kolá energonositel také ukazuje množství využité energie zdarma, jako je tepelná 
energie zem nebo venkovního vzduchu u tepelných erpadel, pípadn solární energie 
u termických kolektor nebo fotovoltaických lánk. Pro výpoet náklad na objekt za 
rok staí vzít cenu za kWh jednotlivých energonositel a kolá jimi penásobit. Prkaz 
zahrnuje veškeré energie, které lze ovlivnit architektonickým a inženýrským návrhem 
stavebního díla, tedy vytápní, pípravu teplé vody, vtrání, chlazení, úpravu vlhkosti a 
umlé osvtlení. Prkaz nezahrnuje napíklad tzv. zásuvkovou elektinu, tedy teba 
kolik elektrických pístroj je v objektu, dále energii spotebovanou mimo budovu, tedy 
nap. ohev vody venkovního bazénu nebo venkovní osvtlení na parkovišti.  
Ukazatele energetické náronosti budovy v PENB: 
a. Celková dodaná energie za rok 
b. Neobnovitelná primární energie za rok 
c. Celková primární energie za rok 
d. Dílí dodané energie pro technické systémy vytápní, chlazení, vtrání, 
úpravu vlhkosti vzduchu, pípravu teplé vody a osvtlení za rok 
e. Prmrný souinitel prostupu tepla 
f. Souinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici 
g. Úinnost technických systém 
 
Podobn též [1, s. 8]. 
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Obrázek 2.10 - Vzorový prkaz energetické náronosti budovy 
Podobn též [1, s. 8]. 
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2.7 Software pro výpoet a optimalizaci energetické 
náronosti budovy 
Na trhu existuje mnoho softwaru pro výpoet tepelných ztrát a celkové energetické 
náronosti budov. V této práci bude využito programu PHPP – PASSIVE HOUSE 
PLANNING PACKAGE. Jedná se o celoevropsky nejpoužívanjší nástroj pro návrh 
pasivních dom. I když PHPP bylo vyvinuto speciáln jako návrhový nástroj pro 
pasivní domy, lze jej využít i pro jiné typy budov a rekonstrukce. Program je jednoduše 
strukturovaný návrhový nástroj v prostedí tabulkového editoru (MS Excel, 
OpenOffice). Energetickou bilanci pasivního a nulového domu lze v tomto softwaru 
urit s pesností +/- 0,5 kWh/(m2a). Pesnost výpot poteby tepla na vytápní, 
chlazení, primární energie i letního pehívání, ovilo velké množství mení. 
Software PHPP obsahuje nástroje pro: 
 Výpoet souinitel U stavebních prvk s velkým množstvím tepelné izolace 
 Výpoet energetické bilance (klimatické data pro 11 míst v R) 
 Návrh ízeného vtrání 
 Výpoet topné zátže 
 Výpoet etnosti letního pehívání objektu 
 Další užitené nástroje pro spolehlivý návrh pasivních dom 
 
 
Obrázek 2.11 - Ukázka programu PHPP 
 
 24 
 
2.8 Rozpotovací software 
Pro vytvoení rozpot jednotlivých variant v této práci bude požit software 
BUILDpowerS, který využívá cenových soustav RTS DATA od firmy RTS a.s.  
BUILDpower S je ucelený stavební informaní systém, který zajiš
uje podporu pi 
ízení stavebních zakázek. Obecn zastešuje innosti obchodu, oceování nabídek, 
výrobní pípravy, realizace a controlling stavby. Systém pracuje propojen ve dvou 
zdánliv oddlených liniích, a to cen a náklad, jinak eeno ve dvou rzných 
dimenzích „ve svt cen“ a „ve svt náklad“. 
Tvorba položkových rozpot je podpoena cenovou soustavou RTS DATA. Tato 
databáze, pedstavuje kompletní soubor informací z oblasti stavebnictví a umožuje 
sestavení nabídkové ceny prostednictvím položek v aktuální cenové hladin nebo 
optimalizací ceny na výslednou hodnotu. Stanovení pedpokládaných výrobních 
náklad díla je základním pedpokladem pro úspšnou realizaci. Nastavením ceny 
zdroj (materiál/stroje/mzdy/subdodávky), zmnou jejich skladby a množství v 
kombinaci s firemním kalkulaním vzorcem dostáváte výslednou kalkulovanou cenu 
položky, respektive celé zakázky. asový rámec výstavby vetn rekapitulace 
finanních prostedk je bžnou souástí nabídky. Grafické zpracování harmonogramu 
pak usnaduje investorovi orientaci v innostech spojených s realizací díla. Samotná 
realizace je pak podpoena erpáním smluvního rozpotu. Podobn též [8]. 
Akciová spolenost RTS je eský producent kvalitních softwarových informaních 
systém, technických, ekonomických a inženýrských služeb, které v komplexu vytváí 
nástroje pro podporu, plánování, organizování, kontrolování, vedení a personalistiku 
(management) podnikatelských subjekt.  Její produkty a služby jsou urené široké 
skupin odbratel s drazem na stední a velké spolenosti z oblasti prmyslové, 
stavební a obchodní innosti. Samostatnou kapitolou je celá škála produkt a služeb 
orientovaných na investory.  Podobn též [9]. 
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3 VARIANTY NÁVRHU STAVEBNÍHO OBJEKTU 
V této kapitole, která je vnována praktické ásti mé diplomové práce se budu zabývat 
návrhem tí variant rodinného domu, které budou vycházet z pvodního návrhu 
rodinného domu firmy ABE s.r.o.. Poté budu vypracovávat pro jednotlivé varianty 
rozpoty, které budou sestaveny v programu BUILDpowerS. Posledním krokem v této 
kapitole bude vypracovat pomocí programu PHPP energetickou bilanci jednotlivých 
variant.  
Na základ informací, které tmito návrhy a výpoty získám, se budu v další kapitole 
zabývat posuzováním jednotlivých variant z pohledu budoucího uživatele. 
 
3.1  Návrh jednotlivých variant 
Jako vstupní informace bude sloužit projektová dokumentace rodinného domu, který 
bude pro svého zákazníka realizovat firma ABE s.r.o. Stavba by mla probíhat v roce 
2015. Na základ projektu tohoto rodinného domu budou navrženy další ti odlišné 
varianty provedení a to za tchto podmínek: umístní stavby, pdorysné a dispoziní 
uspoádání se nebude mnit oproti pvodnímu projektu. K hlavním zmnám dojde ve 
zpsobu zateplení a vytápní objektu. Ti varianty vetn pvodní budou navrženy jako 
devostavby a poslední varianta bude uvažována jako zdný dm.  
 
3.2  Základní informace o návrhu rodinného domu 
Jako vstupní varianta, od které se budou ostatní varianty odvíjet, byl zvolen 
jednopodlažní nepodsklepený rodinný dm o jedné bytové jednotce s kapacitou 4 osoby 
o zastavné ploše 118,80 m2, s navazující nekrytou terasou o ploše 20,25 m2. Kolem 
domu je navržen okapový chodník z kaírku o ploše 20,5 m2. Rodinný dm je navržen 
na pozemku investora, na parcele . 261/22, která leží v katastrálním území obce Horní 
Bludovice. Tato obec se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Karviná. 
Z dvod absence veejné kanalizace v blízkosti budoucí stavby, budou splaškové vody 
z rodinného domu odvádny splaškovou kanalizaní pípojkou v délce 1,25m do 
domovní OV se vsakovací jímkou, pro které bylo vydáno územní rozhodnutí o 
umístní stavby .j. SSSÚ/1151/014-8 s nabytím právní moci dne 18.3.2014. Deš
ové 
vody ze stechy budoucího objektu a jeho pilehlých zpevnných ploch budou svedeny 
deš
ovou kanalizací délky 40m do vsakovací jímky na pozemku stavebníka. Vodovodní 
pípojka bude napojena na vodovodní ad, kde bude také ukonena ve vodomrné 
šacht. Odtud bude veden vnjší domovní vodovod až k rodinnému domu v celkové 
délce 120,6 m. Na pozemku stavebníka se nachází stávající pilí HDS (pojistková 
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skí), na který bude v rámci stavby provedeno napojení domovního venkovního 
rozvodu elektrické energie. Projektová dokumentace je zpracována pro ohlášení stavby 
dle pílohy . 5 k novele vyhlášky . 499/2006 Sb.  
Pdorysný tvar domu je obdélník o rozmrech 14,21 x 8,36 m a zastavné ploše 118,80 
m2. Zastešení domu je navrženo plochou stechou o sklonu 2°. Stecha bude ze tí stran 
krytá atikou. Fasáda domu bude bílá nebo svtle hndá kombinovaná s devným 
obkladem. Výpln otvor budou plastové bílé, pípadn s šedou fólií.  
Vstup do domu je situován ze severovýchodní strany. Na zádveí navazuje chodba, ze 
které je vstup do dvou dtských pokoj, ložnice s pracovním koutem, technické 
místnosti s WC, do koupelny s WC a do prostoru obývacího pokoje s kuchyským a 
jídelním koutem. Mimo chodbu jsou všechny místnosti osvtleny a vtrány pirozen 
okny. Orientace dtských pokoj, ložnice a obývacího pokoje je na jihozápad. Kuchy 
s jídelnou jsou orientovány na severovýchod a severozápad. Koupelna s WC a technická 
místnost s WC jsou orientovány na severovýchod, pracovní kout na jihovýchod. 
Z obývacího pokoje je vstup na nekrytou terasu. V následující tabulce jsou uvedeny 
nejdležitjší rozdíly jednotlivých variant. 
 
Tabulka 3.1 – Rozdíly v návrhu jednotlivých variant 
NÁZEV VARIANTY ZÁKLADY ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁL 
VARIANTA 1 –  
PŮVODNÍ PROJEKT 
ŽB PÁSY STROPNÍ VYTÁPĚNÍ 
HEATFLOW 
FOUKANÁ IZOLACE 
STEICO 
VARIANTA 2 - DIFŮZNĚ 
UZAVŘENÁ FASÁDA 
ŽB DESKA TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ 
VYTÁPĚNÍ + TEPELNÉ 
ČERPADLO (VZDUCH - 
VODA)  
MINERÁLNÍ VATA, 
POLYSTYRÉN EPS 70 F 
VARIANTA 3 - 
PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 
ŽB PILOTY TEPELNÉ ČERPADLO 
(VZDUCH - VODA) 
TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ 
+ REKUPERACE 
KONOPÍ - HOCK 
VARIANTA 4 - POROTHERM ŽB DESKA TEPELNÉ ČERPADLO 
(VZDUCH - VODA) 
TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ 
+ REKUPERACE 
HYDROFOBIZOVANÁ 
MINERÁLNÍ VATA 
ZABUDOVANÁ V 
TVÁRNICI 
 
Výkresová dokumentace pro rodinný dm je uvedena v píloze . 9, na stran . 
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3.3 Varianta I – konstrukní, materiálové a technické ešení 
Rodinný dm je navržen jako nízkoenergetická devostavba s difúzn uzavenou 
fasádou. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zastešený plochou stechou. 
Konstrukní systém je podélný. 
Objekt bude založen na podélných základových pásech tl. 300mm, založených do 
nezámrzné hloubky. Na základové pásy bude pín uložena konstrukce podlahy 1.NP. 
Podlaha bude provedena jako devná konstrukce z hranol KVH 60x240 mm v osové 
vzdálenosti 625mm. Pod touto konstrukcí budou rovnobžn na nosníky podlahy 
impregnované lat 40x100 mm. Ze spodní strany bude pod nosníky podlahy natažena 
difuzní fólie, zafixovaná latmi 60x40mm, které budou tvoit rošt pro spodní záklop 
z cementotískových desek tl. 10mm, bude sloužit také jako odvtrávací mezera tl. 60 
mm. Mezi nosníky podlahy bude provedena foukaná izolace Steico Zell tl. 240 mm, jak 
je uvedeno na obrázku 3.1. Ze strany interiéru budou nosníky zaklopeny deskou OSB tl. 
22 mm, na kterou bude uložena kroejová izolace z devovláknitých desek v celkové 
tlouš
ce 60mm. Na ni bude uložena deska OSB tl. 22 mm jako roznášecí vrstva pod 
finální nášlapnou vrstvou (laminátová plovoucí podlaha + mirelon, keramická dlažba + 
hydroizolaní strka). Skladba podlahy je uvedena také v tabulce 3.2. 
 
Obrázek 3.1 - Detail skladby podlahy pro variantu I 
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Tabulka 3.2 – Skladba podlahy varianty I 
SKLADBA PODLAHY 
LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA + MIRELON (KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA) TL DO 13 mm 
DESKA OSB TL. 22 mm 
DŘEVOVLÁKNITÁ KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 60 mm STEICO THERM 
DESKA OSB TL. 22 mm 
KONSTRUKCE PODLAHY Z KVH HRANOLŮ 60x240 mm (rozteč 625 mm)+ IZOLACE STEICO ZELL TL. 240 mm 
DIFUZNÍ FÓLIE 
IMPREGNOVANÉ LATĚ 40x60 mm á 500 mm (ODVĚTRÁVANÁ MEZERA 60 mm, KOLMO NA STROPNICE) 
CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 10 mm 
IMPREGNOVANÉ LATĚ 40x100 mm á 1000 mm (SMĚR ROVNOBĚŽNĚ SE STROPNICEMI PODLAHY) 
 
Svislé obvodové konstrukce, které jsou uvedeny na obrázku 3.2, budou provedeny jako 
devné ze sloupk KVH 60x140mm v osové vzdálenosti 625 mm. Z vnjší strany 
budou sloupky opláštny devovláknitou izolaní deskou Steico protect tl. 100 mm, na 
kterou se nanese omítkový systém Sto Therm Wood tl. 7 mm. Sloupková konstrukce 
bude zateplena foukanou izolací Steico tl. 140 mm. Z vnitní strany bude sloupková 
konstrukce opláštna deskami OSB P+D s pelepenými spoji tl. 12 mm (funkce 
parobrzdy). Ze strany interiéru bude provedena pedstna z devných latí 60x40mm, 
mezi které bude uložena minerální vlna tl. 60 mm. Povrch stn bude z desek SDK 
(RED) tl. 12,5mm. Skladba obvodových stn je uvedena v tabulce 3.3. 
 
 
Obrázek 3.2  - Detail obvodové konstrukce pro variantu I 
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Tabulka 3.3 – Skladba obvodové stny varianty I 
SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY 
OMÍTKOVÝ SYSTÉM STO THERM WOOD TL. 7mm 
DŘEVOVLÁKNITÉ IZOLAČNÍ DESKY STEICO PROTECT TL. 100 mm 
KVH 140x60 mm (á 625 mm) + FOUKANÁ IZOLACE STEICO ZELL TL. 140 mm 
DESKA OSB TL. 12 mm S PŘELEPENÝMI SPOJI 
KVH 60x40 mm (rozteč 625 mm) + IZOLACE KNAUF CLASSIC TL. 60 mm 
SDK RED TL. 12,5 mm 
 
Stešní konstrukce, která je vykreslena na obrázku 3.3, bude z devných hranol KVH 
60x240 mm v osové vzdálenosti 625 mm uložených na obvodové konstrukce v píném 
smru a ve sklonu 2°. Prostor mezi stešními nosníky bude zafoukán izolací Steico Zell 
tl. 240 mm. Ze strany interiéru bude izolace chránna OSB deskami o tlouš
ce 12 mm 
s pelepenými spoji. Podhled 1.NP bude ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm (RED) 
kotvených do hliníkového rastru zavšeného na stešní konstrukci. Ze strany stešní 
krytiny bude na stešní nosníky natažena difuzní fólie zafixovaná latmi 40x60 mm 
(odvtrávaná mezera tl. 60 mm), na které bude ukotveno plnoplošné bednní z desek 
OSB tl. 25 mm. Na bednní bude uložena separaní geotextílie a krytina bude z PVC 
pás. Atika bude provedena ze tí stran jako sloupková konstrukce z KVH hranol 
60x140 mm s opláštním stejným jako fasáda. U atiky a ukonení stechy v míst okapu 
je nutno dbát na odvtrání stešního plášt. Skladba stechy je uvedena v tabulce 3.4. 
 
Obrázek 3.3 - Detail konstrukce stechy pro variantu I 
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Tabulka 3.4 – Skladba stechy varianty I 
SKLADBA STŘECHY 
KRYTINA - HYDROIZOLAČNÍ PÁS PVC PLNOPLOŠNĚ LEPENÁ K PODKLADU + PZn OPLECHOVÁNÍ 
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 
DESKA OSB 3 TL. 25 mm 
LATĚ 40x60 mm (ODVĚTRÁVANÁ MEZERA TL. 60 mm) 
DIFUZNÍ FÓLIE 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Z KVH HRANOLŮ 60x240 mm (á 625 mm) + FOUKANÁ IZOLACE STEICO ZELL  
TL. 240 mm 
DESKA OSB 3 TL. 12 mm S PŘELEPENÝMI SPOJI 
ZAVĚŠENÝ PODHLED Z DESEK SDK RED (V KOUPELNĚ GREEN) TL. 12,5 mm, RASTR Z CD PROFILŮ 
 
Píky budou z hranol KVH 100x60 mm v osové vzdálenosti 625 mm, mezi které bude 
uložena minerální vlna tl. 100 mm. Z obou stran bude konstrukce zaklopena deskami 
SDK tl. 12,5 mm (RED). 
Oplechování stavby bude z titanzinkového plechu (okapový systém, parapety, atd.). 
V koupelnách a v kuchyni budou provedeny keramické obklady dle pání investora. Pod 
obklady bude provedena hydroizolaní strka. Vnjší výpln otvor budou provedeny 
z plastových profil. Ze severní strany objektu budou okna dodána s izolaním 
trojsklem, z jižní strany s izolaním dvojsklem. Souinitel prostupu tepla celého 
výrobku bude max. 0,78 W/m2.K. Vnitní dvee budou devné - dýha (nap.SAPELLI) 
do obložkových zárubní. 
Vnitní instalace budou zahrnovat rozvody pitné vody s ohevem TUV pomocí 
elektrických prtokových ohíva. Rozvody budou provedeny jako plastové z potrubí 
PPR PN 20, zaizovací pedmty a baterie budou vybrány stavebníkem dle vlastního 
ešení interiéru. Rozvody splaškové kanalizace budou provedeny plastové (HT, KG) 
s odvtráním pes stechu objektu. Vytápní objektu bude zajištno pomocí stropního 
vytápní systémem Heatflow. Tento systém se instaluje nad SDK podhled. Technologie 
Heatflow vysílá infrazáení s vlnovou délkou vhodnou k následné akumulaci celé 
konstrukce a vytváí efekt podlahového vytápní. Vnitní elektroinstalace bude ešena 
klasickými zásuvkovými a svtelnými rozvody kabely CYKYLo s krytím dle provozu 
místnosti a venkovního prostedí. 
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3.4  Varianta II – konstrukní, materiálové a technické ešení  
Jako druhá varianta rodinného domu vycházející z pvodní varianty, byla navržena 
devostavba se zmnnými skladbami nosných stn, podlahy a stechy. Dále se zmnil 
zpsob založení stavby a také zpsob vytápní objektu. Dm bude postaven na 
železobetonové základové desce a bude vytápn pomocí teplovodního podlahového 
vytápní v kombinaci s tepelným erpadlem (vzduch – voda). Stavba by mla splovat 
požadavky pro nízkoenergetickou stavbu. 
 
Objekt bude založen na základové desce tl. 150 mm. Na základovou desku, která bude 
opatena jednou vrstvou asfaltového nátru a jednou vrstvou pás z oxidovaného 
asfaltu, bude uložena konstrukce podlahy 1.NP. Jako tepelná izolace bude sloužit 
polystyrén EPS 100Z tl. 100 mm kladený ve dvou vrstvách. Teplovodní podlahový 
systém vytápní bude položen na reflexní fólii a zalit anhydritovou smsí v tl. 50 mm. 
Na ni bude uložena finální nášlapná vrstva (laminátová plovoucí podlaha + mirelon, 
keramická dlažba + hydroizolaní strka). Skladba podlahy je uvedena v tabulce 3.5 a 
na obrázku 3.4. 
 
Obrázek 3.4 - Detail skladby podlahy pro variantu II 
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Tabulka 3.5 – Skladba podlahy varianty II 
SKLADBA PODLAHY 
LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA + MIRELON (KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA) TL DO 13 mm 
ANHYDRITOVÁ LITÁ SMĚS S TEPLOVODNÍM PODLAHOVÝM TOPNÝM SYSTÉMEM TL. 50 mm 
REFLEXNÍ FÓLIE 
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z TL. 100 mm (KLADEN VE DVOU VRSTVÁCH) 
HI VRSTVA (ASFALTOVÝ PÁS DEKGLASS G200 S40 + ASFALTOVÁ SUSPENZE SA) 
ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA 
 
Nosným prvkem obvodových stn v této variant jsou navrženy devné sloupky KVH 
60x140 mm v osové vzdálenosti 625mm. Z vnjší strany budou sloupky opláštny 
deskami OSB tl. 12 mm na, kterou bude proveden kontaktní zateplovací systém 
s izolantem z polystyrénu EPS 70 F tl. 100 mm se silikonovou omítkou o velikosti zrna 
1,5 mm. Mezi sloupky nosné konstrukce bude vložena izolace tl. 140mm z minerální 
vlny. Z vnitní strany bude sloupková konstrukce opláštna deskami OSB tl. 12 mm 
s pelepenými spoji (funkce parobrzdy). Z interiérové strany je navržena pedstna 
z devných latí 40x40mm, mezi které bude uložena minerální vlna tl. 40mm. Povrch 
stn bude z desek SDK (RED) tl. 12,5mm. Skladba obvodových stn je uvedena 
v tabulce 3.6 a obrázku 3.5. 
 
 
Obrázek 3.5 - Detail obvodové konstrukce pro variantu II 
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Tabulka 3.6 – Skladba obvodové stny varianty II 
SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY 
OMÍTKOVÝ SYSTÉM STO THERM TL. 7mm 
POLYSTYREN EPS 70 F TL. 100 mm 
DESKA OSB TL. 12 mm 
KVH 140x60 mm + IZOLACE Z MW ISOVER 140 mm 
DESKA OSB TL. 12 mm S PŘELEPENÝMI SPOJI 
LATĚ 40 mm + IZOLACE Z MW ISOVER TL. 40 mm 
SDK RED TL. 12,5 mm 
 
Konstrukce stechy je navržena z devných hranol KVH 60x240 mm v osové 
vzdálenosti 625 mm uložených na obvodové konstrukce v píném smru a ve sklonu 
2°. Prostor mezi stešními nosníky bude vyplnn minerální vatou tl. 240 mm. Ze strany 
stešní krytiny bude na stešní nosníky natažena difuzní fólie zafixovaná latmi 40x60 
mm (odvtrávaná mezera tl. 60 mm), na které bude ukotveno plnoplošné bednní 
z desek OSB tl. 25 mm. Na bednní bude uložena separaní geotextílie a krytina bude 
z PVC pás. Atika bude provedena ze tí stran jako sloupková konstrukce z KVH 
hranol 60x140 mm s opláštním stejným, jako fasáda. U atiky a ukonení stechy 
v míst okapu je nutno dbát na odvtrání stešního plášt. Ze strany interiéru bude 
izolace podbitá OSB deskami tl. 12 mm s pelepenými spoji. Podhled 1.NP bude ze 
sádrokartonových desek tl. 12,5 mm (RED) kotvených do hliníkového rastru 
zavšeného na stešní konstrukci. Návrh skladby stechy pro variantu II je uvedena 
v tabulce 3.7 a na obrázku 3.6. 
 
Obrázek 3.6 - Detail konstrukce stechy pro variantu II 
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Tabulka 3.7 – Skladba stechy varianty II 
SKLADBA STŘECHY 
KRYTINA - HYDROIZOLAČNÍ PÁS PVC PLNOPLOŠNĚ LEPENÁ K PODKLADU + PZn OPLECHOVÁNÍ 
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 
DESKA OSB 3 TL. 25 mm 
LATĚ 40x60 mm (ODVĚTRÁVANÁ MEZERA TL. 60 mm) 
DIFUZNÍ FÓLIE 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Z KVH HRANOLŮ 60x240 mm (á 625 mm) + IZOLACE Z MW ISOVER TL. 240 mm 
DESKA OSB 3 TL. 12 mm S PŘELEPENÝMI SPOJI 
ZAVĚŠENÝ PODHLED Z DESEK SDK RED (V KOUPELNĚ GREEN) TL. 12,5 mm, RASTR Z CD PROFILŮ 
 
Píky budou z hranol KVH 100x60 mm v osové vzdálenosti 625 mm, mezi které bude 
uložena minerální vlna tl. 100 mm. Z obou stran bude konstrukce zaklopena deskami 
SDK tl. 12,5 mm (RED). 
Oplechování stavby bude z titanzinkového plechu (okapový systém, parapety, atd.). 
V koupelnách a v kuchyni budou provedeny keramické obklady dle pání investora. Pod 
obklady bude provedena hydroizolaní strka. Vnjší výpln otvor budou provedeny 
z plastových profil. Ze severní strany objektu budou okna dodána s izolaním 
trojsklem, z jižní strany s izolaním dvojsklem. Souinitel prostupu tepla celého 
výrobku bude max. 0,78 W/m2.K. Vnitní dvee budou devné - dýha (nap.SAPELLI) 
do obložkových zárubní. 
Vnitní instalace budou zahrnovat rozvody pitné vody. Rozvody budou provedeny jako 
plastové z potrubí PPR PN 20, zaizovací pedmty a baterie budou vybrány 
stavebníkem dle vlastního ešení interiéru. Rozvody splaškové kanalizace budou 
provedeny plastové (HT, KG) s odvtráním pes stechu objektu. Vytápní objektu bude 
zajištno pomocí teplovodního podlahového vytápní v kombinaci s tepelným 
erpadlem vzduch – voda, které zajistí také ohev TUV v zásobníku vody VIH RW 300. 
Vnitní elektroinstalace bude ešena klasickými zásuvkovými a svtelnými rozvody 
kabely CYKYLo s krytím dle provozu místnosti a venkovního prostedí. 
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3.5  Varianta III – konstrukní, materiálové a technické ešení  
Tato varianta rodinného domu se liší oproti ostatním variantám hlavn použitím I 
nosník Steico, konopné izolace a provtrávanou fasádou domu. Dále se zmnily 
skladby stechy, podlahy a také zpsob založení a vytápní objektu. Tato varianta poítá 
se založením objektu na železobetonových pilotech a vytápním pomocí tepelného 
erpadla (vzduch-voda) s využitím rekuperace vzduchu. Tato varianta by mla splovat 
požadavky pro pasivní dm. 
Objekt bude založen na mikropilotech založených do nezámrzné hloubky. Na 
mikropilotech bude uložena konstrukce podlahy 1.NP. Podlaha bude provedena jako 
devná konstrukce z I nosník Steico SJ 60x300 mm. Ze spodní strany bude pod 
nosníky podlahy natažena difuzní fólie, zafixovaná latmi 60x40mm kolmo na nosníky, 
které budou tvoit rošt pro spodní záklop z cementotískových desek tl. 10mm a bude 
sloužit také jako odvtrávací mezera tl. 60 mm. Pod touto konstrukcí budou rovnobžn 
na nosníky podlahy impregnované lat 40x100 mm. Mezi nosníky podlahy bude 
vložena konopná izolace Hock tl. 300 mm. Ze strany interiéru budou nosníky zaklopeny 
deskou OSB tl. 22 mm, na kterou bude uložena kroejová izolace z devovláknitých 
desek v celkové tlouš
ce 60mm. Na ni bude uložena deska OSB tl. 22 mm jako 
roznášecí vrstva pod finální nášlapnou vrstvou (laminátová plovoucí podlaha + mirelon, 
keramická dlažba + hydroizolaní strka). Skladba podlahy je uvedena v tabulce 3.8 a 
pro názornost vykreslena na obrázku 3.7. 
 
Obrázek 3.7 - Detail skladby podlahy pro variantu III 
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Tabulka 3.8 – Skladba podlahy varianty III 
SKLADBA PODLAHY 
LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA + MIRELON (KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA) TL DO 13 mm 
DESKA OSB TL. 22 mm 
DŘEVOVLÁKNITÁ KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 60 mm STEICO THERM 
DESKA OSB TL. 22 mm 
KONSTRUKCE PODLAHY Z STEICO ´´I´´ NOSNÍK SJ 60x300 mm + KONOPNÁ IZOLACE HOCK TL. 300 mm 
DIFUZNÍ FÓLIE 
IMPREGNOVANÉ LATĚ 40x60 mm (ODVĚTRÁVANÁ MEZERA 60 mm, SMĚR KOLMO NA STROPNICE) 
CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 10 mm 
IMPREGNOVANÉ LATĚ 40x100 mm (SMĚR ROVNOBĚŽNĚ SE STROPNICEMI PODLAHY) 
 
Nosným prvkem obvodových stn v této variant jsou navrženy devné I nosníky 
Steico SW 60x160 mm v osové vzdálenosti 625mm. Z vnjší strany budou nosníky 
opláštny devovláknitou izolaní deskou Steico special tl. 100 mm a difúzní fólií. Jako 
nosný rošt pro odvtrávanou devnou fasádu budou sloužit lat 20x40 mm. Mezi 
sloupky nosné konstrukce bude vložena izolace tl. 160mm z konopné izolace Hock. 
Z vnitní strany bude sloupková konstrukce opláštna deskami OSB tl. 12 mm 
s pelepenými spoji (funkce parobrzdy). Z interiérové strany je navržena pedstna 
z devných latí 60x40mm, mezi které bude uložena konopná izolace Hock tl. 60mm. 
Povrch stn bude z desek SVK Fermacell tl. 12,5mm. Skladba obvodových stn je 
uvedena v tabulce 3.9 a na obrázku 3.8. 
 
 
Obrázek 3.8 - Detail obvodové konstrukce pro variantu III 
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Tabulka 3.9 – Skladba obvodové stny varianty III 
SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY 
DŘEVĚNÝ ROŠT (LATĚ 20x40 mm) + ODVĚTRÁVANÁ DŘEVĚNÁ FASÁDA 
DŘEVOVLÁKNITÉ IZOLAČNÍ DESKY STEICO SPECIAL TL. 100 mm + DIF. F. 
STEICO ´´I´´ NOSNÍK 160 mm + KONOPNÁ IZOLACE HOCK TL. 160 mm 
DESKA OSB TL. 12 mm S PŘELEPENÝMI SPOJI 
LATĚ 60 mm + KONOPNÁ IZOLACE HOCK TL. 60 mm 
SVK FERMACELL TL. 12,5 mm 
 
Konstrukce stechy je navržena z devných I nosník Steico SJ 60x300 mm v osové 
vzdálenosti 625 mm uložených na obvodové konstrukce v píném smru a ve sklonu 
2°. Prostor mezi stešními nosníky bude vyplnn konopnou izolací Hock tl. 300 mm. Ze 
strany stešní krytiny bude na stešní nosníky natažena difuzní fólie zafixovaná latmi 
40x60 mm (odvtrávaná mezera tl. 60 mm), na které bude ukotveno plnoplošné bednní 
z desek OSB tl. 25 mm. Na bednní bude uložena separaní geotextílie a krytina bude 
z hydroizolaních PVC pás plnoplošn lepených k podkladu. Ze strany interiéru bude 
izolace podbitá OSB deskami tl. 12 mm s pelepenými spoji. Podhled 1.NP bude ze 
sádrokartonových desek tl. 12,5 mm (RED) kotvených do hliníkového rastru 
zavšeného na stešní konstrukci. Mezi podhledem a OSB deskami bude vložena 
konopná izolace Hock tl. 60 mm. Atika bude provedena ze tí stran jako sloupková 
konstrukce z KVH hranol 60x140 mm s opláštním stejným jako fasáda. U atiky a 
ukonení stechy v míst okapu je nutno dbát na odvtrání stešního plášt. Návrh 
skladby stechy pro variantu III je uvedena v tabulce 3.10 a na obrázku 3.9. 
 
Obrázek 3.9 - Detail konstrukce stechy pro variantu III 
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Tabulka 3.10 – Skladba stechy varianty III 
SKLADBA STŘECHY 
KRYTINA - HYDROIZOLAČNÍ PÁS PVC PLNOPLOŠNĚ LEPENÁ K PODKLADU + PZn OPLECHOVÁNÍ 
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 
DESKA OSB 3 TL. 22 mm 
LATĚ 40x60 mm (ODVĚTRÁVANÁ MEZERA TL. 60 mm) 
DIFUZNÍ FÓLIE 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Z STEICO ´´I´´ NOSNÍK SJ 60x300 mm + KONOPNÁ IZOLACE HOCK TL. 300 mm 
DESKA OSB 3 TL. 12 mm S PŘELEPENÝMI SPOJI 
KONOPNÁ IZOLACE HOCK TL. 60 mm 
ZAVĚŠENÝ PODHLED Z DESEK SVK FERMACELL TL. 12,5 mm,  RASTR Z CD PROFILŮ 
 
Píky budou z hranol KVH 100x60 mm v osové vzdálenosti 625 mm, mezi které bude 
uložena minerální vlna tl. 100 mm. Z obou stran bude konstrukce zaklopena deskami 
SDK tl. 12,5 mm (RED). 
Oplechování stavby bude z titanzinkového plechu (okapový systém, parapety, atd.). 
V koupelnách a v kuchyni budou provedeny keramické obklady dle pání investora. Pod 
obklady bude provedena hydroizolaní strka. Vnjší výpln otvor budou provedeny 
z plastových profil. Ze severní strany objektu budou okna dodána s izolaním 
trojsklem, z jižní strany s izolaním dvojsklem. Souinitel prostupu tepla celého 
výrobku bude max. 0,78 W/m2.K. Vnitní dvee budou devné - dýha (nap.SAPELLI) 
do obložkových zárubní. 
Vnitní instalace budou zahrnovat rozvody pitné vody s ohevem TUV v zásobníku 
vody za pomocí tepelného erpadla vzduch – voda. Rozvody budou provedeny jako 
plastové z potrubí PPR PN 20, zaizovací pedmty a baterie budou vybrány 
stavebníkem dle vlastního ešení interiéru. Rozvody splaškové kanalizace budou 
provedeny plastové (HT, KG) s odvtráním pes stechu objektu. Vytápní objektu bude 
zajištno pomocí teplovzdušného vytápní s rekuperací v kombinaci s tepelným 
erpadlem vzduch – voda. Vnitní elektroinstalace bude ešena klasickými zásuvkovými 
a svtelnými rozvody kabely CYKYLo s krytím dle provozu místnosti a venkovního 
prostedí. 
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3.6  Varianta IV – konstrukní, materiálové a technické ešení  
Poslední porovnávaná varianta rodinného domu je navržena jako zdná stavba 
využívající systém Porotherm. Tento typ zdné stavby byl vybrán, protože se jedná o 
jednu z nejastjších variant zdných staveb v eské republice. Stavba bude založena 
na základové desce a vytápní bude zajiš
ovat tepelné erpadlo (vzduch-voda) 
s využitím rekuperace vzduchu. Tato varianta by mla splovat požadavky pro pasivní 
dm. 
Založení objektu je uvažováno na železobetonové základové desce tlouš
ky 150 mm, na 
kterou se položí hydroizolace v podob asfaltových pás, na které se položí tepelná 
izolace podlahy polystyrén EPS 100Z tl. 100 mm kladený ve dvou vrstvách. Na tento 
izolant se následn položí separaní fólie a následn se provede vyztužený cementový 
potr o tlouš
ce 50 mm. Na nj bude uložena finální nášlapná vrstva (laminátová 
plovoucí podlaha + mirelon, keramická dlažba + hydroizolaní strka). Skladba podlahy 
je uvedena v tabulce 3.11 a v obrázku 3.10. 
 
 
Obrázek 3.10 - Detail podlahové konstrukce pro variantu IV 
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Tabulka 3.11 – Skladba podlahy varianty IV 
SKLADBA PODLAHY 
LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA + MIRELON (KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA) TL DO 13 mm 
CEMENTOVÝ POTĚR (VYZTUŽENÝ) 50 mm 
SEPARAČNÍ VRSTVA 1 mm 
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z TL. 100 mm (KLADEN VE DVOU VRSTVÁCH) 
HI VRSTVA (ASFALTOVÝ PÁS DEKGLASS G200 S40 + ASFALTOVÁ SUSPENZE SA) 
ŽELEZOBETON ZÁKLADOVÉ DESKY 150 mm 
ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ 
 
Na obvodové zdivo budou použity tvárnice Porotherm T Profi tlouš
ky 500 mm, které 
obsahují minerální vatu, tudíž se zdivo nebude dále izolovat. Z vnjší strany bude objekt 
omítnutý pomocí omítkového systému Porotherm TO s tlouš
kou 40 mm. Vnitní 
omítka bude provedena omítkou Porotherm Universal v tlouš
ce 30 mm. Skladba 
obvodové stny je uvedena v tabulce 3.12 a na obrázku 9.11. 
 
 
Obrázek 3.11-  Detail obvodové konstrukce pro variantu IV 
 
Tabulka 3.12 – Skladba obvodové stny varianty IV 
SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY 
FASÁDNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM POROTHERM TO 40 mm 
ZDIVO POROTHERM 50 T Profi TL. 500 mm 
VNITŘNÍ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL TL. 30 mm 
 
Konstrukce stechy je navržena ze systému Porotherm tlouš
ky 290 mm, který se skládá 
z keramických trámek POT a vložek MIAKO. Na tuto nosnou konstrukci bude 
pomocí asfaltového nátru provedeného za horka nalepena první vrstva tepelné izolace, 
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kterou budou tvoit spádové klíny z polystyrénu EPS 100 – POLYDEK s prmrnou 
tlouš
kou 250 mm. Na tyto klíny se dále nalepí další vrstva tepelné izolace 
z polystyrénu EPS 100 tlouš
ky 200 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem typu S. 
Konená vrstva stechy bude tvoena z SBS modifikovaným asfaltovým pásem 
s hrubozrnným posypem tlouš
ky 4 mm. Návrh skladby stechy varianty IV je uvedena 
v tabulce 3.13 a na obrázku 3.12. 
 
 
Obrázek 3.12 - Detail stešní konstrukce pro variantu IV 
 
 
Tabulka 3.13 – Skladba stechy varianty IV 
SKLADBA STŘECHY 
SBS MODIFIKOV. ASF. PÁS S HRUBOZRNNÝM POSYPEM (ELASTEK) TL. 4 mm 
EPS 100 S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM TYPU S (POLYDEK) TL. 200 mm 
SPOJOVACÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA HORKA BODOVĚ (AOSI) 
SPÁDOVÉ KLÍNY Z POLYSTYRENU EPS 100 - POLYDEK TL. 250 mm 
SPOJOVACÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA HORKA BODOVĚ (AOSI) 
STROPNÍ SYSTÉM POROTHERM TL. 290 mm 
VNITŘNÍ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL TL. 10 mm 
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Píky budou z hranol KVH 100x60 mm v osové vzdálenosti 625 mm, mezi které bude 
uložena minerální vlna tl. 100 mm. Z obou stran bude konstrukce zaklopena deskami 
SDK tl. 12,5 mm (RED).  
Oplechování stavby bude z titanzinkového plechu (okapový systém, parapety, atd.). 
V koupelnách a v kuchyni budou provedeny keramické obklady dle pání investora. Pod 
obklady bude provedena hydroizolaní strka. Vnjší výpln otvor budou provedeny 
z plastových profil. Ze severní strany objektu budou okna dodána s izolaním 
trojsklem, z jižní strany s izolaním dvojsklem. Souinitel prostupu tepla celého 
výrobku bude max. 0,78 W/m2.K. Vnitní dvee budou devné - dýha (nap.SAPELLI) 
do obložkových zárubní. 
Vnitní instalace budou zahrnovat rozvody pitné vody, která bude ohívána za pomocí 
tepelného erpadla vzduch – voda a v pípad poteby bude dohívána elektrickou 
spirálou v zásobníku s vodou. Rozvody budou provedeny jako plastové z potrubí PPR 
PN 20, zaizovací pedmty a baterie budou vybrány stavebníkem dle vlastního ešení 
interiéru. Rozvody splaškové kanalizace budou provedeny plastové (HT, KG) 
s odvtráním pes stechu objektu. Vytápní objektu bude zajištno pomocí 
teplovzdušného vytápní s rekuperací v kombinaci s tepelným erpadlem vzduch – 
voda. Vnitní elektroinstalace bude ešena klasickými zásuvkovými a svtelnými 
rozvody kabely CYKYLo s krytím dle provozu místnosti a venkovního prostedí. 
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4 POIZOVACÍ NÁKLADY OBJEKTU 
V další ástí mé práce bude vypracovávat položkové rozpoty pro jednotlivé varianty 
tak, abych zjistil co nejpesnjší poizovací náklady budoucího investora na navržený 
rodinný dm. Tyto odlišné cenové varianty provedení mžou sloužit klientovi 
k porovnání výhodnosti zvolené varianty oproti jiným zpsobm návrhu rodinného 
domu. Pro investora je vtšinou výše poizovacích náklad rozhodující pi výbru 
konkrétní investice. 
Tyto rozpoty budou zpracovávány v cenové hladin firmy ABE s.r.o. tak, aby bylo 
dosaženo co možná nejrealistitjší ceny a bylo možno tyto rozpoty mezi sebou 
porovnávat. 
 
4.1 Základní informace k rozpotm 
Rozpoty budu sestavovat v rozpotáském programu BUILDpower S, který využívá 
datovou základnu RTS. Rozpoty budou tvoeny ve form položkových rozpot. Jako 
podklady pro sestavení položkových rozpot a také pro výpoet energetické náronosti 
bude sloužit projektová dokumentace. Bude zajímavé sledovat, jak rozdíly celkových 
náklad na poízení objektu, tak rozdíly v cen materiál, které jsou pro jednotlivé 
varianty navrženy. 
 
4.2 Poizovací náklady pro variantu I 
První navržená varianta je s cenou 2 065 669,21 K bez DPH a 2 375 519,59 K s DPH 
nejlevnjší ze všech navržených variant. Z rekapitulace stavebních díl, která je souástí 
rozpotu je zejmé, že nejvtší podíl na celkové cen má stavební díl 762 Konstrukce 
tesaské, které se adí do pidružené stavební výroby a jsou rozdleny na dodávku a 
montáž. Dodávka materiálu byla u tesaských konstrukcí vykalkulována na 295 128,02 
K bez DPH a montáž na 275 925,26 K bez DPH. Cena za dodávku a montáž 
tesaských konstrukcí je 571 053,28 K bez DPH. Tuto ást rozpotu tvoí pevážn 
devné trámy, lat a hranoly KVH, které se používají na rámování nosné kostry 
devostavby. Další prvky tvoící tesaské konstrukce jsou OSB desky, CETRIS desky a 
spojovací prostedky.  
Dále se mžeme podívat na celkové náklady hlavní stavební výroby a pidružené 
stavební výroby. Práce HSV pro variantu I tvoí 7 stavebních díl s náklady ve výši 
725 639,84 K bez DPH. V pracích PSV pro tuto variantu je obsaženo 14 stavebních 
díl s cenou 1 329 752,41 K bez DPH. 
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Tabulka 4.1 – Rekapitulace stavebních díl varianty I 
   Stavební díl     HSV PSV Dodávka Montáž 
11 Pípravné a pidružené práce 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 
12 Odkopávky a prokopávky 3 100,80 0,00 0,00 3 100,80 
13 Hloubené vykopávky 18 648,47 0,00 2 072,00 16 576,47 
27 Základy 134 094,70 0,00 64 863,99 69 230,71 
34 Stny a píky 128 256,50 0,00 30 392,10 97 864,40 
62 Úprava povrch vnjší 253 799,37 0,00 167 894,37 85 905,00 
64 Výpln otvor 172 740,00 0,00 125 158,64 47 581,36 
711 Izolace proti vod 0,00 8 868,90 4 410,90 4 458,00 
712 Izolace stech 0,00 92 295,43 32 478,46 59 816,97 
713 Izolace tepelné 0,00 202 937,18 127 651,21 75 285,97 
722 Vodoinstalace, kanalizace 0,00 87 670,00 64 563,85 23 106,15 
735 Otopná tlesa 0,00 5 100,00 3 580,00 1 520,00 
736 Vytápní 0,00 65 118,00 56 994,00 8 124,00 
762 Konstrukce tesaské 0,00 571 053,28 295 128,02 275 925,26 
764 Konstrukce klempíské 0,00 55 428,58 21 902,33 33 526,25 
771 Podlahy z dlaždic 0,00 12 585,50 5 070,14 7 515,36 
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 47 444,50 25 314,06 22 130,44 
781 Obklady (keramické) 0,00 10 588,50 4 054,18 6 534,32 
784 Malby 0,00 19 108,98 2 103,92 17 005,06 
94 Lešení a stavební výtahy 0,00 20 163,56 0,00 20 163,56 
M21 Elektromontáže 0,00 131 390,00 81 900,00 49 490,00 
  CELKEM  OBJEKT   725 639,84 1 329 752,41 1 115 532,17 939 860,08 
Položkový rozpoet pro variantu I je uveden v píloze . 1, na stran . 
 
4.3 Poizovací náklady pro variantu II 
Varianta II, co se poizovacích náklad týe, je na druhém míst z navržených variant 
s cenou 2 124 372,11 K bez DPH a 2 443 027,93 K s DPH. Z rekapitulace stavebních 
díl vyplývá, že nejvtší podíl na celkové cen má stavební díl 762 Konstrukce tesaské, 
které se adí do pidružené stavební výroby. Tento stavební díl je rozdlen na dodávku a 
montáž. Dodávka materiálu byla vypotena na 195 795,84 K bez DPH a montáž na 
186 680,48 K bez DPH. Celková cena za dodávku a montáž tesaských konstrukcí je 
382 476,32 K bez DPH. Tuto ást rozpotu tvoí pevážn devné trámy, lat a 
hranoly KVH, které se používají na rámování nosné kostry devostavby. Další prvky 
tvoící tesaské konstrukce jsou OSB desky a spojovací prostedky.  
Z rozpotu zjistíme celkové náklady hlavní stavební výroby a pidružené stavební 
výroby. Práce HSV pro variantu II tvoí 8 stavebních díl s cenou ve výši 750 475,45 
K bez DPH. Práce PSV pro variantu II obsahují 14 stavebních díl s náklady 
1 363 327,64 K bez DPH. 
Položkový rozpoet pro variantu II je uveden v píloze . 2, na stran . 
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Tabulka 4.2 – Rekapitulace stavebních díl varianty II 
  Stavební díl      HSV PSV Dodávka Montáž 
11 Pípravné a pidružené práce 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 
12 Odkopávky a prokopávky 3 100,80 0,00 0,00 3 100,80 
13 Hloubené vykopávky 22 237,10 0,00 2 072,00 20 165,10 
27 Základy 221 605,30 0,00 112 474,20 109 131,10 
34 Stny a píky 128 256,50 0,00 30 392,10 97 864,40 
62 Úprava povrch vnjší 144 765,75 0,00 58 860,75 85 905,00 
63 Podlahy a podl. konstrukce 42 770,00 0,00 29 848,00 12 922,00 
64 Výpln otvor 172 740,00 0,00 125 158,64 47 581,36 
711 Izolace proti vod 0,00 34 957,75 14 297,78 20 659,97 
712 Izolace stech 0,00 92 295,43 32 478,46 59 816,97 
713 Izolace tepelné 0,00 118 914,52 76 812,82 42 101,70 
722 Vodoinstalace, kanalizace 0,00 71 570,00 54 430,00 17 140,00 
735 Otopná tlesa 0,00 5 100,00 3 580,00 1 520,00 
736 Vytápní 0,00 361 304,00 234 809,00 126 495,00 
762 Konstrukce tesaské 0,00 382 476,32 195 795,84 186 680,48 
764 Konstrukce klempíské 0,00 55 428,58 21 902,33 33 526,25 
771 Podlahy z dlaždic 0,00 12 585,50 5 070,14 7 515,36 
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 47 444,50 25 314,06 22 130,44 
781 Obklady (keramické) 0,00 10 588,50 4 054,18 6 534,32 
784 Malby 0,00 19 108,98 2 103,92 17 005,06 
94 Lešení a stavební výtahy 0,00 20 163,56 0,00 20 163,56 
M21 Elektromontáže 0,00 131 390,00 81 900,00 49 490,00 
  CELKEM  OBJEKT     750 475,45 1 363 327,64 1 111 354,22 1 002 448,87 
 
4.4 Poizovací náklady pro variantu III 
Pro variantu III byly poizovací náklady spoítány ve výši 2 124 372,11 K bez DPH a 
2 443 027,93 K s DPH. Tato varianta je z pohledu náklad na poízení pro investora 
nejnáronjší z navrhovaných variant. Z rekapitulace stavebních díl vyteme, že 
nejvtší podíl na celkové cen má stavební díl 762 Konstrukce tesaské, které se adí do 
pidružené stavební výroby. Tento stavební díl je rozdlen na dodávku a montáž. 
Dodávka materiálu byla vypotena na 361 122,61 K bez DPH a montáž na 147 538,80 
K bez DPH. Celková cena za dodávku a montáž tesaských konstrukcí je 508 661,41 
K bez DPH. Tuto ást rozpotu tvoí pevážn devné trámy, lat a I nosníky Steico, 
které se používají jako nosné prvky devostavby. Další prvky obsažené v tesaských 
konstrukcích jsou OSB desky, CETRIS desky a spojovací prostedky.  
V rozpotu jsou obsaženy celkové náklady hlavní stavební výroby a pidružené stavební 
výroby. Práce PSV pro variantu II obsahují 14 stavebních díl s náklady ve výši 
1 612 191,64 K bez DPH. Práce HSV pro variantu III tvoí 7 stavebních díl s cenou 
ve výši 734 249,34 K bez DPH.  
Položkový rozpoet pro variantu III je uveden v píloze . 3, na stran . 
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Tabulka 4.3 – Rekapitulace stavebních díl varianty III 
  Stavební díl      HSV PSV Dodávka Montáž 
11 Pípravné a pidružené práce 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 
12 Odkopávky a prokopávky 3 100,80 0,00 0,00 3 100,80 
13 Hloubené vykopávky 18 648,47 0,00 2 072,00 16 576,47 
27 Základy 108 472,00 0,00 68 456,88 40 015,12 
34 Stny a píky 144 127,70 0,00 34 059,72 110 067,98 
62 Úprava povrch vnjší 272 160,37 0,00 227 426,97 44 733,40 
64 Výpln otvor 172 740,00 0,00 125 158,64 47 581,36 
711 Izolace proti vod 0,00 5 928,75 2 486,25 3 442,50 
712 Izolace stech 0,00 92 295,43 32 478,46 59 816,97 
713 Izolace tepelné 0,00 308 157,43 241 105,48 67 051,95 
722 Vodoinstalace, kanalizace 0,00 71 570,00 54 430,00 17 140,00 
735 Otopná tlesa 0,00 5 100,00 3 580,00 1 520,00 
736 Vytápní 0,00 323 769,00 283 819,00 39 950,00 
762 Konstrukce tesaské 0,00 508 661,41 361 122,61 147 538,80 
764 Konstrukce klempíské 0,00 55 428,58 21 902,33 33 526,25 
771 Podlahy z dlaždic 0,00 12 585,50 5 070,14 7 515,36 
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 47 444,50 25 314,06 22 130,44 
781 Obklady (keramické) 0,00 10 588,50 4 054,18 6 534,32 
784 Malby 0,00 19 108,98 2 103,92 17 005,06 
94 Lešení a stavební výtahy 0,00 20 163,56 0,00 20 163,56 
M21 Elektromontáže 0,00 131 390,00 81 900,00 49 490,00 
  CELKEM  OBJEKT   734 249,34 1 612 191,64 1 576 540,64 769 900,34 
 
4.5 Poizovací náklady pro variantu IV 
Poslední navržená varianta má vypoítanou cenu 2 211 569,35 K bez DPH a 
2 543 304,75 K s DPH. Z rekapitulace stavebních díl, která je uvedena v tabulce 4.1 
je zejmé, že nejvtší podíl na celkové cen má stavební díl 736 Vytápní, které se adí 
do pidružené stavební výroby a jsou rozdleny na dodávku a montáž. Dodávka 
materiálu byla u vytápní vykalkulována na 283 819,00 K bez DPH a montáž na 39 
950,00 K bez DPH. Dohromady je teda cena za dodávku a montáž vytápní 323 
769,00 K bez DPH. Tato ástka je takto vysoká hlavn díky využití nejnovjších 
technologií pro vytápní domu a ohev vody. Jedná se o kompaktní jednotku, která 
obsahuje tepelné erpadlo vzduch – voda, rekuperaci a je napojena na zásobník teplé 
vody.  
Dále uvedu celkové náklady hlavní stavební výroby a pidružené stavební výroby. Práce 
HSV pro variantu IV tvoí 11 stavebních díl s náklady ve výši 1 256 144,92 K bez 
DPH. V pracích PSV pro tuto variantu je obsaženo 13 stavebních díl s cenou 
941 354,72 K bez DPH.  
 
 
Položkový rozpoet pro variantu IV je uveden v píloze . 4, na stran . 
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Tabulka 4.1 – Rekapitulace stavebních díl varianty IV 
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž 
11 Pípravné a pidruž. práce 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 
12 Odkopávky, prokopávky 3 100,80 0,00 0,00 3 100,80 
13 Hloubené vykopávky 22 237,10 0,00 2 072,00 20 165,10 
27 Základy 221 605,30 0,00 112 474,20 109 131,10 
31 Svislé a kompletní kce 306 536,25 0,00 75 728,89 230 807,36 
34 Stny a píky 144 127,70 0,00 34 059,72 110 067,98 
41 Vodorovné konstrukce 210 970,25 0,00 62 824,20 148 146,05 
61 Úprava povrch vnití 55 388,42 0,00 20 251,39 35 137,03 
62 Úprava povrch vnjší 70 129,10 0,00 26 532,34 43 596,76 
63 Podlahy a podlahové kce 37 310,00 0,00 26 037,62 11 272,38 
64 Výpln otvor 172 740,00 0,00 125 158,64 47 581,36 
711 Izolace proti vod 0,00 34 957,75 14 297,78 20 659,97 
712 Izolace stech 0,00 48 675,50 19 325,06 29 350,44 
713 Izolace tepelné 0,00 160 572,85 73 663,38 86 909,47 
722 Vodoinstalace, kanalizace 0,00 71 570,00 54 430,00 17 140,00 
735 Otopná tlesa 0,00 5 100,00 3 580,00 1 520,00 
736 Vytápní 0,00 323 769,00 283 819,00 39 950,00 
764 Konstrukce klempíské 0,00 55 428,58 21 902,33 33 526,25 
771 Podlahy z dlaždic 0,00 12 585,50 5 070,14 7 515,36 
775 Podlahy vlysové a parket. 0,00 47 444,50 25 314,06 22 130,44 
781 Obklady (keramické) 0,00 10 588,50 4 054,18 6 534,32 
784 Malby 0,00 19 108,98 2 103,92 17 005,06 
94 Lešení a stavební výtahy 0,00 20 163,56 0,00 20 163,56 
M21 Elektromontáže 0,00 131 390,00 81 900,00 49 490,00 
  CELKEM  OBJEKT   1 259 144,92 941 354,72 1 074 598,85 1 125 900,79 
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5 ENERGETICKÁ NÁRONOST A PROVOZNÍ 
NÁKLADY OBJEKTU 
Tato kapitola se bude zamovat na náklady jednotlivých variant bhem jejich provozní 
fáze životního cyklu stavby. Každý investor by ml již ve fázi plánování mít pedstavu 
o provozních nákladech budoucího objektu. V poslední dob si investoi zaínají 
uvdomovat, že provozní náklady stavby bhem fáze užívání mohou i nkolika násobn 
pevýšit náklady na poízení stavby. Z pohledu bžných rodinných dom stavných na 
území eské republiky tvoí nejvtší ást provozních výdaj náklady na vytápní 
objektu. Je to dáno polohou a klimatickými podmínkami, ve kterých se eská republika 
nachází. Je tedy logické se snažit náklady na vytápní objektu co možná nejvíce snížit 
nebo se jim úpln vyhnout. Pi snaze dosáhnout úspor v oblasti energetické náronosti 
objektu musíme samozejm poítat s vyššími investiními náklady oproti objektm 
s vyšší energetickou nároností. Z dlouhodobého hlediska je pro investora výhodnjší 
dosáhnout nižších náklad na vytápní i za cenu zvýšených poáteních náklad na 
poízení stavby. Pi optimalizaci návrhu budovy s nízkou energetickou nároností se 
musí postupovat tak aby se dosáhlo co nejlepšího pomru nízkých provozních náklad 
k nákladm na poízení budovy.  
V porovnání spotebované energie na vytápní budovy jsou znané rozdíly mezi 
rznými standardy, ve kterých jsou budovy v eské republice stavny a provozovány. 
Jedním z nich je tzv. Pasivní dm. Nezbytným vývojovým stupnm k pasivnímu domu 
byly domy nízkoenergetické. Maximální hodnota mrné poteby tepla na vytápní pro 
dosažení tohoto standardu je 50 kWh/(m2a). Nízkoenergetický dm obsahuje vtšinou 
stejné prvky jako pasivní dm, pouze v menší míe. Na rozdíl od pasivního domu 
potebuje vtší zdroj tepla a rozsáhlejší otopný systém, ímž se ve výsledku vyrovnávají 
investiní náklady, ale provozní zstávají mnohem vyšší než u pasivního  domu. Pasivní 
domy musí dle uznávaných standard Passivhaus Institutu v Darmstadtu splovat 
nkolik požadavk:  
 mrná roní poteba tepla na vytápní je maximáln 15 kWh/(m2a), 
 
 neprvzdušnost obálky budovy n50 ovená tlakovou zkouškou nesmí 
pekroit hodnotu 0,6-1/hod, což znamená, že pi petlaku nebo podtlaku 50 Pa 
se nesmí za hodinu vymnit netsnostmi v obálce více než 60 % vnitního 
objemu vzduchu, 
 
 celková poteba primární energie spojená s provozem budovy vetn 
domácích spotebi je nižší než 120 kWh/(m2a). Primární energie vyjaduje 
množství energie spotebované pi výrob uritého zdroje i se ztrátami pi 
distribuci, a tudíž nám dává komplexnjší pohled na spotebu dle zvoleného 
zdroje. Použijeme-li jako zdroj napíklad elektinu, musíme díky neefektivní 
 49 
 
výrob pi výpotu primární energie vynásobit výsledek temi. V koneném 
dsledku to vyjaduje i výši provozních náklad ve vztahu  k použitému zdroji 
energie. 
Podobn též [5]. 
 
V tabulce 5.1 jsou uvedeny kategorie budov, do kterých mžeme rozdlit budovy 
v eské republice podle základních parametr. 
Tabulka 5.1 – Kategorie budov z hlediska energetické bilance [5] 
domy bžné v 
70. - 80. letech 
souasná 
novostavba 
nízkoenergetický 
dm pasivní dm 
nulový dm, 
dm 
s pebytkem 
tepla 
charakteristika 
zastaralá otopná 
soustava, zdroj 
tepla je velkým 
zdrojem emisí; 
vtrá se pouhým 
otevením oken, 
nezateplené, 
špatn izolující 
konstrukce, 
petápí se 
klasické 
vytápní 
pomocí 
plynového 
kotle 
o vysokém 
výkonu, vtrání 
otevením 
okna, 
konstrukce na 
úrovni 
požadavk 
normy 
otopná soustava 
o nižším výkonu, 
využití 
obnovitelných 
zdroj, dobe 
zateplené 
konstrukce, ízené 
vtrání 
ízené vtrání 
s rekuperací 
tepla, 
vynikající 
parametry 
tepelné 
izolace, velmi 
tsné 
konstrukce 
parametry min. 
na úrovni 
pasivního domu, 
velká plocha 
fotavoltaických 
panel 
poteba tepla na vytápní [kWh/(m2a)] 
vtšinou nad 
200 80 - 140 mén než 50 mén než 15 mén než 5 
 
V souasnosti existuje mnoho program pro zjištní a optimalizaci energetické 
náronosti budovy. Já jsem si vybral pro výpoet energetické bilance budovy a její 
následnou optimalizaci program PHPP – PASSIVE HOUSE PLANNING PACKAGE. 
Jde o jednoduchý návrhový nástroj, který umožuje spolehliv vypoítat energetickou 
bilanci budovy a její následnou optimalizaci. 
Podobn též [5]. 
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5.1 Zpsob výpotu energetické náronosti budovy 
Dležitým podkladem pro co nejpesnjší zjištní energetické náronosti budovy je 
projektová dokumentace. Ta by mla být co nejpodrobnjší a v pípad rekonstrukcí 
objektu popisovat reálný stav budovy. Jako první krok se popíše daný objekt a zvolí se 
jeho pedpokládané charakteristiky. Pro názornost zmíním úel objektu (k bydlení, 
nebytový), pedpokládaný poet osob využívající budovu k jejímu úelu, zadání vnitní 
teploty. Dále zadáme umístní stavby v návaznosti na klimatické data programu. 
V dalším kroku zapíšeme tepelnou vodivost jednotlivých ástí, které jsou obsaženy ve 
skladbách stn, podlah a stechy. Výsledkem zadání tchto hodnot získáme U hodnoty 
jednotlivých konstrukcí. Poté zadáme výmry jednotlivých ploch objektu a energeticky 
vztažnou podlahovou plochu (vytápná obytná plocha), která znan ovlivuje celkový 
výsledek energetické bilance budovy. Dále je poteba zadat parametry pro zpsob 
založení stavby, vtrání, zastínní, vytápní, chlazení, ostatní spotebie, parametry 
oken a pípadné energetické zdroje, jako je fotovoltaika, tepelné erpadlo a zemní 
výmník. 
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5.2 Energetická bilance varianty I 
Výsledkem výše zmínného postupu jsou ukazatelé budovy vztažené k energeticky 
vztažné podlahové ploše budovy a na rok. Pro další hodnocení navrhovaných variant 
rodinného domu jsou dležité ukazatelé poteby tepla na vytápní, poteba primární 
energie a velikost energeticky vztažné podlahové plochy objektu. Hodnotu 
neprvzdušnosti mžeme zanedbat, protože v dob návrhu lze tuto hodnotu pouze 
odhadnout. Reálná hodnota se zjiš
uje až po provedení stavby. U všech variant se 
pedpokládá hodnota neprvzdušnosti 0,5 1/h. 
Hodnota poteby tepla na vytápní pro variantu I vyšel 21 kWh/(m2a), poteba primární 
energie 145 kWh/(m2a) a energeticky vztažná podlahová plocha má hodnotu 90,90 m2, 
viz. obrázek 5.1. Na základ tchto hodnot lze zaadit tuto variantu rodinného domu do 
kategorie nízkoenergetických dom. 
 
 
Obrázek 5.1 - Energetická bilance varianty I 
 
 
Výpoet energetické bilance pro variantu I je uveden v píloze . 5, na stran . 
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5.3 Energetická bilance varianty II 
Hodnota poteby tepla na vytápní pro variantu II vyšel 27 kWh/(m2a), poteba 
primární energie 154 kWh/(m2a) a energeticky vztažná podlahová plocha má hodnotu 
90,90 m2, viz. obrázek 5.2. Na základ tchto hodnot lze zaadit tuto variantu rodinného 
domu do kategorie nízkoenergetických dom.  
 
 
Obrázek 5.2 - Energetická bilance varianty II 
 
Výpoet energetické bilance pro variantu II je uveden v píloze . 6, na stran . 
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5.4 Energetická bilance varianty III 
Pro variantu III vyšla hodnota poteby tepla na vytápní 17 kWh/(m2a), poteba 
primární energie 80 kWh/(m2a) a energeticky vztažná podlahová plocha má hodnotu 
89,90 m2, viz. obrázek 5.3. Na základ tchto hodnot lze zaadit variantu III rodinného 
domu do kategorie nízkoenergetických dom. 
 
 
Obrázek 5.3 - Energetická bilance varianty III 
 
 
Výpoet energetické bilance pro variantu III je uveden v píloze . 7, na stran . 
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5.5 Energetická bilance varianty IV 
Pro variantu IV vyšla hodnota poteby tepla na vytápní 15 kWh/(m2a), poteba 
primární energie 79 kWh/(m2a) a energeticky vztažná podlahová plocha má hodnotu 
86,00 m2, viz. obrázek 5.4. Na základ tchto hodnot lze zaadit variantu IV rodinného 
domu do kategorie pasivních dom.  
 
 
Obrázek 5.4 - Energetická bilance varianty IV 
 
 
Výpoet energetické bilance pro variantu IV je uveden v píloze . 8, na stran . 
 
 
 
 
 
 
 55 
 
5.6 Postup kalkulace provozních výdaj 
Pi kalkulaci provozních výdaj v této práci bude zanedbána asová hodnota penz a 
nebude také uvažováno poízení rodinného domu jako investice. Náklady na jednotlivé 
provozní náklady budou vypoítávány na základ zjištných dat z energetické bilance 
budovy. Jediný náklad, který se nebude vypoítávat z údaj z energetické bilance 
budovy, bude spoteba vody v rodinném dom. Spoteba vody za rok bude pevzata 
z programu PHPP a její cena bude vypoítána na základ statistických dat. Také 
jednotková cena za elektrickou energii bude dosazená hodnota zjištná ze statistických 
dat. Budou zjištny co nejaktuálnjší ceny tchto surovin. Veškeré provozní náklady 
budou uvažovány na dobu 30 let užívání objektu. 
 
5.7 Kalkulace provozních náklad pro variantu I 
Z výpotu  energetické bilance pro variantu I vyplývá hodnota poteby tepla na vytápní 
21 kWh/(m2a), poteba primární energie 145 kWh/(m2a) a energeticky vztažná 
podlahová plocha má hodnotu 91,00 m2, viz. obrázek 5.1. Na základ tchto hodnot lze 
vypoítat roní potebu tepla na vytápní celého objektu a roní potebu primární 
energie celého objektu. Roní potebu tepla celého objektu vypoítáme vynásobením 
poteby tepla na vytápní a energeticky vztažnou podlahovou plochou. Roní potebu 
primární energie celého objektu vypoítáme vynásobením poteby primární energie a 
energeticky vztažnou podlahovou plochou. Výsledná hodnota roní poteby tepla celého 
objektu pro variantu I je 1 911,00 kWh a hodnota pro roní potebu primární energie 
celého objektu pro tuto variantu je 13 195,00 kWh. Vynásobením tchto hodnot 
jednotkovou cenou za kWh získáme roní náklady na vytápní objektu a roní náklady 
na elektrickou energii. Jednotková cena za kWh pro tento výpoet byla stanovena na 
4,84 K/kWh [6]. Pro variantu I iní roní náklady na vytápní objektu 9 249,24 K a 
roní náklady na primární energii objektu iní 63 863,80 K.  
Pro výpoet celkových provozních náklad je poteba zapoítat také náklady na 
spotebu vody v domácnosti. Pro navrhované varianty budeme uvažovat návrhovou 
hodnotu spoteby vody programu PHPP, která je 25 l/os./den. Roní spoteba vody 
v navrhovaném rodinném dom iní 36,5 m3/rok. Jednotková cena za vodné a stoné za 
m3 byla stanovena na základ získaných dat z eského statistického úadu na 78,56 
K/m3 [2].  Roní náklady na vodné a stoné objektu získáme vynásobením roní 
spoteby a jednotkové ceny za m3. Výše náklad na vodné a stoné za rok byla 
vypoítána na 2 867,44 K. Celkové roní náklady na provoz rodinného domu získáme 
setením ástek za roní náklady na primární energii a roní náklady na vodné a stoné. 
Celkové provozní náklady objektu na rok pro variantu I jsou 66 731,24 K. Tyto údaje 
jsou pro pehlednost uvedeny v tabulce 5.2 pro všechny navrhované varianty. 
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5.8 Kalkulace provozních náklad pro variantu II 
Z výpotu  energetické bilance pro variantu II vyplývá hodnota poteby tepla na 
vytápní 27 kWh/(m2a), poteba primární energie 154 kWh/(m2a) a energeticky vztažná 
podlahová plocha má hodnotu 91,00 m2, viz. obrázek 5.1. Vypotená hodnota roní 
poteby tepla celého objektu pro variantu II je 2 457,00 kWh a hodnota pro roní 
potebu primární energie celého objektu pro tuto variantu je 14 014,00 kWh. Pro 
variantu II iní roní náklady na vytápní objektu 11 891,88 K a roní náklady na 
primární energii objektu iní 67 827,76 K. Výše náklad na vodné a stoné za rok byla 
vypoítána na 2 867,44 K. Celkové provozní náklady objektu na rok pro variantu II 
jsou 70 695,20 K. Tyto údaje jsou pro pehlednost uvedeny v tabulce 5.2 pro všechny 
navrhované varianty. 
 
5.9 Kalkulace provozních náklad pro variantu III 
Z výpotu  energetické bilance pro variantu III vyplývá hodnota poteby tepla na 
vytápní 17 kWh/(m2a), poteba primární energie 80 kWh/(m2a) a energeticky vztažná 
podlahová plocha má hodnotu 90,00 m2, viz. obrázek 5.1. Vypotená hodnota roní 
poteby tepla celého objektu pro variantu III je 1 530,00 kWh a hodnota pro roní 
potebu primární energie celého objektu pro tuto variantu je 7 200,00 kWh. Pro variantu 
III iní roní náklady na vytápní objektu 7 405,20 K a roní náklady na primární 
energii objektu iní 34 848,00 K. Výše náklad na vodné a stoné za rok byla 
vypoítána na 2 867,44 K. Celkové provozní náklady objektu na rok pro variantu III 
jsou 37 715,44 K. Tyto údaje jsou pro pehlednost uvedeny v tabulce 5.2 pro všechny 
navrhované varianty. 
 
5.10 Kalkulace provozních náklad pro variantu IV 
Z výpotu  energetické bilance pro variantu IV vyplývá hodnota poteby tepla na 
vytápní 15 kWh/(m2a), poteba primární energie 79 kWh/(m2a) a energeticky vztažná 
podlahová plocha má hodnotu 86,00 m2, viz. obrázek 5.4. Vypotená hodnota roní 
poteby tepla celého objektu pro variantu IV je 1 290,00 kWh a hodnota pro roní 
potebu primární energie celého objektu pro tuto variantu je 6 794,00 kWh. Pro variantu 
IV iní roní náklady na vytápní objektu 6 243,60 K a roní náklady na primární 
energii objektu iní 32 882,96 K. Výše náklad na vodné a stoné za rok byla 
vypoítána na 2 867,44 K. Celkové provozní náklady objektu na rok pro variantu IV 
jsou 35 750,40 K. Tyto údaje jsou pro pehlednost uvedeny v tabulce 5.2 pro všechny 
navrhované varianty. 
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Tabulka 5.2 – Provozní náklady navrhovaných variant 
Varianta I II III IV 
Potřeba tepla (kWh/m2 a) 21,00 27,00 17,00 15,00 
Primární energie (kWh/m2 a) 145,00 154,00 80,00 79,00 
EVP objektu (m2) 91,00 91,00 90,00 86,00 
Roční potřeba tepla na objekt (kWh) 1911,00 2457,00 1530,00 1290,00 
Roční primární energie na objekt (kWh) 13195,00 14014,00 7200,00 6794,00 
Cena za kWh (Kč) 4,84 4,84 4,84 4,84 
Roční náklady na vytápění (Kč) 9249,24 11891,88 7405,20 6243,60 
Roční náklady za elektřinu (Kč) 63863,80 67827,76 34848,00 32882,96 
Roční spotřeba vody (m3) 36,50 36,50 36,50 36,50 
Cena za m3 (Kč) 78,56 78,56 78,56 78,56 
Roční náklady na vodu (Kč) 2867,44 2867,44 2867,44 2867,44 
Roční provozní náklady objektu (Kč) 66731,24 70695,20 37715,44 35750,40 
Provozní náklady objektu na 30 let (Kč) 2001937,20 2120856,00 1131463,20 1072512,00 
 
Tabulka 5.3 – Provozní náklady za 10 až 50 let 
Varianta/ 
Náklady 
Provozní 
náklady (10 let) 
Provozní 
náklady (20 let) 
Provozní 
náklady (30 let) 
Provozní 
náklady (40 let) 
Provozní 
náklady (50 let) 
I 667 312,40 Kč 1 334 624,80 Kč 2 001 937,20 Kč 2 669 249,60 Kč 3 336 562,00 Kč 
II 706 952,00 Kč 1 413 904,00 Kč 2 120 856,00 Kč 2 827 808,00 Kč 3 534 760,00 Kč 
III 377 154,40 Kč 754 308,80 Kč 1 131 463,20 Kč 1 508 617,60 Kč 1 885 772,00 Kč 
IV 357 504,00 Kč 715 008,00 Kč 1 072 512,00 Kč 1 430 016,00 Kč 1 787 520,00 Kč 
 
 
5.11 Náklady životního cyklu stavby 
Nyní se budu vnovat dalším nákladm spojeným s životním cyklem stavby. Budou to 
náklady na opravy a údržbu a náklady na likvidaci. Poté rozdlím veškeré náklady, 
které jsem v této práci vypoítal do jednotlivých fází životního cyklu stavby. Budeme 
tedy znát celkové pedpokládané náklady stavby od fáze investiní až po fázi provozní a 
likvidaní. Tyto náklady by ml znát a na jejich základ se rozhodovat každý investor 
ped tím, než se rozhodne investovat své peníze do rodinného domu. 
Náklady na provoz a údržbu rodinného domu byly stanoveny stejn pro každou 
z variant. Tyto pedpokládané náklady se vypoítají, jako 10% z poizovací ceny 
objektu s DPH. Pro jednotlivé varianty jsou výše zmínné náklady pehledn uvedeny 
v tabulce 5.4. 
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Tabulka 5.4 – Náklady na provoz a údržbu budovy 
Varianta Cena stavby s DPH  Náklady na údržbu a opravy 
I 2 375 519,59 Kč 237 551,96 Kč 
II 2 443 027,93 Kč 244 302,79 Kč 
III 2 711 946,40 Kč 271 194,64 Kč 
IV 2 543 304,75 Kč 254 330,48 Kč 
Náklady na likvidaci objektu byly stanoveny pomocí, rozpotáském programu 
BUILDpower S, který využívá datovou základnu RTS. Pro varianty I, II a III, které jsou 
navrženy jako devostavby, byly tyto náklady spoítány pomocí položek urených pro 
likvidaci devostaveb. U varianty IV, která je navržena, jako zdná stavba byly využity 
položky pro demolici zdné budovy. Náklady na likvidaci stavby, která má ped sebou 
celou fázi užívání jsou pouze orientaní. Náklady na likvidaci stavby pro jednotlivé 
varianty jsou uvedeny v tabulce 5.5. 
Tabulka 5.5 – Náklady na likvidaci budovy 
Varianta Objem m3 Jednotková cena Cena celkem 
I 382,56 197,62 Kč 75 601,51 Kč 
II 382,56 225,35 Kč 86 209,90 Kč 
III 382,56 187,62 Kč 71 775,91 Kč 
IV 382,56 397,60 Kč 152 105,86 Kč 
V tabulce 5.6 jsou uvedeny náklady na jednotlivé fáze životního cyklu stavby ke každé 
z variant. Fáze investiní zahrnuje náklady na poízení objektu, provozní fáze obsahuje 
náklady na provoz, údržbu a opravy budovy a fáze likvidaní vyjaduje náklady na 
možnou likvidaci. V tabulce jsou také uvedeny náklady dohromady za všechny ti fáze 
životního cyklu stavby. Pro lepší pedstavu jsou náklady životního cyklu stavby 
uvedeny v grafech na obrázcích 5.5 až 5.8. 
Tabulka 5.6 – Náklady životního cyklu stavby 
Var. FÁZE INVESTIČNÍ FÁZE PROVOZNÍ FÁZE LIKVIDAČNÍ Celkové 
náklady ŽCS 
 
Cena stavby s 
DPH 
Provozní 
náklady (30 let) 
Opravy a 
údržba 
Náklady na 
likvidaci 
I 2 375 519,59 Kč 2 001 937,20 Kč 237 551,96 Kč 71 357,48 Kč 4 686 366,23 Kč 
II 2 443 027,93 Kč 2 120 856,00 Kč 244 302,79 Kč 63 107,48 Kč 4 871 294,20 Kč 
III 2 711 946,40 Kč 1 131 463,20 Kč 271 194,64 Kč 77 143,62 Kč 4 191 747,86 Kč 
IV 2 543 304,75 Kč 1 072 512,00 Kč 254 330,48 Kč 136 192,24 Kč 4 006 339,47 Kč 
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Obrázek 5.5 - Náklady životního cyklu stavby pro variantu I 
 
 
Obrázek 5.6 - Náklady životního cyklu stavby pro variantu II 
2375519,59; 
51%
2001937,20; 43%
71357,48; 1% 237551,96; 5%
NÁKLADY ŽCS - VARIANTA I
Cena stavby s DPH (Kč)
Provozní náklady objektu za 30 let (Kč)
Náklady na likvidaci (Kč)
Náklady údržby a opravy (Kč)
2443027,93; 50%2120856,00; 44%
63107,48; 1% 244302,79; 5%
NÁKLADY ŽCS - VARIANTA II
Cena stavby s DPH (Kč)
Provozní náklady objektu za 30 let (Kč)
Náklady na likvidaci (Kč)
Náklady údržby a opravy (Kč)
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Obrázek 5.7 - Náklady životního cyklu stavby pro variantu III 
 
 
Obrázek 5.8 - Náklady životního cyklu stavby pro variantu IV 
2711946,40; 65%1131463,20; 27%
77143,62; 2%
271194,64; 6%
NÁKLADY ŽCS - VARIANTA III
Cena stavby s DPH (Kč)
Provozní náklady objektu za 30 let (Kč)
Náklady na likvidaci (Kč)
Náklady údržby a opravy (Kč)
2543304,75; 64%
1072512,00; 27%
136192,24; 3%
254330,48; 6%
NÁKLADY ŽCS - VARIANTA IV
Cena stavby s DPH (Kč)
Provozní náklady objektu za 30 let (Kč)
Náklady na likvidaci (Kč)
Náklady údržby a opravy (Kč)
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6 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 
V této kapitole mé diplomové práce se budu vnovat vyhodnocení a porovnání 
jednotlivých navržených variant rodinného domu. Pro porovnání jsem vybral 
nejdležitjší parametry, které by ml investor znát díve než, se rozhodne investovat 
své peníze do stavby rodinného domu. Prvním kritériem je poizovací cena s DPH, 
dalším jsou provozní náklady na dobu 30 let užívání stavby, tetím kritériem jsou 
náklady na údržbu a opravy objektu a posledním parametrem je užitná plocha objektu. 
Tyto kritéria jsou spolen uvedeny v tabulce 6.1 pro každou z navrhovaných variant. 
Tabulka 6.1 – Hodnoty pro vyhodnocení navržených variant 
Kritérium / Pořadí Varianta I Varianta II Varianta III Varianta IV 
Cena stavby s DPH (Kč) 2375519,59 2443027,93 2711946,40 2543304,75 
Provozní náklady objektu za 
30 let (Kč) 2001937,20 2120856,00 1131463,20 1072512,00 
Náklady údržby a opravy 
(Kč) 237551,96 244302,79 271194,64 254330,48 
Užitná plocha objektu (m2) 90,94 91,01 90,45 86,00 
 
Pro vyhodnocení bude každému kritériu piazen uritý poet bod dle jeho dležitosti a 
tyto body se rozdlí v pomru mezi jednotlivé varianty podle toho, v jakém poadí se 
umístí v daném kritériu. Mezi všechny kritéria se rozdlí 100 bod. První kritérium, 
kterým je cena stavby s DPH jsem piadil 35 bod, které se rozdlí mezi varianty po 5 
bodech, 7 bodech, 10 bodech a 13 bodech. U druhého parametru, kterým jsou provozní 
náklady objektu za 30 let, se rozdlí 40bod. První v poadí získá 20 bod, druhý 14 
bod, tetí 7 bod a poslední 4 body. Pro tetí a tvrté kritérium, kterými jsou náklady 
na údržbu a opravy objektu a užitná plocha objektu je pidleno každému z nich shodn 
10 bod. Poadí v jednotlivých kritériích a poet získaných bod jednotlivých variant je 
uvedeno v tabulce 6.2. 
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Tabulka 6.2 – Vyhodnocení jednotlivých variant 
Kritérium 
Varianta I Varianta II Varianta III Varianta IV 
∑ bodů 
Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body 
Cena stavby s DPH (Kč) 1. 13 2. 10 4. 5 3. 7 35 
Provozní náklady 
objektu za 30 let (Kč) 3. 7 4. 4 2. 14 1. 20 45 
Náklady údržby a 
opravy (Kč) 1. 4 2. 3 4. 1 3. 2 10 
Užitná plocha objektu 
(m2) 2. 3 1. 4 3. 2 4. 1 10 
Součet bodů   27   21   22   30 100 
 
Nejhe podle tchto kritérií je na tom varianta II, která získala 21 bod. Tato varianta 
je sice druhá nejlevnjší ale má mnohem vyšší provozní výdaje než ostatní varianty. 
Tetí se v tomto vyhodnocení umístila varianta III, která obdržela celkem 22 bod. 
Varianta III má sice druhé nejnižší náklady na provoz ale její poizovací cena je ze 
všech porovnávaných variant nejvyšší. Varianta I získala 27 bod a umístila se na 
druhém míst. Nejvíce bod získala díky nejnižší poizovací cen. Nejlépe ze všech 
variant je na tom varianta IV, protože má jednoznan nejnižší provozní náklady a 
zárove není nejdražší ze všech variant. Její nevýhoda ovšem je nižší podlahová plocha 
oproti ostatním variantám. To je zapíinno tlouškou zdí u této varianty. 
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7 ZÁVR 
Ve své diplomové práci jsem se zabýval návrhem a optimalizací rodinného domu, a také 
náklady životního cyklu stavby a jejich vlivu na rozhodování budoucího uživatele 
stavby. Nejprve jsem provedl návrh ty variant provedení rodinného domu. Jedná se o 
dv varianty devostaveb, které jsou navrženy na devné rámové konstrukci z hranol 
KVH, tetí varianta je devostavba, která využívá jako nosné prvky I nosníky Steico a 
tvrtá varianta je zdná stavba založená na systému Porotherm s keramickou tvarovkou 
Porotherm 50 T Profi, která obsahuje tepelnou izolaci v podob minerální vaty. Poté 
jsem se vnoval nákladm jednotlivých fází životního cyklu stavby. Pro fázi investiní 
jsem provedl kalkulaci poizovacích náklad stavby. Tyto náklady byly vykalkulovány 
v cenové hladin roku 2014 firmy ABE s.r.o. ve form položkových rozpot. Tyto 
rozpoty jsou uvedeny v pílohách . 1 až . 4. Pro zjištní náklad na provozní fázi 
stavby jsem nejprve provedl výpoet energetické bilance pro jednotlivé varianty, ze 
kterých jsem následn vypoítal náklady na provoz objektu. K tmto nákladm jsem 
pipoítal také náklady na údržbu a opravy objektu bhem ticeti let užívání. Výpoty 
energetické bilance jednotlivých variant jsou uvedeny v píloze . 5 až . 8. Poté jsem 
provedl kalkulaci pípadné likvidace budovy a tím vyíslil náklady na likvidaní fázi 
životního cyklu stavby. 
Na závr jsem provedl porovnání jednotlivých navržených variant na základ 
nejdležitjších parametr, které mohou výrazn ovlivnit rozhodování investora. Dle 
zvolených kritérií jsem vyhodnotil jako nejlépe optimalizovanou variantu rodinného 
domu variantu IV. Tato varianta se vyznauje výborným zateplením obálky budovy a 
tím pádem také nízkými provozními náklady. Ve spojení s technologií jako je 
vzduchotechnika, rekuperace vzduchu, tepelné erpadlo a zásobník na teplou vodu tato 
navržená varianta jist poskytne budoucímu uživateli vysoký komfort a zdravé prostedí 
pro bydlení. Její poizovací cena pitom není výrazn vyšší oproti ostatním variantám, 
obzvlášt když zohledníme výrazn vyšší úspory provozních náklad bhem životního 
cyklu rodinného domu realizovaného dle návrhu varianty IV. Tato varianta rodinného 
domu je navržena jako zdná stavba využívající systém Porotherm. Stavba bude 
navržena na základové desce, obvodové zdivo z keramických tvarovek Porotherm T 
Profi tlouš
ky 500 mm a vytápní bude zajiš
ovat tepelné erpadlo (vzduch-vzduch) 
s využitím rekuperace vzduchu. Tato varianta spluje požadavky pro pasivní dm. 
Správné vyhodnocení náklad životního cyklu stavby je velice nároná záležitost. Je 
dležité mít dostatek informací o budoucí stavb a také dostatek znalostí ke správné 
optimalizaci jejího návrhu. Pi optimalizaci energetické náronosti budovy by se 
investor neml ídit pouze náklady na poízení stavby, ale ml by zohlednit také 
provozní náklady, které bude muset jako budoucí uživatel platit.  
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V silách a schopnostech bžného investora dnes zcela jist není provést kvalitní návrh 
objektu, kalkulaci rozpotu stavby a optimalizaci energetické náronosti budovy bez 
spolupráce s odborníky na danou oblast. Bez kvalitn provedených výše zmínných 
inností lze jen tžko dosáhnout kvalitní, efektivní a pro uživatele dostupný objekt. 
Nemén dležitou inností je také samotná realizace stavebního objektu. Zvlášt pasivní 
domy jsou velice náchylné na pípadné chyby a nedostatky bhem realizace stavebního 
objektu. Pro budoucího uživatele je proto zásadní výbr kvalifikovaného, zkušeného a 
odpovdného zhotovitele. 
Lze jednoznan doporuit stavbu výborn zaizolovaných budov. Krom výhod jako je 
vyšší standard bydlení, minimální tepelné ztráty, stálý písun erstvého vzduchu a 
nulové riziko plísní se pasivní dm vyplatí také z ekonomického pohledu. Majitelé 
pasivních dom se stávají mén závislými na dodávce energií, a nemusí se bát vysokých 
plateb za provozní náklady budovy nebo za dodatené zateplení budovy. 
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Píloha . 1  Položkový rozpoet pro variantu I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konec výstavby: Položek: 95
Zpracoval: Datum: 17.11.2014
A B C
HSV Dodávky 390 381,10 0,00 10 276,96
Montáž 355 422,30 0,00 0,00
PSV Dodávky 643 251,07 0,00 0,00
Montáž 526 732,78 0,00
"M" Dodávky 81 900,00 0,00
Montáž 49 490,00 0,00
0,00
8 215,00
2 055 392,25 0,00 10 276,96
0,00 0,00
0,00
0,00
2 065 669,21 309 850,38 2 065 669,21
0,00 0,00 2 375 519,59
Krycí list rozpotu
Název stavby: Novostavba RD - Varianta I Objednatel: Investor I/DI:
Druh stavby: Rodinný dm Projektant: I/DI:
Lokalita: Horní Bludovice Zhotovitel: I/DI:
Zaátek výstavby: 2015
JKSO: Bc. Michal Prak
Rozpotové náklady v K
Základní rozpotové náklady Doplkové náklady Náklady na umístní stavby (NUS)
Práce pesas Zaízení staveništ
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpotu
Ostatní materiál
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Pesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem
DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.
Základ 0%
Základ 21% DPH 21% Celkem vetn DPH
Projektant Objednatel Zhotovitel
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00
12 3 100,80 0,00 0,00 3 100,80 0,00
13 18 648,47 0,00 2 072,00 16 576,47 0,00
27 134 094,70 0,00 64 863,99 69 230,71 0,00
34 128 256,50 0,00 30 392,10 97 864,40 0,00
62 253 799,37 0,00 167 894,37 85 905,00 0,00
64 172 740,00 0,00 125 158,64 47 581,36 0,00
711 0,00 8 868,90 4 410,90 4 458,00 0,00
712 0,00 92 295,43 32 478,46 59 816,97 0,00
713 0,00 202 937,18 127 651,21 75 285,97 0,00
722 0,00 87 670,00 64 563,85 23 106,15 0,00
735 0,00 5 100,00 3 580,00 1 520,00 0,00
736 0,00 65 118,00 56 994,00 8 124,00 0,00
762 0,00 571 053,28 295 128,02 275 925,26 0,00
764 0,00 55 428,58 21 902,33 33 526,25 0,00
771 0,00 12 585,50 5 070,14 7 515,36 0,00
775 0,00 47 444,50 25 314,06 22 130,44 0,00
781 0,00 10 588,50 4 054,18 6 534,32 0,00
784 0,00 19 108,98 2 103,92 17 005,06 0,00
94 0,00 20 163,56 0,00 20 163,56 0,00
M21 0,00 131 390,00 81 900,00 49 490,00 0,00
CELKEM  OBJEKT 725 639,84 1 329 752,41 1 115 532,17 939 860,08 0,00
Název VRN % Základna Celkem 
Zaízení staveništ 9 705,18 0,00 9 705,18
Mimostaveništní doprava 0,00 0,00 0,00
Územní vlivy 0,00 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00 0,00
NUS z rozpotu 0,00 0,00 0,00
CELKEM VRN 9 705,18
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VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Název stavby: Novostavba RD - Varianta I Objednatel: Investor 17.11.2014
Bc. Michal Prak
Lokalita: Horní Bludovice
Zaátek výstavby: 2015 Položek: 95Zpracoval:
Datum:
 Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
  Rozmry   cena (K) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem
11 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
1 111VD Geodetické zamení stavby kpl. 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
12 0,00 3 100,80 3 100,80 0,00
2 121101101R00 Sejmutí ornice tl. 200 mm, s pemístním do 50 m m3 32,64 95,00 0,00 3 100,80 3 100,80 0,00 0,00
13 2 072,00 16 576,47 18 648,47 0,23
3 132101110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJN m3 20,80 365,00 0,00 7 592,00 7 592,00 0,00 0,00
4 131201119R00 Píplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 20,80 22,09 0,00 459,47 459,47 0,00 0,00
5 162201102R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 20,80 34,00 0,00 707,20 707,20 0,00 0,00
6 181301102R00 Rozprostení zeminy mezi základovými pásy m2 94,20 39,00 0,00 3 673,80 3 673,80 0,00 0,00
7 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie 300g/m2 m2 103,60 60,00 2 072,00 4 144,00 6 216,00 0,00 0,23
27 64 863,99 69 230,71 134 094,70 85,32
8 271531113R00 Polštá základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm, plošný podsyp pod podlahou tl. 50 mm, pod pásy 100 mm m3 6,80 1 510,00 5 440,00 4 828,00 10 268,00 1,78 12,12
9 274313611R00 Podkladní beton pod základové pásy C 16/20 m3 11,00 2 800,00 16 500,00 14 300,00 30 800,00 2,53 27,78
10 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm m2 1,55 1 190,00 775,00 1 069,50 1 844,50 0,52 0,81
11 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm m2 42,75 1 240,00 25 222,50 27 787,50 53 010,00 0,74 31,64
12 417320030RA0 Horní vyrovnávací vnec tl. 100 mm, beton C 16/20 m 43,80 245,00 2 190,00 8 541,00 10 731,00 0,16 7,08
13 274361211R00 Výztuž základových pás R10 t 0,22 39 960,00 4 236,49 4 554,71 8 791,20 1,00 0,22
14 274393259R98 Píprava inženýrských sítí pod základovou konstrukcí kpl. 1,00 8 150,00 3 500,00 4 650,00 8 150,00 2,84 2,84
15 274393259R22 Pronájem erpadla k betonáži kpl. 1,00 10 500,00 7 000,00 3 500,00 10 500,00 2,84 2,84
34 30 392,10 97 864,40 128 256,50 4,64
16 342266112RV1 Obklad stn sádrokartonem na devnou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm m2 213,40 300,00 15 471,50 48 548,50 64 020,00 0,01 2,48
17 342266112RV3 Obklad stn sádrokartonem na devnou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm m2 40,10 315,00 3 408,50 9 223,00 12 631,50 0,01 0,47
18 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm m2 82,20 565,00 10 275,00 36 168,00 46 443,00 0,02 1,53
19 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm m2 8,90 580,00 1 237,10 3 924,90 5 162,00 0,02 0,17
62 167 894,37 85 905,00 253 799,37 46,47
20 622390312R00 Montáž fasádních devovláknitých desek m2 138,00 120,00 0,00 16 560,00 16 560,00 0,00 0,00
21 60715384 Deska devovláknitá STEICO Protect 1325x615x100 mm m2 143,40 786,50 112 784,10 0,00 112 784,10 0,02 3,30
22 60715382 Deska devovláknitá STEICO Protect 1325x615x60 mm m2 7,70 485,10 3 735,27 0,00 3 735,27 0,02 0,12
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23 3114840145 Spojovací prostedky pro montáž fasádních desek, široké sponky 130 mm ks 2 500,00 3,90 9 750,00 0,00 9 750,00 0,01 35,58
24 3114840145 Spojovací prostedky pro montáž fasádních desek, široké sponky 90 mm ks 150,00 2,80 420,00 0,00 420,00 0,01 2,13
25 622481211R00 Montáž výztužné sít do strky, StoLevell Uni (lepící tmel) + Sto-Glasfasergewebe F (sklo textil. síovina) 110 cm m2 167,50 320,00 19 597,50 34 002,50 53 600,00 0,00 0,00
64 125 158,64 47 581,36 172 740,00 0,00
27 64-1-2-1 Vnjší výpln otvor, plastová okna a dvee, izolaní dvojsklo/trojsklo, EX - barva, IN - bílá (DURMAN) kpl. 1,00 113 400,00 85 000,00 28 400,00 113 400,00 0,00 0,00
28 64-2 Interiérové dvee Elegant 10, zárubn Normal Praktik, fólie Buk, 700/800x1970 mm kus 7,00 4 520,00 21 436,80 10 203,20 31 640,00 0,00 0,00
29 64-3 Interiérové dvee Elegant 10, zárubn Normal Praktik, fólie Buk 800x1970 mm, posuvné na stnu, v. kování kus 1,00 7 765,00 5 280,00 2 485,00 7 765,00 0,00 0,00
30 64-4 Kování Sapeli, nerez broušený, klika/klika BB kus 6,00 595,00 2 423,52 1 146,48 3 570,00 0,00 0,00
31 64-5 Kování Sapeli, nerez broušený, klika/klika WC kus 1,00 765,00 518,32 246,68 765,00 0,00 0,00
32 64-6 Montáž interiérových dveí kus 8,00 1 950,00 10 500,00 5 100,00 15 600,00 0,00 0,00
711 4 410,90 4 458,00 8 868,90 0,13
33 711141559RZ3 Položení asfaltových pásu na základovou konstrukci m2 15,00 196,01 1 924,65 1 015,50 2 940,15 0,01 0,08
34 711212001R00 Nátr hydroizolaní tsnicí hmotou (nap. Akryzol) - 1.03, 1.04, 1.05, 1.09 (podlaha, stny pod obkladem) m2 38,25 155,00 2 486,25 3 442,50 5 928,75 0,00 0,05
712 32 478,46 59 816,97 92 295,43 0,65
35 712371801RZ5 Povlaková krytina stech do 10°, fólií mPVC tl. 1,5 mm, v . dodávky fólie m2 112,70 625,00 25 357,50 45 080,00 70 437,50 0,00 0,32
36 712371801RZ9 Spojovací prostedky pro lepení povlakové krytiny m2 112,70 65,90 5 048,96 2 377,97 7 426,93 0,00 0,32
37 998712101R00 Montáž detail stešní krytiny, vytažení mPVC na atiku t 31,00 265,00 0,00 8 215,00 8 215,00 0,00 0,00
38 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie 300g/m2 m2 103,60 60,00 2 072,00 4 144,00 6 216,00 0,00 0,23
713 127 651,21 75 285,97 202 937,18 0,96
39 713901131R00 Montáž difúzní fólie v podlaze, pibitím s pelepením spoj, v. dodávky dif. fólie Tyvek Solid m2 112,50 85,00 3 825,00 5 737,50 9 562,50 0,00 0,01
40 765799311RK3 Montáž fólie na krokve pibitím s pelepením spoj, nap. Tyvek Solid m2 118,80 95,00 4 039,20 7 246,80 11 286,00 0,00 0,02
41 713181131R001 Foukaná devovláknitá izolace Steico Zell tl. 240 mm, podlaha m3 25,60 1 790,00 31 136,77 14 687,23 45 824,00 0,00 0,00
42 713181131R002 Foukaná devovláknitá izolace Steico Zell tl. 240 mm, stecha m3 25,50 1 790,00 31 015,14 14 629,86 45 645,00 0,00 0,00
43 713181131R003 Foukaná devovláknitá izolace Steico Zell tl. 140 mm, obvodové stny m3 14,00 1 790,00 17 027,92 8 032,08 25 060,00 0,00 0,00
44 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá (pokládka dvou vrstev) m2 181,90 60,00 0,00 10 914,00 10 914,00 0,00 0,00
45 63151435.A Devovláknitá kroejová izolace STEICO THERM tl. 30 mm (2 vrstvy) m2 190,90 139,50 26 630,55 0,00 26 630,55 0,00 0,57
46 713111121R00 Montáž izolace tepelné píek a pedstny m2 187,18 75,00 0,00 14 038,50 14 038,50 0,00 0,00
47 63151406 Minerální izolace ISOVER AKU tl. 100 mm m2 59,50 125,00 7 437,50 0,00 7 437,50 0,00 0,24
48 631530993 Minerální izolace Knauf TP 116 tl. 100 mm m2 45,70 75,00 3 427,50 0,00 3 427,50 0,00 0,06
49 631530991 Minerální izolace Knauf Classic 039 tl. 60 mm m2 100,70 30,90 3 111,63 0,00 3 111,63 0,00 0,08
722 64 563,85 23 106,15 87 670,00 0,00
50 722-1 Zdravotechnika - vodovod, kanalizace - vnitní rozvody, bez zaizovacích pedmt kpl. 1,00 24 640,00 10 000,00 14 640,00 24 640,00 0,00 0,00
51 722-2 Prtokové ohívae - Clage DBX 18, Clage CDX 11-U, D+M kpl. 1,00 16 100,00 10 133,85 5 966,15 16 100,00 0,00 0,00
52 722-3 Zaizovací pedmty - kategorie 1 kpl. 1,00 39 430,00 39 430,00 0,00 39 430,00 0,00 0,00
Výpln otvor
Izolace proti vod
Izolace stech (povlakové krytiny)
Izolace tepelné
Vodoinstalace, kanalizace
Vnjší omítka tenkovrstvá, zrnitost 1,5 mm, v. probarvého mezinátru, StoPrep Miral tónovaný C1 + StoSilco K 1.5 
tónovaný C1 340,00 21 607,50 35 342,50 56 950,00 0,03 5,3426 620470111R00 m2 167,50
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53 722-6 Kompletace zaizovacích pedmt kpl. 1,00 7 500,00 5 000,00 2 500,00 7 500,00 0,00 0,00
735 3 580,00 1 520,00 5 100,00 0,00
54 735179110R00 Montáž otopných tles koupelnových (žebík) kus 2,00 300,00 60,00 540,00 600,00 0,00 0,00
55 735179110R01 Elektrický topný žebík Thermal Trend KD-E 450/1320 kus 1,00 2 400,00 1 860,00 540,00 2 400,00 0,00 0,00
56 735179110R02 Elektrický topný žebík Thermal Trend KD-E 450/960 kus 1,00 2 100,00 1 660,00 440,00 2 100,00 0,00 0,00
736 56 994,00 8 124,00 65 118,00 0,15
57 736000040RA0 Stropní vytápní heatflow, v. termostat NTC (6 ks) kpl. 1,00 65 118,00 56 994,00 8 124,00 65 118,00 0,15 0,15
762 295 128,02 275 925,26 571 053,28 13,75
58 762-40-100-I Podkladní rošt z impregnovaných trámk 40x100 mm a 40x60 mm m3 1,30 17 280,00 8 450,00 14 014,00 22 464,00 0,00 0,00
59 762-40-60-I Laový rošt odvtrávaná mezera, stecha, vetn dodávky latí 60x40 mm m3 0,60 15 900,00 3 300,00 6 240,00 9 540,00 0,00 0,00
60 762-60-40VD Rámování skeletu devostavby, pedstna 60x40 mm, ezivo KVH m3 0,60 18 150,00 4 776,34 6 113,66 10 890,00 0,35 0,21
61 762-60-100 Rámování skeletu devostavby, píky, 60x100 mm, ezivo KVH m3 2,90 19 300,00 23 210,93 32 759,07 55 970,00 0,35 1,02
62 762-60-140 Rámování skeletu devostavby, obvodové stny, 60x140 mm, ezivo KVH m3 4,80 19 300,00 38 418,10 54 221,90 92 640,00 0,35 1,68
63 762-60-240 Rámování skeletu devostavby, krokve, bloky, 60x200/240 mm, ezivo KVH m3 7,80 19 300,00 62 429,41 88 110,59 150 540,00 0,35 2,73
64 762-120-6VD Rámování skeletu devostavby, vaznice, 120x240 mm, ezivo KVH m3 0,14 21 160,00 1 340,58 1 706,46 3 047,04 0,35 0,05
65 762341275M Montáž desek OSB m2 543,16 90,00 0,00 48 884,40 48 884,40 0,00 0,00
66 60725012 Deska OSB EUROSTRAND 3 N tl. 15 mm, opláštní štítových stn, podhled a el m2 34,38 151,79 5 217,78 0,00 5 217,78 0,01 0,31
67 60725016 Deska OSB EUROSTRAND 3 N tl. 22 mm, záklop podlahových stropnic, stechy m2 246,10 221,01 54 390,56 0,00 54 390,56 0,01 3,20
68 60726010.A Deska OSB EUROSTRAND 3 N - 4PD tl. 12 mm, vnitní záklop obvodových stn, atika m2 114,50 128,20 14 678,90 0,00 14 678,90 0,01 0,90
69 60726010.A Deska OSB EUROSTRAND 3 N - 4PD tl. 12 mm, podbití stropnic stropu m2 101,25 128,20 12 980,25 0,00 12 980,25 0,01 0,80
70 60726016.A Deska OSB EUROSTRAND 3 N - 4PD tl. 22 mm, podklad pod podlahu m2 101,25 235,16 23 809,95 0,00 23 809,95 0,01 1,41
71 762 34-12 Montáž desek CETRIS tl. 10 mm, podbednní domu na sraz m2 100,50 285,00 14 451,90 14 190,60 28 642,50 0,00 0,00
72 762342202RT4 Montáž laování stech, vetn dodávky eziva, lat 4/6 cm m2 118,80 98,50 2 017,22 9 684,58 11 701,80 0,01 0,78
73 762395000R00 Spojovací a ochranné prostedky m3 27,80 504,00 14 011,20 0,00 14 011,20 0,02 0,66
74 998762102R00 Pesun hmot pro tesaské konstrukce, výšky do 12 m t 14,03 830,00 11 644,90 0,00 11 644,90 0,00 0,00
764 21 902,33 33 526,25 55 428,58 0,27
75 764223420R00 Oplechování okap z poplast. plechu Viplanyl 60, rš 250 mm m 15,00 740,15 4 249,50 6 852,75 11 102,25 0,00 0,07
76 764251401R00 Montáž žlab Zambelli hranatý FeZn 330 mm, v. píslušenství m 15,00 865,00 5 800,50 7 174,50 12 975,00 0,00 0,04
77 764251401R01 Zambelli Kotlík oválný ATYP FeZn 330/100 kus 2,00 374,90 505,80 244,00 749,80 0,00 0,00
78 764551402R00 Montáž odpadních trub, Zambelli FeZn 100 mm, v. píslušenství m 8,00 490,00 1 120,00 2 800,00 3 920,00 0,00 0,03
79 764228920R00 Oplechování atiky z plechu m 31,00 720,00 6 355,00 15 965,00 22 320,00 0,00 0,14
80 764223420R00 Spojovací materiál kpl. 1,00 1 490,00 1 000,00 490,00 1 490,00 0,00 0,00
81 998764201R00 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 6 m % 486,70 5,90 2 871,53 0,00 2 871,53 0,00 0,00
771 5 070,14 7 515,36 12 585,50 0,17
82 771575102RT1 Montáž podlah keram.,hladké, do tmele, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) m2 15,30 535,00 670,14 7 515,36 8 185,50 0,01 0,08
83 771575102 Dlažba keramická, dle výbru investora, cena do 250,-/m2 m2 17,60 250,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,01 0,09
Konstrukce klempíské
Otopná tlesa
Vytápní
Konstrukce tesaské
Podlahy z dlaždic
Stránka 5 z 6
775 25 314,06 22 130,44 47 444,50 0,76
84 775540001R00 Kladení devné plovoucí podlahy na podklad Mirelon, v. olištování m2 78,70 285,00 299,06 22 130,44 22 429,50 0,00 0,00
85 775541114R00 Devná plovoucí podlaha, dle výbru investora, cena do 250 K/m2 m2 85,95 250,00 21 487,50 0,00 21 487,50 0,01 0,75
86 775413040R00 Devná podlahová lišta, dle výbru investora, cena do 50 K/m m 70,55 50,00 3 527,50 0,00 3 527,50 0,00 0,00
781 4 054,18 6 534,32 10 588,50 0,13
87 781475120RT1 Obklad vnitní stn keramický, do tmele, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp) m2 12,20 580,00 541,68 6 534,32 7 076,00 0,01 0,06
88 781475120 Obkladaka keramická, dle výbru investora, cena do 250,-/m2 m2 14,05 250,00 3 512,50 0,00 3 512,50 0,01 0,07
784 2 103,92 17 005,06 19 108,98 0,07
89 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá m2 321,70 31,40 817,12 9 284,26 10 101,38 0,00 0,05
90 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex m2 321,70 28,00 1 286,80 7 720,80 9 007,60 0,00 0,02
94 0,00 20 163,56 20 163,56 7,76
91 941941041R00 Montáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 163,40 44,40 0,00 7 254,96 7 254,96 0,02 3,00
92 941941291R00 Píplatek za použití lešení, pedpokládaná doba 1 msíc m2 4 902,00 1,65 0,00 8 088,30 8 088,30 0,00 4,75
93 941941841R00 Demontáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 163,40 29,50 0,00 4 820,30 4 820,30 0,00 0,00
M21 81 900,00 49 490,00 131 390,00 0,00
94 21-1 Vnitní elektroinstalace, bez svítidel kpl. 1,00 109 890,00 76 900,00 32 990,00 109 890,00 0,00 0,00
95 21-2 Hromosvod kpl. 1,00 21 500,00 5 000,00 16 500,00 21 500,00 0,00 0,00
2 055 392,25Celkem:
Podlahy vlysové a parketové
Obklady (keramické)
Malby
Lešení a stavební výtahy
Elektromontáže
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Píloha . 2  Položkový rozpoet pro variantu II 
 
 
A B C
HSV Dodávky 358 805,69 0,00 10 569,02
Montáž 411 833,32 0,00 0,00
PSV Dodávky 670 648,53 0,00 0,00
Montáž 532 910,55 0,00
"M" Dodávky 81 900,00 0,00
Montáž 49 490,00 0,00
0,00
8 215,00
2 113 803,09 0,00 10 569,02
0,00 0,00
0,00
0,00
2 124 372,11 318 655,82 2 124 372,11
0,00 0,00 2 443 027,93
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Základ 21% DPH 21% Celkem vetn DPH
Projektant Objednatel Zhotovitel
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Pesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem
DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.
Základ 0%
Ostatní
NUS z rozpotu
Ostatní materiál
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Rozpotové náklady v K
Základní rozpotové náklady Doplkové náklady Náklady na umístní stavby (NUS)
Práce pesas Zaízení staveništ
17.11.2014
Zaátek výstavby: 2015 Konec výstavby: Položek: 104
JKSO: Zpracoval: Bc. Michal Prak Datum:
Druh stavby: Rodinný dm Projektant: I/DI:
Lokalita: Horní Bludovice Zhotovitel: I/DI:
Krycí list rozpotu
Název stavby: Novostavba RD - Varianta II Objednatel: Investor I/DI:
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00
12 3 100,80 0,00 0,00 3 100,80 0,00
13 22 237,10 0,00 2 072,00 20 165,10 0,00
27 221 605,30 0,00 112 474,20 109 131,10 0,00
34 128 256,50 0,00 30 392,10 97 864,40 0,00
62 144 765,75 0,00 58 860,75 85 905,00 0,00
63 42 770,00 0,00 29 848,00 12 922,00 0,00
64 172 740,00 0,00 125 158,64 47 581,36 0,00
711 0,00 34 957,75 14 297,78 20 659,97 0,00
712 0,00 92 295,43 32 478,46 59 816,97 0,00
713 0,00 118 914,52 76 812,82 42 101,70 0,00
722 0,00 71 570,00 54 430,00 17 140,00 0,00
735 0,00 5 100,00 3 580,00 1 520,00 0,00
736 0,00 361 304,00 234 809,00 126 495,00 0,00
762 0,00 382 476,32 195 795,84 186 680,48 0,00
764 0,00 55 428,58 21 902,33 33 526,25 0,00
771 0,00 12 585,50 5 070,14 7 515,36 0,00
775 0,00 47 444,50 25 314,06 22 130,44 0,00
781 0,00 10 588,50 4 054,18 6 534,32 0,00
784 0,00 19 108,98 2 103,92 17 005,06 0,00
94 0,00 20 163,56 0,00 20 163,56 0,00
M21 0,00 131 390,00 81 900,00 49 490,00 0,00
CELKEM  OBJEKT 750 475,45 1 363 327,64 1 111 354,22 1 002 448,87 0,00
Název VRN % Základna Celkem 
Zaízení staveništ 9 705,18 0,00 9 705,18
Mimostaveništní doprava 0,00 0,00 0,00
Územní vlivy 0,00 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00 0,00
NUS z rozpotu 0,00 0,00 0,00
CELKEM VRN 9 705,18
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL
Datum:
Podlahy a podl. konstrukce
17.11.2014Název stavby: Novostavba RD - Varianta II Objednatel: Investor
Zaátek výstavby: 2015
Konec výstavby:
Položek: 104Zpracoval: Bc. Michal Prak
Lokalita: Horní Bludovice Zhotovitel:
Otopná tlesa
Pípravné a pidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Základy
Stny a píky
Úprava povrch vnjší
Výpln otvor
Izolace proti vod
Izolace stech
Izolace tepelné
Vodoinstalace, kanalizace
VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Malby
Lešení a stavební výtahy
Elektromontáže
Vytápní
Konstrukce tesaské
Konstrukce klempíské
Podlahy z dlaždic
Podlahy vlysové a parketové
Obklady (keramické)
 Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
  Rozmry   cena (K) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem
11 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
1 111VD Geodetické zamení stavby kpl. 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
12 0,00 3 100,80 3 100,80 0,00
2 121101101R00 Sejmutí ornice tl. 200 mm, s pemístním do 50 m m3 32,64 95,00 0,00 3 100,80 3 100,80 0,00 0,00
13 2 072,00 20 165,10 22 237,10 0,00
3 132101110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJN m3 25,60 365,00 0,00 9 344,00 9 344,00 0,00 0,00
4 131201119R00 Píplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 25,60 22,09 0,00 565,50 565,50 0,00 0,00
5 162201102R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 71,70 34,00 0,00 2 437,80 2 437,80 0,00 0,00
6 181301102R00 Rozprostení zeminy mezi základovými pásy m2 94,20 39,00 0,00 3 673,80 3 673,80 0,00 0,00
7 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie 300g/m2 m2 103,60 60,00 2 072,00 4 144,00 6 216,00 0,00 0,23
27 112 474,20 109 131,10 221 605,30 291,26
8 274313611R00 Podkladní beton pod základové pásy C 16/20 m3 11,00 2 800,00 16 500,00 14 300,00 30 800,00 2,53 27,78
9 274361211R00 Výztuž základových pás R10 t 0,33 39 960,00 6 354,74 6 832,06 13 186,80 1,00 0,33
10 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm m2 34,10 1 290,00 21 312,50 22 676,50 43 989,00 0,74 25,23
11 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm m2 10,20 1 210,00 5 253,00 7 089,00 12 342,00 0,52 5,30
12 271531113R00 Polštá základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm pod základovou desku 150 mm, pod pásy 100 mm m3 16,80 1 510,00 13 440,00 11 928,00 25 368,00 1,78 29,93
13 271531115 Hutnní podkladního kameniva m2 94,20 45,00 0,00 4 239,00 4 239,00 1,78 167,83
14 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 10,90 3 050,00 17 985,00 15 260,00 33 245,00 2,53 27,52
15 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svaovaných sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 0,70 28 200,00 16 599,96 3 140,04 19 740,00 1,05 0,73
16 273351215R00 Bednní stn základových desek - zízení m2 23,30 530,00 3 029,00 9 320,00 12 349,00 0,04 0,91
17 273351216R00 Bednní stn základových desek - odstranní m2 23,30 105,00 0,00 2 446,50 2 446,50 0,00 0,00
18 274393259R98 Píprava inženýrských sítí pod základovou deskou v. prostup kpl. 1,00 10 500,00 3 000,00 7 500,00 10 500,00 2,84 2,84
19 274393259R22 Pronájem erpadla k betonáži kpl. 1,00 13 400,00 9 000,00 4 400,00 13 400,00 2,84 2,84
34 30 392,10 97 864,40 128 256,50 4,64
20 342266112RV1 Obklad stn sádrokartonem na devnou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm m2 213,40 300,00 15 471,50 48 548,50 64 020,00 0,01 2,48
21 342266112RV3 Obklad stn sádrokartonem na devnou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm m2 40,10 315,00 3 408,50 9 223,00 12 631,50 0,01 0,47
22 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm m2 82,20 565,00 10 275,00 36 168,00 46 443,00 0,02 1,53
23 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm m2 8,90 580,00 1 237,10 3 924,90 5 162,00 0,02 0,17
62 58 860,75 85 905,00 144 765,75 22,28
24 622390312R00 Montáž fasádních polystyrénových desek m2 138,00 120,00 0,00 16 560,00 16 560,00 0,00 0,00
Doba výstavby:
Zaátek výstavby:
Konec výstavby:
Zpracováno dne:
Stny a píky
Úprava povrch vnjší
Základy
JKSO:
Náklady (K)
Zpracoval: Bc. Michal Prak
Hmotnost (t)
Pípravné a pidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
17.11.2014
Investor
Položkový rozpoet
Horní Bludovice
Název stavby: Novostavba RD - Varianta II Objednatel:
Druh stavby: Rodinný dm Projektant:
Lokalita: Zhotovitel:
2015
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25 60715384 Deska polystyrénová EPS 70 F tl. 100 mm m2 143,40 102,00 14 626,80 0,00 14 626,80 0,02 3,30
26 60715382 Deska polystyrénová EPS 70 F tl. 60 mm m2 7,70 63,50 488,95 0,00 488,95 0,02 0,12
27 3114840145 Spojovací prostedky pro montáž fasádních desek, hmoždinka s plastovým trnem 10/160 mm ks 900,00 2,70 2 430,00 0,00 2 430,00 0,01 12,81
28 3114840145 Spojovací prostedky pro montáž fasádních desek, hmoždinka s plastovým trnem 10/120 mm ks 50,00 2,20 110,00 0,00 110,00 0,01 0,71
29 622481211R00 Montáž výztužné sít do strky, StoLevell Uni (lepící tmel) + Sto-Glasfasergewebe F (sklo textilní síovina) 110 cm m2 167,50 320,00 19 597,50 34 002,50 53 600,00 0,00 0,00
63 29 848,00 12 922,00 42 770,00 6,24
31 632411240RT1 Anhydritová litá sms AE 20, tl. 50 mm m2 91,00 470,00 29 848,00 12 922,00 42 770,00 0,07 6,24
64 125 158,64 47 581,36 172 740,00 0,00
32 64-1-2-1 Vnjší výpln otvor, plastová okna a dvee, izolaní dvojsklo/trojsklo, EX - barva, IN - bílá (DURMAN) kpl. 1,00 113 400,00 85 000,00 28 400,00 113 400,00 0,00 0,00
33 64-2 Interiérové dvee Elegant 10, zárubn Normal Praktik, fólie Buk, 700/800x1970 mm kus 7,00 4 520,00 21 436,80 10 203,20 31 640,00 0,00 0,00
34 64-3 Interiérové dvee Elegant 10, zárubn Normal Praktik, fólie Buk 800x1970 mm, posuvné na stnu, v. kování kus 1,00 7 765,00 5 280,00 2 485,00 7 765,00 0,00 0,00
35 64-4 Kování Sapeli, nerez broušený, klika/klika BB kus 6,00 595,00 2 423,52 1 146,48 3 570,00 0,00 0,00
36 64-5 Kování Sapeli, nerez broušený, klika/klika WC kus 1,00 765,00 518,32 246,68 765,00 0,00 0,00
37 64-6 Montáž interiérových dveí kus 8,00 1 950,00 10 500,00 5 100,00 15 600,00 0,00 0,00
711 14 297,78 20 659,97 34 957,75 0,81
38 711111011RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátr asf.susp. za stud. 1x nátr - vetn dodávky asfaltové suspenze SA m2 107,25 55,00 2 145,00 3 753,75 5 898,75 0,00 0,11
39 711142559RZ3 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy pitavením 1 vrstva - vetn dodávky DEKGLASS G200 S40 m2 107,25 195,00 8 848,13 12 065,62 20 913,75 0,01 0,64
40 711112001RZ1 Izolace proti vlhk. svis. nátr asf.susp. za stud. 1x nátr - vetn dodávky asfaltové suspenze SA m2 34,10 65,00 818,40 1 398,10 2 216,50 0,00 0,02
41 711212001R00 Nátr hydroizolaní tsnicí hmotou (nap. Akryzol) - 1.03, 1.04, 1.05, 1.09 (podlaha, stny pod obkladem) m2 38,25 155,00 2 486,25 3 442,50 5 928,75 0,00 0,05
712 32 478,46 59 816,97 92 295,43 0,65
42 712371801RZ5 Povlaková krytina stech do 10°, fólií mPVC tl. 1,5 mm, v . dodávky fólie m2 112,70 625,00 25 357,50 45 080,00 70 437,50 0,00 0,32
43 712371801RZ9 Spojovací prostedky pro lepení povlakové krytiny m2 112,70 65,90 5 048,96 2 377,97 7 426,93 0,00 0,32
44 998712101R00 Montáž detail stešní krytiny, vytažení mPVC na atiku t 31,00 265,00 0,00 8 215,00 8 215,00 0,00 0,00
45 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie 300g/m2 m2 103,60 60,00 2 072,00 4 144,00 6 216,00 0,00 0,23
713 76 812,82 42 101,70 118 914,52 2,61
46 765799311RK3 Montáž fólie na krokve pibitím s pelepením spoj, nap. Tyvek Solid m2 118,80 95,00 4 039,20 7 246,80 11 286,00 0,00 0,02
47 713901131R00 Montáž reflexní fólie v podlaze, s pelepením spoj, v. dodávky fólie DAPE APE5 m2 112,50 109,00 6 975,00 5 287,50 12 262,50 0,00 0,01
48 713111121R00 Montáž izolace tepelné stecha m2 92,39 60,00 0,00 5 543,40 5 543,40 0,00 0,00
49 631530993 Izolace, minerální vlna Isover UNI tl. 240 mm, stecha m2 106,25 189,60 20 145,00 0,00 20 145,00 0,00 0,13
50 713111121R00 Montáž izolace tepelné obvodové stny m2 85,65 50,00 0,00 4 282,50 4 282,50 0,00 0,00
51 631530993 Izolace, minerální vlna Isover UNI tl. 140 mm, obvodové stny m2 98,50 110,60 10 894,10 0,00 10 894,10 0,00 0,12
52 713121111RT1 Izolace tepelná podlah, pokládka polystyrenu 2 vrstvy m2 91,00 90,00 0,00 8 190,00 8 190,00 0,00 0,00
53 28375702 Polystyren. izolace EPS 100Z, tl. 2x100 mm m2 95,40 215,00 20 511,00 0,00 20 511,00 0,02 1,91
54 713111121R00 Montáž izolace tepelné pedstny m2 87,57 50,00 0,00 4 378,50 4 378,50 0,00 0,00
55 631530993 Izolace, minerální vlna Isover UNI tl. 40 mm, obvodové stny m2 100,70 33,60 3 383,52 0,00 3 383,52 0,00 0,13
56 713111121R00 Montáž izolace tepelné píek m2 95,64 75,00 0,00 7 173,00 7 173,00 0,00 0,00
Podlahy a podlahové konstrukce
Výpln otvor
Izolace proti vod
Izolace stech (povlakové krytiny)
Izolace tepelné
340,0030 620470111R00 Vnjší omítka tenkovrstvá, zrnitost 1,5 mm, v. probarvého mezinátru, StoPrep Miral tónovaný C1 + StoSilco K 1.5 tónovaný C1 m2 167,50 21 607,50 35 342,50 56 950,00 0,03 5,34
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57 63151406 Minerální izolace ISOVER AKU tl. 100 mm m2 59,50 125,00 7 437,50 0,00 7 437,50 0,00 0,24
58 631530993 Minerální izolace Knauf TP 116 tl. 100 mm m2 45,70 75,00 3 427,50 0,00 3 427,50 0,00 0,06
722 54 430,00 17 140,00 71 570,00 0,00
59 722-1 Zdravotechnika - vodovod, kanalizace - vnitní rozvody, bez zaizovacích pedmt kpl. 1,00 24 640,00 10 000,00 14 640,00 24 640,00 0,00 0,00
60 722-3 Zaizovací pedmty - kategorie 1 kpl. 1,00 39 430,00 39 430,00 0,00 39 430,00 0,00 0,00
61 722-6 Kompletace zaizovacích pedmt kpl. 1,00 7 500,00 5 000,00 2 500,00 7 500,00 0,00 0,00
735 3 580,00 1 520,00 5 100,00 0,00
62 735179110R00 Montáž otopných tles koupelnových (žebík) kus 2,00 300,00 60,00 540,00 600,00 0,00 0,00
63 735179110R01 Elektrický topný žebík Thermal Trend KD-E 450/1320 kus 1,00 2 400,00 1 860,00 540,00 2 400,00 0,00 0,00
64 735179110R02 Elektrický topný žebík Thermal Trend KD-E 450/960 kus 1,00 2 100,00 1 660,00 440,00 2 100,00 0,00 0,00
736 234 809,00 126 495,00 361 304,00 14,51
65 7360-1-VAR.2 Tepelné erpadlo vzduch/voda, v. hydraulické jednotky pro napojení topného systému, D+M kpl. 1,00 193 890,00 103 170,00 90 720,00 193 890,00 0,15 0,15
66 7360-2-VAR.2 Zásobník vody VIH RW 300 kpl. 1,00 40 800,00 28 500,00 12 300,00 40 800,00 0,15 0,15
67 7360-3-VAR.2 Elektroinstalace – pipojení idel a uvedení T do provozu kpl. 1,00 18 200,00 2 350,00 15 850,00 18 200,00 0,15 0,15
68 7360-PODLAH. Podlahové vytápní- Giacomini m2 90,90 860,00 78 174,00 0,00 78 174,00 0,15 13,89
69 7360-PODLAH. Montáž podlahového topení, topná zkouška, zavodnní, uvedení do provozu kpl. 1,00 30 240,00 22 615,00 7 625,00 30 240,00 0,15 0,15
762 195 795,84 186 680,48 382 476,32 10,01
70 762-40-60-I Laový rošt odvtrávaná mezera, stecha, vetn dodávky latí 60x40 mm m3 0,60 15 900,00 3 300,00 6 240,00 9 540,00 0,00 0,00
71 762-60-40VD Rámování skeletu devostavby, pedstna 60x40 mm, ezivo KVH m3 0,60 18 150,00 4 776,34 6 113,66 10 890,00 0,35 0,21
72 762-60-100 Rámování skeletu devostavby, píky, 60x100 mm, ezivo KVH m3 2,90 19 300,00 23 210,93 32 759,07 55 970,00 0,35 1,02
73 762-60-140 Rámování skeletu devostavby, obvodové stny, 60x140 mm, ezivo KVH m3 4,80 19 300,00 38 418,10 54 221,90 92 640,00 0,35 1,68
74 762-60-240 Rámování skeletu devostavby, krokve, bloky, 60x200/240 mm, ezivo KVH m3 3,10 19 300,00 24 811,69 35 018,31 59 830,00 0,35 1,09
75 762-120-6VD Rámování skeletu devostavby, vaznice, 120x240 mm, ezivo KVH m3 0,14 21 160,00 1 340,58 1 706,46 3 047,04 0,35 0,05
76 762341275M Montáž desek OSB m2 454,85 90,00 0,00 40 936,50 40 936,50 0,00 0,00
77 60725012 Deska OSB EUROSTRAND 3 N tl. 15 mm, opláštní štítových stn, podhled a el m2 34,38 151,79 5 217,78 0,00 5 217,78 0,01 0,31
78 60725016 Deska OSB EUROSTRAND 3 N tl. 22 mm, záklop stechy m2 130,70 221,01 28 886,01 0,00 28 886,01 0,01 1,70
79 60726010.A Deska OSB EUROSTRAND 3 N - 4PD tl. 12 mm, vnitní a vnjší záklop obvodových stn, atika m2 234,00 128,20 29 998,80 0,00 29 998,80 0,01 1,85
80 60726010.A Deska OSB EUROSTRAND 3 N - 4PD tl. 12 mm, podbití stropnic stropu m2 101,25 128,20 12 980,25 0,00 12 980,25 0,01 0,80
81 762342202RT4 Montáž laování stech, vetn dodávky eziva, lat 4/6 cm m2 118,80 98,50 2 017,22 9 684,58 11 701,80 0,01 0,78
82 762395000R00 Spojovací a ochranné prostedky m3 22,16 504,00 11 168,64 0,00 11 168,64 0,02 0,52
83 998762102R00 Pesun hmot pro tesaské konstrukce, výšky do 12 m t 11,65 830,00 9 669,50 0,00 9 669,50 0,00 0,00
764 21 902,33 33 526,25 55 428,58 0,27
84 764223420R00 Oplechování okap z poplast. plechu Viplanyl 60, rš 250 mm m 15,00 740,15 4 249,50 6 852,75 11 102,25 0,00 0,07
85 764251401R00 Montáž žlab Zambelli hranatý FeZn 330 mm, v. píslušenství m 15,00 865,00 5 800,50 7 174,50 12 975,00 0,00 0,04
86 764251401R01 Zambelli Kotlík oválný ATYP FeZn 330/100 kus 2,00 374,90 505,80 244,00 749,80 0,00 0,00
87 764551402R00 Montáž odpadních trub, Zambelli FeZn 100 mm, v. píslušenství m 8,00 490,00 1 120,00 2 800,00 3 920,00 0,00 0,03
88 764228920R00 Oplechování atiky z plechu m 31,00 720,00 6 355,00 15 965,00 22 320,00 0,00 0,14
89 764223420R00 Spojovací materiál kpl. 1,00 1 490,00 1 000,00 490,00 1 490,00 0,00 0,00
Konstrukce klempíské
Vodoinstalace, kanalizace
Otopná tlesa
Vytápní
Konstrukce tesaské
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90 998764201R00 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 6 m % 486,70 5,90 2 871,53 0,00 2 871,53 0,00 0,00
771 5 070,14 7 515,36 12 585,50 0,17
91 771575102RT1 Montáž podlah keram.,hladké, do tmele, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) m2 15,30 535,00 670,14 7 515,36 8 185,50 0,01 0,08
92 771575102 Dlažba keramická, dle výbru investora, cena do 250,-/m2 m2 17,60 250,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,01 0,09
775 25 314,06 22 130,44 47 444,50 0,76
93 775540001R00 Kladení devné plovoucí podlahy na podklad Mirelon, v. olištování m2 78,70 285,00 299,06 22 130,44 22 429,50 0,00 0,00
94 775541114R00 Devná plovoucí podlaha, dle výbru investora, cena do 250 K/m2 m2 85,95 250,00 21 487,50 0,00 21 487,50 0,01 0,75
95 775413040R00 Devná podlahová lišta, dle výbru investora, cena do 50 K/m m 70,55 50,00 3 527,50 0,00 3 527,50 0,00 0,00
781 4 054,18 6 534,32 10 588,50 0,13
96 781475120RT1 Obklad vnitní stn keramický, do tmele, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp) m2 12,20 580,00 541,68 6 534,32 7 076,00 0,01 0,06
97 781475120 Obkladaka keramická, dle výbru investora, cena do 250,-/m2 m2 14,05 250,00 3 512,50 0,00 3 512,50 0,01 0,07
784 2 103,92 17 005,06 19 108,98 0,07
98 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá m2 321,70 31,40 817,12 9 284,26 10 101,38 0,00 0,05
99 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex m2 321,70 28,00 1 286,80 7 720,80 9 007,60 0,00 0,02
94 0,00 20 163,56 20 163,56 7,76
100 941941041R00 Montáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 163,40 44,40 0,00 7 254,96 7 254,96 0,02 3,00
101 941941291R00 Píplatek za použití lešení, pedpokládaná doba 1 msíc m2 4 902,00 1,65 0,00 8 088,30 8 088,30 0,00 4,75
102 941941841R00 Demontáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 163,40 29,50 0,00 4 820,30 4 820,30 0,00 0,00
M21 81 900,00 49 490,00 131 390,00 0,00
103 21-1 Vnitní elektroinstalace, bez svítidel kpl. 1,00 109 890,00 76 900,00 32 990,00 109 890,00 0,00 0,00
104 21-2 Hromosvod kpl. 1,00 21 500,00 5 000,00 16 500,00 21 500,00 0,00 0,00
2 113 803,09Celkem:
Podlahy z dlaždic
Podlahy vlysové a parketové
Obklady (keramické)
Malby
Lešení a stavební výtahy
Elektromontáže
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Píloha . 3  Položkový rozpoet pro variantu III 
Konec výstavby: Položek: 97
Zpracoval: Datum: 17.11.2014
A B C
HSV Dodávky 457 174,21 0,00 11 773,28
Montáž 277 075,13 0,00 0,00
PSV Dodávky 1 037 466,43 0,00 0,00
Montáž 443 335,21 0,00
"M" Dodávky 81 900,00 0,00
Montáž 49 490,00 0,00
0,00
8 215,00
2 354 655,98 0,00 11 773,28
0,00 0,00
0,00
0,00
2 358 214,26 353 732,14 2 358 214,26
0,00 0,00 2 711 946,40
Krycí list rozpotu
Název stavby: Novostavba RD - Varianta III Objednatel: Investor I/DI:
Druh stavby: Rodinný dm Projektant: I/DI:
Lokalita: Horní Bludovice Zhotovitel: I/DI:
Zaátek výstavby: 2015
JKSO: Bc. Michal Prak
Rozpotové náklady v K
Základní rozpotové náklady Doplkové náklady Náklady na umístní stavby (NUS)
Práce pesas Zaízení staveništ
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpotu
Ostatní materiál
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Pesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem
DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.
Základ 0%
Základ 21% DPH 21% Celkem vetn DPH
Projektant Objednatel Zhotovitel
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00
12 3 100,80 0,00 0,00 3 100,80 0,00
13 18 648,47 0,00 2 072,00 16 576,47 0,00
27 108 472,00 0,00 68 456,88 40 015,12 0,00
34 144 127,70 0,00 34 059,72 110 067,98 0,00
62 272 160,37 0,00 227 426,97 44 733,40 0,00
64 172 740,00 0,00 125 158,64 47 581,36 0,00
711 0,00 5 928,75 2 486,25 3 442,50 0,00
712 0,00 92 295,43 32 478,46 59 816,97 0,00
713 0,00 308 157,43 241 105,48 67 051,95 0,00
722 0,00 71 570,00 54 430,00 17 140,00 0,00
735 0,00 5 100,00 3 580,00 1 520,00 0,00
736 0,00 323 769,00 283 819,00 39 950,00 0,00
762 0,00 508 661,41 361 122,61 147 538,80 0,00
764 0,00 55 428,58 21 902,33 33 526,25 0,00
771 0,00 12 585,50 5 070,14 7 515,36 0,00
775 0,00 47 444,50 25 314,06 22 130,44 0,00
781 0,00 10 588,50 4 054,18 6 534,32 0,00
784 0,00 19 108,98 2 103,92 17 005,06 0,00
94 0,00 20 163,56 0,00 20 163,56 0,00
M21 0,00 131 390,00 81 900,00 49 490,00 0,00
CELKEM  OBJEKT 734 249,34 1 612 191,64 1 576 540,64 769 900,34 0,00
Název VRN % Základna Celkem 
Zaízení staveništ 9 705,18 0,00 9 705,18
Mimostaveništní doprava 0,00 0,00 0,00
Územní vlivy 0,00 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00 0,00
NUS z rozpotu 0,00 0,00 0,00
CELKEM VRN 9 705,18
Otopná tlesa
Vytápní
Elektromontáže
Konstrukce klempíské
Podlahy z dlaždic
Podlahy vlysové a parketové
Obklady (keramické)
Malby
Lešení a stavební výtahy
Bc. Michal Prak
Datum:
Zaátek výstavby: 2015
Konstrukce tesaské
Pípravné a pidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Základy
Stny a píky
Úprava povrch vnjší
Výpln otvor
Izolace proti vod
Izolace stech
Izolace tepelné
Vodoinstalace, kanalizace
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL
VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Název stavby: Novostavba RD - Varianta III Objednatel: Investor 17.11.2014
Konec výstavby:
Položek:
Lokalita: Horní Bludovice Zhotovitel:
97Zpracoval:
 Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
  Rozmry   cena (K) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem
11 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
1 111VD Geodetické zamení stavby kpl. 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
12 0,00 3 100,80 3 100,80 0,00
2 121101101R00 Sejmutí ornice tl. 200 mm, s pemístním do 50 m m3 32,64 95,00 0,00 3 100,80 3 100,80 0,00 0,00
13 2 072,00 16 576,47 18 648,47 0,23
3 132101110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJN m3 20,80 365,00 0,00 7 592,00 7 592,00 0,00 0,00
4 131201119R00 Píplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 20,80 22,09 0,00 459,47 459,47 0,00 0,00
5 162201102R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 20,80 34,00 0,00 707,20 707,20 0,00 0,00
6 181301102R00 Rozprostení zeminy mezi základovými pásy m2 94,20 39,00 0,00 3 673,80 3 673,80 0,00 0,00
7 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie 300g/m2 m2 103,60 60,00 2 072,00 4 144,00 6 216,00 0,00 0,23
27 68 456,88 40 015,12 108 472,00 43,16
8 271531113R00 Polštá z kameniva hr. drceného 16-32 mm, plošný podsyp pod podlahou tl. 50 mm m3 5,60 1 510,00 4 480,00 3 976,00 8 456,00 1,78 9,98
9 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie 300g/m2 m2 103,60 60,00 2 072,00 4 144,00 6 216,00 0,00 0,23
10 274361211R00 Zhotovení mikropilot, vyvrtání vrtu, osazení výztužnou trubkou 57/4, injektáž vrtu cementovou kaší ks 30,00 2 855,00 58 404,88 27 245,12 85 650,00 1,00 30,10
11 274393259R98 Píprava inženýrských sítí pod základovou konstrukcí kpl. 1,00 8 150,00 3 500,00 4 650,00 8 150,00 2,84 2,84
34 34 059,72 110 067,98 144 127,70 3,53
12 342266112RV1 Obklad obvodových stn sádrokartonem na devnou konstrukci, desky SVK Fermacell tl. 12,5 mm m2 95,64 380,00 8 782,94 27 560,26 36 343,20 0,01 1,11
13 342266112RV1 Obklad stn sádrokartonem na devnou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm m2 117,76 300,00 8 537,60 26 790,40 35 328,00 0,01 1,37
14 342266112RV3 Obklad stn sádrokartonem na devnou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm m2 40,10 315,00 3 408,50 9 223,00 12 631,50 0,01 0,47
15 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na ocel. konstr., desky SVK Fermacell tl. 12,5 mm m2 82,20 665,00 12 093,58 42 569,42 54 663,00 0,02 1,53
16 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm m2 8,90 580,00 1 237,10 3 924,90 5 162,00 0,02 0,17
62 227 426,97 44 733,40 272 160,37 16,58
17 622390312R00 Montáž fasádních devovláknitých desek m2 138,00 120,00 0,00 16 560,00 16 560,00 0,00 0,00
18 60715384 Deska devovláknitá STEICO Speciál 1880x600x100 mm m2 143,40 788,50 113 070,90 0,00 113 070,90 0,02 3,30
19 60715382 Deska devovláknitá STEICO Speciál 1880x600x60 mm m2 7,70 488,10 3 758,37 0,00 3 758,37 0,02 0,12
20 713901131R00 Montáž difúzní fólie obvodových stn, pibitím s pelepením spoj, v. dodávky dif. fólie Tyvek Solid m2 143,40 85,00 4 875,60 7 313,40 12 189,00 0,00 0,01
21 622390312R00 Montáž devné fasády m2 149,00 140,00 0,00 20 860,00 20 860,00 0,00 0,00
22 60715384R Deska fasádní Sibiský modín Faza 21x121 mm m2 163,90 639,00 104 732,10 0,00 104 732,10 0,02 3,77
23 3114840145 Spojovací prostedky pro montáž fasádních desek, nerezovým vrutem 4/40 mm ks 900,00 1,10 990,00 0,00 990,00 0,01 12,81
64 125 158,64 47 581,36 172 740,00 0,00
Investor
Bc. Michal Prak
Položkový rozpoet
Název stavby: Novostavba RD - Varianta III Objednatel:
Druh stavby: Rodinný dm Projektant:
Lokalita: Horní Bludovice Zhotovitel:
JKSO:
Náklady (K)
Zpracoval:
Hmotnost (t)
Pípravné a pidružené práce
Odkopávky a prokopávky
17.11.2014Zpracováno dne:
Hloubené vykopávky
Stny a píky
Úprava povrch vnjší
Výpln otvor
Základy
2015
Doba výstavby:
Zaátek výstavby:
Konec výstavby:
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24 64-1-2-1 Vnjší výpln otvor, plastová okna a dvee, izolaní dvojsklo/trojsklo, EX - barva, IN - bílá (DURMAN) kpl. 1,00 113 400,00 85 000,00 28 400,00 113 400,00 0,00 0,00
25 64-2 Interiérové dvee Elegant 10, zárubn Normal Praktik, fólie Buk, 700/800x1970 mm kus 7,00 4 520,00 21 436,80 10 203,20 31 640,00 0,00 0,00
26 64-3 Interiérové dvee Elegant 10, zárubn Normal Praktik, fólie Buk 800x1970 mm, posuvné na stnu, v. kování kus 1,00 7 765,00 5 280,00 2 485,00 7 765,00 0,00 0,00
27 64-4 Kování Sapeli, nerez broušený, klika/klika BB kus 6,00 595,00 2 423,52 1 146,48 3 570,00 0,00 0,00
28 64-5 Kování Sapeli, nerez broušený, klika/klika WC kus 1,00 765,00 518,32 246,68 765,00 0,00 0,00
29 64-6 Montáž interiérových dveí kus 8,00 1 950,00 10 500,00 5 100,00 15 600,00 0,00 0,00
711 2 486,25 3 442,50 5 928,75 0,05
30 711212001R00 Nátr hydroizolaní tsnicí hmotou (nap. Akryzol) - 1.03, 1.04, 1.05, 1.09 (podlaha, stny pod obkladem) m2 38,25 155,00 2 486,25 3 442,50 5 928,75 0,00 0,05
712 32 478,46 59 816,97 92 295,43 0,65
31 712371801RZ5 Povlaková krytina stech do 10°, fólií mPVC tl. 1,5 mm, v . dodávky fólie m2 112,70 625,00 25 357,50 45 080,00 70 437,50 0,00 0,32
32 712371801RZ9 Spojovací prostedky pro lepení povlakové krytiny m2 112,70 65,90 5 048,96 2 377,97 7 426,93 0,00 0,32
33 998712101R00 Montáž detail stešní krytiny, vytažení mPVC na atiku t 31,00 265,00 0,00 8 215,00 8 215,00 0,00 0,00
34 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie 300g/m2 m2 103,60 60,00 2 072,00 4 144,00 6 216,00 0,00 0,23
713 241 105,48 67 051,95 308 157,43 1,14
35 713901131R00 Montáž difúzní fólie v podlaze, pibitím s pelepením spoj, v. dodávky dif. fólie Tyvek Solid m2 112,50 85,00 3 825,00 5 737,50 9 562,50 0,00 0,01
36 765799311RK3 Montáž fólie na krokve pibitím s pelepením spoj, nap. Tyvek Solid m2 118,80 95,00 4 039,20 7 246,80 11 286,00 0,00 0,02
37 713181131R001 Konopná izolace tl. 300 mm, podlaha m2 106,70 752,50 69 812,56 10 479,19 80 291,75 0,00 0,00
38 713181131R001 Konopná izolace tl. 300 mm, stecha m2 106,25 752,50 69 518,13 10 435,00 79 953,13 0,00 0,00
39 713181131R003 Konopná izolace tl. 160 mm, obvodová stna m2 100,00 398,00 34 578,04 5 221,96 39 800,00 0,00 0,00
40 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá (pokládka dvou vrstev) m2 181,90 60,00 0,00 10 914,00 10 914,00 0,00 0,00
41 63151435.A Devovláknitá kroejová izolace STEICO THERM tl. 30 mm (2 vrstvy) m2 190,90 139,50 26 630,55 0,00 26 630,55 0,00 0,57
42 713111121R00 Montáž izolace tepelné pedstny m2 87,57 50,00 0,00 4 378,50 4 378,50 0,00 0,00
43 631530993 Konopná izolace tl. 40 mm, pedstna obvodové stny m2 100,70 87,00 8 760,90 0,00 8 760,90 0,00 0,13
44 713111121R00 Montáž izolace tepelné stropu m2 91,10 60,00 0,00 5 466,00 5 466,00 0,00 0,00
45 631530993 Konopná izolace tl. 60 mm, stropu m2 100,20 130,50 13 076,10 0,00 13 076,10 0,00 0,13
46 713111121R00 Montáž izolace tepelné píek a pedstny m2 95,64 75,00 0,00 7 173,00 7 173,00 0,00 0,00
47 63151406 Minerální izolace ISOVER AKU tl. 100 mm m2 59,50 125,00 7 437,50 0,00 7 437,50 0,00 0,24
48 631530993 Minerální izolace Knauf TP 116 tl. 100 mm m2 45,70 75,00 3 427,50 0,00 3 427,50 0,00 0,06
722 54 430,00 17 140,00 71 570,00 0,00
49 722-1 Zdravotechnika - vodovod, kanalizace - vnitní rozvody, bez zaizovacích pedmt kpl. 1,00 24 640,00 10 000,00 14 640,00 24 640,00 0,00 0,00
50 722-3 Zaizovací pedmty - kategorie 1 kpl. 1,00 39 430,00 39 430,00 0,00 39 430,00 0,00 0,00
51 722-6 Kompletace zaizovacích pedmt kpl. 1,00 7 500,00 5 000,00 2 500,00 7 500,00 0,00 0,00
735 3 580,00 1 520,00 5 100,00 0,00
52 735179110R00 Montáž otopných tles koupelnových (žebík) kus 2,00 300,00 60,00 540,00 600,00 0,00 0,00
53 735179110R01 Elektrický topný žebík Thermal Trend KD-E 450/1320 kus 1,00 2 400,00 1 860,00 540,00 2 400,00 0,00 0,00
54 735179110R02 Elektrický topný žebík Thermal Trend KD-E 450/960 kus 1,00 2 100,00 1 660,00 440,00 2 100,00 0,00 0,00
736 283 819,00 39 950,00 323 769,00 0,46
55 7360-1-VAR.2 Kompaktní jednotka Duplex Kappa 4V (Rekuperace, Tepelné erpadlo vzduch/voda)  D+M kpl. 1,00 233 920,00 218 520,00 15 400,00 233 920,00 0,15 0,15
Izolace proti vod
Izolace stech (povlakové krytiny)
Izolace tepelné
Vodoinstalace, kanalizace
Otopná tlesa
Vytápní
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56 7360-2-VAR.2 Integrovaný zásobník tepla IZT-U-T 650 kpl. 1,00 56 800,00 47 000,00 9 800,00 56 800,00 0,15 0,15
57 7360-PODLAH. Montáž rozvod VZT vetn dodávky kpl. 1,00 33 049,00 18 299,00 14 750,00 33 049,00 0,15 0,15
762 361 122,61 147 538,80 508 661,41 527,95
58 762-40-100-I Podkladní rošt z impregnovaných trámk 40x100 mm a 40x60 mm m3 1,30 17 280,00 8 450,00 14 014,00 22 464,00 0,00 0,00
59 762-40-60-I Laový rošt odvtrávaná mezera, stecha, vetn dodávky latí 60x40 mm m3 0,60 15 900,00 3 300,00 6 240,00 9 540,00 0,00 0,00
60 762-60-40VD Rámování skeletu devostavby, pedstna 60x40 mm, ezivo KVH m3 0,60 18 150,00 4 776,34 6 113,66 10 890,00 0,35 0,21
61 762-60-100 Rámování skeletu devostavby, píky, 60x100 mm, ezivo KVH m3 2,90 19 300,00 23 210,93 32 759,07 55 970,00 0,35 1,02
62 762-60-140 Rámování skeletu devostavby, obvodové stny - práce m2 114,50 45,00 0,00 5 152,50 5 152,50 0,35 40,08
63 762-60-140 Rámování skeletu devostavby, obvodové stny, I nosník Steico Wall SW 60x160 mm mb 571,43 128,10 73 200,18 0,00 73 200,18 0,35 200,00
64 762-60-140 Rámování skeletu devostavby, stechy, podlaha - práce m2 210,00 50,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,35 73,50
65 762-60-240 Rámování skeletu devostavby, stešní nosníky, I nosník Steico Joist SJ 60x300 mm mb 282,03 162,10 45 717,06 0,00 45 717,06 0,35 98,71
66 762-120-6VD Rámování skeletu devostavby, vaznice podlahy, I nosník Steico Joist SJ 60x300 mm mb 303,92 162,10 49 265,43 0,00 49 265,43 0,35 106,37
67 762341275M Montáž desek OSB m2 543,16 90,00 0,00 48 884,40 48 884,40 0,00 0,00
68 60725012 Deska OSB EUROSTRAND 3 N tl. 15 mm, opláštní štítových stn, podhled a el m2 34,38 151,79 5 217,78 0,00 5 217,78 0,01 0,31
69 60725016 Deska OSB EUROSTRAND 3 N tl. 22 mm, záklop podlahových stropnic, stechy m2 246,10 221,01 54 390,56 0,00 54 390,56 0,01 3,20
70 60726010.A Deska OSB EUROSTRAND 3 N - 4PD tl. 12 mm, vnitní záklop obvodových stn, atika m2 114,50 128,20 14 678,90 0,00 14 678,90 0,01 0,90
71 60726010.A Deska OSB EUROSTRAND 3 N - 4PD tl. 12 mm, podbití stropnic stropu m2 101,25 128,20 12 980,25 0,00 12 980,25 0,01 0,80
72 60726016.A Deska OSB EUROSTRAND 3 N - 4PD tl. 22 mm, podklad pod podlahu m2 101,25 235,16 23 809,95 0,00 23 809,95 0,01 1,41
73 762 34-12 Montáž desek CETRIS tl. 10 mm, podbednní domu na sraz m2 100,50 285,00 14 451,90 14 190,60 28 642,50 0,00 0,00
74 762342202RT4 Montáž laování stech, vetn dodávky eziva, lat 4/6 cm m2 118,80 98,50 2 017,22 9 684,58 11 701,80 0,01 0,78
75 762395000R00 Spojovací a ochranné prostedky m3 27,80 504,00 14 011,20 0,00 14 011,20 0,02 0,66
76 998762102R00 Pesun hmot pro tesaské konstrukce, výšky do 12 m t 14,03 830,00 11 644,90 0,00 11 644,90 0,00 0,00
764 21 902,33 33 526,25 55 428,58 0,27
77 764223420R00 Oplechování okap z poplast. plechu Viplanyl 60, rš 250 mm m 15,00 740,15 4 249,50 6 852,75 11 102,25 0,00 0,07
78 764251401R00 Montáž žlab Zambelli hranatý FeZn 330 mm, v. píslušenství m 15,00 865,00 5 800,50 7 174,50 12 975,00 0,00 0,04
79 764251401R01 Zambelli Kotlík oválný ATYP FeZn 330/100 kus 2,00 374,90 505,80 244,00 749,80 0,00 0,00
80 764551402R00 Montáž odpadních trub, Zambelli FeZn 100 mm, v. píslušenství m 8,00 490,00 1 120,00 2 800,00 3 920,00 0,00 0,03
81 764228920R00 Oplechování atiky z plechu m 31,00 720,00 6 355,00 15 965,00 22 320,00 0,00 0,14
82 764223420R00 Spojovací materiál kpl. 1,00 1 490,00 1 000,00 490,00 1 490,00 0,00 0,00
83 998764201R00 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 6 m % 486,70 5,90 2 871,53 0,00 2 871,53 0,00 0,00
771 5 070,14 7 515,36 12 585,50 0,17
84 771575102RT1 Montáž podlah keram.,hladké, do tmele, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) m2 15,30 535,00 670,14 7 515,36 8 185,50 0,01 0,08
85 771575102 Dlažba keramická, dle výbru investora, cena do 250,-/m2 m2 17,60 250,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,01 0,09
775 25 314,06 22 130,44 47 444,50 0,76
86 775540001R00 Kladení devné plovoucí podlahy na podklad Mirelon, v. olištování m2 78,70 285,00 299,06 22 130,44 22 429,50 0,00 0,00
87 775541114R00 Devná plovoucí podlaha, dle výbru investora, cena do 250 K/m2 m2 85,95 250,00 21 487,50 0,00 21 487,50 0,01 0,75
88 775413040R00 Devná podlahová lišta, dle výbru investora, cena do 50 K/m m 70,55 50,00 3 527,50 0,00 3 527,50 0,00 0,00
781 4 054,18 6 534,32 10 588,50 0,13
Konstrukce klempíské
Konstrukce tesaské
Podlahy z dlaždic
Podlahy vlysové a parketové
Obklady (keramické)
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89 781475120RT1 Obklad vnitní stn keramický, do tmele, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp) m2 12,20 580,00 541,68 6 534,32 7 076,00 0,01 0,06
90 781475120 Obkladaka keramická, dle výbru investora, cena do 250,-/m2 m2 14,05 250,00 3 512,50 0,00 3 512,50 0,01 0,07
784 2 103,92 17 005,06 19 108,98 0,07
91 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá m2 321,70 31,40 817,12 9 284,26 10 101,38 0,00 0,05
92 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex m2 321,70 28,00 1 286,80 7 720,80 9 007,60 0,00 0,02
94 0,00 20 163,56 20 163,56 7,76
93 941941041R00 Montáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 163,40 44,40 0,00 7 254,96 7 254,96 0,02 3,00
94 941941291R00 Píplatek za použití lešení, pedpokládaná doba 1 msíc m2 4 902,00 1,65 0,00 8 088,30 8 088,30 0,00 4,75
95 941941841R00 Demontáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 163,40 29,50 0,00 4 820,30 4 820,30 0,00 0,00
M21 81 900,00 49 490,00 131 390,00 0,00
96 21-1 Vnitní elektroinstalace, bez svítidel kpl. 1,00 109 890,00 76 900,00 32 990,00 109 890,00 0,00 0,00
97 21-2 Hromosvod kpl. 1,00 21 500,00 5 000,00 16 500,00 21 500,00 0,00 0,00
2 346 440,98Celkem:
Malby
Lešení a stavební výtahy
Elektromontáže
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Píloha . 4  Položkový rozpoet pro variantu IV 
Konec výstavby: Položek: 87
Zpracoval: Datum: 17.11.2014
A B C
HSV Dodávky 485 139,00 0,00 11 069,71
Montáž 774 005,92 0,00 0,00
PSV Dodávky 507 559,85 0,00 0,00
Montáž 302 404,87 0,00
"M" Dodávky 81 900,00 0,00
Montáž 49 490,00 0,00
0,00
13 442,00
2 213 941,64 0,00 11 069,71
0,00 0,00
0,00
0,00
2 211 569,35 331 735,40 2 211 569,35
0,00 0,00 2 543 304,75
Krycí list rozpotu
Název stavby: Novostavba RD - Varianta IV Objednatel: Investor I/DI:
Druh stavby: Rodinný dm Projektant: I/DI:
Lokalita: Horní Bludovice Zhotovitel: I/DI:
Zaátek výstavby: 2015
JKSO: Bc. Michal Prak
Rozpotové náklady v K
Základní rozpotové náklady Doplkové náklady Náklady na umístní stavby (NUS)
Práce pesas Zaízení staveništ
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpotu
Ostatní materiál
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Pesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem
DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.
Základ 0%
Základ 21% DPH 21% Celkem vetn DPH
Projektant Objednatel Zhotovitel
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Stav HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00
12 3 100,80 0,00 0,00 3 100,80 0,00
13 22 237,10 0,00 2 072,00 20 165,10 0,00
27 221 605,30 0,00 112 474,20 109 131,10 0,00
31 306 536,25 0,00 75 728,89 230 807,36 0,00
34 144 127,70 0,00 34 059,72 110 067,98 0,00
41 210 970,25 0,00 62 824,20 148 146,05 0,00
61 55 388,42 0,00 20 251,39 35 137,03 0,00
62 70 129,10 0,00 26 532,34 43 596,76 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 37 310,00 0,00 26 037,62 11 272,38 0,00
64 172 740,00 0,00 125 158,64 47 581,36 0,00
711 0,00 34 957,75 14 297,78 20 659,97 0,00
712 0,00 48 675,50 19 325,06 29 350,44 0,00
713 0,00 160 572,85 73 663,38 86 909,47 0,00
722 0,00 71 570,00 54 430,00 17 140,00 0,00
735 0,00 5 100,00 3 580,00 1 520,00 0,00
736 0,00 323 769,00 283 819,00 39 950,00 0,00
764 0,00 55 428,58 21 902,33 33 526,25 0,00
771 0,00 12 585,50 5 070,14 7 515,36 0,00
775 0,00 47 444,50 25 314,06 22 130,44 0,00
781 0,00 10 588,50 4 054,18 6 534,32 0,00
784 0,00 19 108,98 2 103,92 17 005,06 0,00
94 0,00 20 163,56 0,00 20 163,56 0,00
M21 0,00 131 390,00 81 900,00 49 490,00 0,00
CELKEM  OBJEKT 1 259 144,92 941 354,72 1 074 598,85 1 125 900,79 0,00
Název VRN % Základna Celkem 
Zaízení staveništ 9 705,18 0,00 9 705,18
Mimostaveništní doprava 0,00 0,00 0,00
Územní vlivy 0,00 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00 0,00
NUS z rozpotu 0,00 0,00 0,00
CELKEM VRN 9 705,18
Vodoinstalace, kanalizace
Otopná tlesa
Vytápní
Elektromontáže
Konstrukce klempíské
Podlahy z dlaždic
Podlahy vlysové a parketové
Obklady (keramické)
Malby
Lešení a stavební výtahy
Úprava povrch vnjší
Výpln otvor
Izolace proti vod
Izolace stech (povlakové krytiny)
Izolace tepelné
VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Název stavby: Novostavba RD - Varianta IV Objednatel: Investor 17.11.2014
Konec výstavby:
Položek:
Lokalita: Horní Bludovice Zhotovitel:
87Zpracoval: Bc. Michal Prak
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úprava povrch vnití
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL
Datum:
Zaátek výstavby: 2015
Pípravné a pidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Základy
Stny a píky
 Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
  Rozmry   cena (K) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem
11 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
1 111VD Geodetické zamení stavby kpl. 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
12 0,00 3 100,80 3 100,80 0,00
2 121101101R00 Sejmutí ornice tl. 200 mm, s pemístním do 50 m m3 32,64 95,00 0,00 3 100,80 3 100,80 0,00 0,00
13 2 072,00 20 165,10 22 237,10 0,23
3 132101110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJN m3 25,60 365,00 0,00 9 344,00 9 344,00 0,00 0,00
4 131201119R00 Píplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 25,60 22,09 0,00 565,50 565,50 0,00 0,00
5 162201102R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 71,70 34,00 0,00 2 437,80 2 437,80 0,00 0,00
6 181301102R00 Rozprostení zeminy mezi základovými pásy m2 94,20 39,00 0,00 3 673,80 3 673,80 0,00 0,00
7 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie 300g/m2 m2 103,60 60,00 2 072,00 4 144,00 6 216,00 0,00 0,23
27 112 474,20 109 131,10 221 605,30 291,26
8 274313611R00 Podkladní beton pod základové pásy C 16/20 m3 11,00 2 800,00 16 500,00 14 300,00 30 800,00 2,53 27,78
9 274361211R00 Výztuž základových pás R10 t 0,33 39 960,00 6 354,74 6 832,06 13 186,80 1,00 0,33
10 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm m2 34,10 1 290,00 21 312,50 22 676,50 43 989,00 0,74 25,23
11 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm m2 10,20 1 210,00 5 253,00 7 089,00 12 342,00 0,52 5,30
12 271531113R00 Polštá základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm pod základovou desku 150 mm, pod pásy 100 mm m3 16,80 1 510,00 13 440,00 11 928,00 25 368,00 1,78 29,93
13 271531115 Hutnní podkladního kameniva m2 94,20 45,00 0,00 4 239,00 4 239,00 1,78 167,83
14 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 10,90 3 050,00 17 985,00 15 260,00 33 245,00 2,53 27,52
15 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svaovaných sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 0,70 28 200,00 16 599,96 3 140,04 19 740,00 1,05 0,73
16 273351215R00 Bednní stn základových desek - zízení m2 23,30 530,00 3 029,00 9 320,00 12 349,00 0,04 0,91
17 273351216R00 Bednní stn základových desek - odstranní m2 23,30 105,00 0,00 2 446,50 2 446,50 0,00 0,00
18 274393259R98 Píprava inženýrských sítí pod základovou deskou v. prostup kpl. 1,00 10 500,00 3 000,00 7 500,00 10 500,00 2,84 2,84
19 274393259R22 Pronájem erpadla k betonáži kpl. 1,00 13 400,00 9 000,00 4 400,00 13 400,00 2,84 2,84
31 75 728,89 230 807,36 306 536,25 0,33
20 311238246R00 Zdivo POROTHERM 50 T Profi P8, tl. 50 cm m2 128,50 2 304,37 71 560,29 224 551,26 296 111,55 0,01 1,49
21 317168111R00 Peklad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm ks 15,00 198,18 718,40 2 254,30 2 972,70 0,01 0,17
22 317168111R01 Peklad POROTHERM plochý 115x71x1750 mm ks 9,00 356,57 865,96 2 343,17 3 209,13 0,01 0,10
23 317168111R02 Peklad POROTHERM plochý 115x71x2750 mm ks 3,00 566,04 375,69 1 322,43 1 698,12 0,02 0,06
24 317168111R03 Isover EPS GreyWall Plus 150mm - izolace mezi peklady m2 13,50 188,50 2 208,55 336,20 2 544,75 0,00 0,00
34 34 059,72 110 067,98 144 127,70 3,53
Položkový rozpoet
Název stavby: Novostavba RD - Varianta IV Objednatel:
Druh stavby: Rodinný dm Projektant:
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Investor
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25 342266112RV1 Obklad obvodových stn sádrokartonem na devnou konstrukci, desky SVK Fermacell tl. 12,5 mm m2 95,64 380,00 8 782,94 27 560,26 36 343,20 0,01 1,11
26 342266112RV1 Obklad stn sádrokartonem na devnou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm m2 117,76 300,00 8 537,60 26 790,40 35 328,00 0,01 1,37
27 342266112RV3 Obklad stn sádrokartonem na devnou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm m2 40,10 315,00 3 408,50 9 223,00 12 631,50 0,01 0,47
28 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na ocel. konstr., desky SVK Fermacell tl. 12,5 mm m2 82,20 665,00 12 093,58 42 569,42 54 663,00 0,02 1,53
29 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm m2 8,90 580,00 1 237,10 3 924,90 5 162,00 0,02 0,17
41 62 824,20 148 146,05 210 970,25 #REF!
30 411160045RAC Strop z vložek Porotherm, tl. 29 cm, OVN 62,5 cm, nosníky POT 23 cm, nadbetonávka 6 cm, Kari sí m2 95,64 1 932,26 44 660,33 140 141,02 184 801,35 0,01 1,11
31 411361921RT5 Výztuž ztužujících vnc V14, V6 t 0,29 19 776,55 4 313,69 1 441,29 5 754,98 0,00 0,00
32 417321315R00 Ztužující pásy a vnce z betonu železového C 20/25 m3 3,74 3 061,97 7 758,83 3 692,94 11 451,77 0,00 0,00
33 411361921RT6 Vncovka Porotherm VT 8/29 Profi m2 86,50 75,90 4 464,27 2 101,08 6 565,35 0,00 0,00
34 417321315R01 Isover EPS GreyWall Plus 120mm - izolace vnce m2 14,00 171,20 1 627,08 769,72 2 396,80 0,00 0,00
61 20 251,39 35 137,03 55 388,42 #REF!
35 611478111R00 Omítka vnitní stn POROTHERM UNIVERSAL tl.30mm m2 95,64 294,40 10 294,69 17 861,73 28 156,42 0,00 0,00
36 611478111R00 Omítka vnitní strop POROTHERM UNIVERSAL tl.10mm m2 92,50 294,40 9 956,70 17 275,30 27 232,00 0,00 0,00
62 26 532,34 43 596,76 70 129,10 #REF!
37 622481211R00 Montáž výztužné sít pro rohy + profily m2 42,60 128,50 2 001,47 3 472,63 5 474,10 0,00 0,00
63 26 037,62 11 272,38 37 310,00 6,24
39 632411240RT1 Cementový potr vyztužený, tl. 50 mm m2 91,00 410,00 26 037,62 11 272,38 37 310,00 0,07 6,24
64 125 158,64 47 581,36 172 740,00 #REF!
40 64-1-2-1 Vnjší výpln otvor, plastová okna a dvee, izolaní dvojsklo/trojsklo, EX - barva, IN - bílá (DURMAN) kpl. 1,00 113 400,00 85 000,00 28 400,00 113 400,00 0,00 0,00
41 64-2 Interiérové dvee Elegant 10, zárubn Normal Praktik, fólie Buk, 700/800x1970 mm kus 7,00 4 520,00 21 436,80 10 203,20 31 640,00 0,00 0,00
42 64-3 Interiérové dvee Elegant 10, zárubn Normal Praktik, fólie Buk 800x1970 mm, posuvné na stnu, v. kování kus 1,00 7 765,00 5 280,00 2 485,00 7 765,00 0,00 0,00
43 64-4 Kování Sapeli, nerez broušený, klika/klika BB kus 6,00 595,00 2 423,52 1 146,48 3 570,00 0,00 0,00
44 64-5 Kování Sapeli, nerez broušený, klika/klika WC kus 1,00 765,00 518,32 246,68 765,00 0,00 0,00
45 64-6 Montáž interiérových dveí kus 8,00 1 950,00 10 500,00 5 100,00 15 600,00 0,00 0,00
711 14 297,78 20 659,97 34 957,75 0,05
46 711111011RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátr asf.susp. za stud. 1x nátr - vetn dodávky asfaltové suspenze SA m2 107,25 55,00 2 145,00 3 753,75 5 898,75 0,00 0,11
47 711142559RZ3 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy pitavením 1 vrstva - vetn dodávky DEKGLASS G200 S40 m2 107,25 195,00 8 848,13 12 065,62 20 913,75 0,01 0,64
48 711112001RZ1 Izolace proti vlhk. svis. nátr asf.susp. za stud. 1x nátr - vetn dodávky asfaltové suspenze SA m2 34,10 65,00 818,40 1 398,10 2 216,50 0,00 0,02
49 711212001R00 Nátr hydroizolaní tsnicí hmotou (nap. Akryzol) - 1.03, 1.04, 1.05, 1.09 (podlaha, stny pod obkladem) m2 38,25 155,00 2 486,25 3 442,50 5 928,75 0,00 0,05
712 19 325,06 29 350,44 48 675,50 1,00
50 712371801RZ5 SBS MODIFIKOV. ASF. PÁS S HRUBOZRNNÝM POSYPEM (ELASTEK) TL. 4 mm m2 112,70 325,00 13 185,90 23 441,60 36 627,50 0,00 0,32
51 712371801RZ9 SPOJOVACÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ NÁTR ZA HORKA BODOV (AOSI) 2x m2 232,80 35,00 5 539,16 2 608,84 8 148,00 0,00 0,67
52 998712101R00 Montáž detail stešní krytiny, vytažení asf. pás na atiku m2 12,00 325,00 600,00 3 300,00 3 900,00 0,00 0,00
713 73 663,38 86 909,47 160 572,85 1,92
53 713901131R00 EPS 100 S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM TYPU S (POLYDEK) TL. 200 mm m2 99,20 493,50 19 582,08 29 373,12 48 955,20 0,00 0,01
54 713799311RK3 SPÁDOVÉ KLÍNY Z POLYSTYRENU EPS 100 - POLYDEK TL. 250 mm m3 27,32 2 720,00 26 595,30 47 715,10 74 310,40 0,00 0,00
Úprava povrch vnjší
Výpln otvor
Izolace proti vod
Izolace stech (povlakové krytiny)
Izolace tepelné
Vodorovné konstrukce
Úprava povrch vnitní
5,34
Podlahy a podlahové konstrukce
386,00 24 530,87 40 124,13 64 655,00 0,0338 620470111R00 Vnjší omítkový systém porotherm TO - cementový postik 12mm, omítka TO 22mm, omítka Universal 6mm m2 167,50
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55 713121111RT1 Izolace tepelná podlah, pokládka polystyrenu 2 vrstvy m2 91,00 90,00 0,00 8 190,00 8 190,00 0,00 0,00
56 28375702 Polystyren. izolace EPS 100Z, tl. 2x100 mm m2 95,40 215,00 20 511,00 0,00 20 511,00 0,02 1,91
57 713901131R00 Montáž fólie v podlaze v. Dodávky m2 112,50 76,50 6 975,00 1 631,25 8 606,25 0,00 0,01
722 54 430,00 17 140,00 71 570,00 0,00
58 722-1 Zdravotechnika - vodovod, kanalizace - vnitní rozvody, bez zaizovacích pedmt kpl. 1,00 24 640,00 10 000,00 14 640,00 24 640,00 0,00 0,00
59 722-3 Zaizovací pedmty - kategorie 1 kpl. 1,00 39 430,00 39 430,00 0,00 39 430,00 0,00 0,00
60 722-6 Kompletace zaizovacích pedmt kpl. 1,00 7 500,00 5 000,00 2 500,00 7 500,00 0,00 0,00
735 3 580,00 1 520,00 5 100,00 0,00
61 735179110R00 Montáž otopných tles koupelnových (žebík) kus 2,00 300,00 60,00 540,00 600,00 0,00 0,00
62 735179110R01 Elektrický topný žebík Thermal Trend KD-E 450/1320 kus 1,00 2 400,00 1 860,00 540,00 2 400,00 0,00 0,00
63 735179110R02 Elektrický topný žebík Thermal Trend KD-E 450/960 kus 1,00 2 100,00 1 660,00 440,00 2 100,00 0,00 0,00
736 283 819,00 39 950,00 323 769,00 0,46
64 7360-1-VAR.2 Kompaktní jednotka Duplex Kappa 4V (Rekuperace, Tepelné erpadlo vzduch/voda)  D+M kpl. 1,00 233 920,00 218 520,00 15 400,00 233 920,00 0,15 0,15
65 7360-2-VAR.2 Integrovaný zásobník tepla IZT-U-T 650 kpl. 1,00 56 800,00 47 000,00 9 800,00 56 800,00 0,15 0,15
66 7360-PODLAH. Montáž rozvod VZT vetn dodávky kpl. 1,00 33 049,00 18 299,00 14 750,00 33 049,00 0,15 0,15
764 21 902,33 33 526,25 55 428,58 0,27
67 764223420R00 Oplechování okap z poplast. plechu Viplanyl 60, rš 250 mm m 15,00 740,15 4 249,50 6 852,75 11 102,25 0,00 0,07
68 764251401R00 Montáž žlab Zambelli hranatý FeZn 330 mm, v. píslušenství m 15,00 865,00 5 800,50 7 174,50 12 975,00 0,00 0,04
69 764251401R01 Zambelli Kotlík oválný ATYP FeZn 330/100 kus 2,00 374,90 505,80 244,00 749,80 0,00 0,00
70 764551402R00 Montáž odpadních trub, Zambelli FeZn 100 mm, v. píslušenství m 8,00 490,00 1 120,00 2 800,00 3 920,00 0,00 0,03
71 764228920R00 Oplechování atiky z plechu m 31,00 720,00 6 355,00 15 965,00 22 320,00 0,00 0,14
72 764223420R00 Spojovací materiál kpl. 1,00 1 490,00 1 000,00 490,00 1 490,00 0,00 0,00
73 998764201R00 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 6 m % 486,70 5,90 2 871,53 0,00 2 871,53 0,00 0,00
771 5 070,14 7 515,36 12 585,50 0,17
74 771575102RT1 Montáž podlah keram.,hladké, do tmele, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) m2 15,30 535,00 670,14 7 515,36 8 185,50 0,01 0,08
75 771575102 Dlažba keramická, dle výbru investora, cena do 250,-/m2 m2 17,60 250,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,01 0,09
775 25 314,06 22 130,44 47 444,50 0,76
76 775540001R00 Kladení devné plovoucí podlahy na podklad Mirelon, v. olištování m2 78,70 285,00 299,06 22 130,44 22 429,50 0,00 0,00
77 775541114R00 Devná plovoucí podlaha, dle výbru investora, cena do 250 K/m2 m2 85,95 250,00 21 487,50 0,00 21 487,50 0,01 0,75
78 775413040R00 Devná podlahová lišta, dle výbru investora, cena do 50 K/m m 70,55 50,00 3 527,50 0,00 3 527,50 0,00 0,00
781 4 054,18 6 534,32 10 588,50 0,13
79 781475120RT1 Obklad vnitní stn keramický, do tmele, weber.for profiflex (lep),weber.color perfect (sp) m2 12,20 580,00 541,68 6 534,32 7 076,00 0,01 0,06
80 781475120 Obkladaka keramická, dle výbru investora, cena do 250,-/m2 m2 14,05 250,00 3 512,50 0,00 3 512,50 0,01 0,07
784 2 103,92 17 005,06 19 108,98 0,07
81 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá m2 321,70 31,40 817,12 9 284,26 10 101,38 0,00 0,05
82 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex m2 321,70 28,00 1 286,80 7 720,80 9 007,60 0,00 0,02
94 0,00 20 163,56 20 163,56 7,76
83 941941041R00 Montáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 163,40 44,40 0,00 7 254,96 7 254,96 0,02 3,00
Konstrukce klempíské
Vodoinstalace, kanalizace
Otopná tlesa
Vytápní
Podlahy z dlaždic
Podlahy vlysové a parketové
Obklady (keramické)
Malby
Lešení a stavební výtahy
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84 941941291R00 Píplatek za použití lešení, pedpokládaná doba 1 msíc m2 4 902,00 1,65 0,00 8 088,30 8 088,30 0,00 4,75
85 941941841R00 Demontáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 163,40 29,50 0,00 4 820,30 4 820,30 0,00 0,00
M21 81 900,00 49 490,00 131 390,00 0,00
86 21-1 Vnitní elektroinstalace, bez svítidel kpl. 1,00 109 890,00 76 900,00 32 990,00 109 890,00 0,00 0,00
87 21-2 Hromosvod kpl. 1,00 21 500,00 5 000,00 16 500,00 21 500,00 0,00 0,00
2 200 499,64Celkem:
Elektromontáže
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Píloha . 5  Energetická bilance varianty I 
Hodnocení pasivního domu
Fotografie nebo kresba
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta I
Ulice:
PS/Msto: Horní Bludovice
Stát: eská republika
Typ objektu: Rodinný dm
Klima: CZ - Frýdek Místek Nadmoská výška objektu (m.n.m.): 300
Stavebník: Investor - VARINTA I
Ulice:
PS/Msto:
Architekt:
Ulice:
PS/Msto:
TZB:
Ulice:
PS/Msto:
Rok výstavby: 2015 Vnitní teplota - zima: 20,0  °C Obestav. objem V [m3]: 382,6
Poet b.j.: 1 Vnitní teplota - léto: 25,0  °C Strojní chlazení:
Poet osob: 2,6 Vnitní zdroje tepla - zima: 2,1  W/m2
Mrná kapacita: 132 Wh/K na m² podl. plochy  - léto: 2,1  W/m2
Ukazatele budovy vztažené k energeticky vztažné podlahové ploše a na rok
Energeticky vztažná plocha 90,9 m² Požadavky Splnno?*
Vytápní Poteba tepla na vytápní 21 kWh/(m2a) 15 kWh/(m²a) ne
Tepelný výkon 19 W/m2 10 W/m² ne
Chlazení Celková mrná poteba chladu kWh/(m2a) - -
Chladicí výkon W/m2 - -
etnost pekroení nejvyšší teploty vzduchu (> 25 °C) 4,9 % - -
Primární energie Vytápní, chlazení, pomocná elektina
Odvlhení, TV,
svtlo, elektr. Zaízení 145 kWh/(m2a) 120 kWh/(m²a) ne
TV, vytápní a pomocná elektina 101 kWh/(m2a) - -
Úspora prim. energie díky solární elektin kWh/(m2a) - -
Neprvzdušnost na vzduchu n50 pi zkoušce neprvzdušnosti 0,5 1/h 0,6 1/h ano
* prázdné pole: chybí údaje; '-': bez požadavku
pasivní dm? ne
Potvrzujeme, že zde uvedené hodnoty Jméno: PHPP Verze 8.5
byly vypoteny podle PHPP na základ
specifických parametr stavby. Píjmení: Vydáno dne:
Výpoty pomocí PHPP jsou pipojeny k této žádosti.
Firma: podpis:
Michal
Prak
PHPP, Hodnocení PHPP_var I.xlsx
Návrh pasivního domu:
 K L I M A T I C K Á  D A T A
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta I
Pevod do sezónní metody (VytSezonní)
Klima - objekt: CZ - Frýdek Místek HT 218 d/a
Dt 86 kKh/a
Msíní data: CZ - Frýdek Místek sever 128 kWh/(m²a)
Region: 	
 Roní data: východ 244 kWh/(m²a)
Použít roní klimatická data: Ne jih 436 kWh/(m²a)
Soubor klimatických dat:  Výsledky: západ 258 kWh/(m²a)
 Teplo pro vytápní: 20,9 kWh/(m²a) horizont 371 kWh/(m²a)
Meteorol.stanice (nadm.výš.): 512,0 m Tepelný výkon: 19,1 W/m²
Stanovišt (nadm. výška): 300 m Primární energie: 145,0 kWh/(m²a)
Msíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tepelný výkon Chladicí výkon
Dny 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Poasí 1 Poasí 2 Poasí 1 Poasí 2
-10
-5
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kW
h/
(m
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m

sí
c)
Msíc
Slunení záení + vnjší teplota
Sever
Východ
Jih
Západ
Globální
Vnjší teplota
Rosný bod
C
Parametry pro teploty zeminy 
vypotené v PHPP: CZ - Frýdek Místek zem. šíka ° 49,7 zem. délka ° 18,4 nadm. výška 512 denní kolísán í teploty - léto (K) 10,4 Záení - data: kWh/(m²,msíc) Záení: W/m² Záení: W/m²
Fázový posuv v msících Vnjší teplota -1,0 0,0 3,4 8,0 13,5 16,3 18,3 17,9 13,5 9,2 4,1 0,2 -13,7 -13,4 23,3 23,3
0,60 Sever 9 15 26 35 51 56 53 44 29 20 10 8 12 9 76 76
Tlumení Východ 18 29 50 71 94 94 97 86 57 36 18 13 21 13 145 145
-0,31 Jih 51 63 81 85 82 75 80 89 78 74 43 35 47 29 116 116
Hloubka m Západ 21 31 52 69 85 84 88 82 58 44 20 14 18 16 108 108
1,00 Globální 25 42 77 112 145 147 151 134 88 58 26 18 28 21 214 214
CZ - Benešov Rosný bod -4,4 -3,5 -1,4 2,3 7,5 10,8 12,6 12,5 8,7 5,6 1,6 -3,0 15,6 15,6
1,00 Teplota oblohy -13,6 -12,4 -9,4 -4,9 1,1 4,9 7,3 6,8 2,8 -1,0 -5,6 -11,3 12,6 15,6
Teplota zeminy 2,9 0,4 0,3 2,8 7,1 12,0 16,3 18,9 18,9 16,4 12,2 7,2 0,3 0,3 18,9 18,9
Poznámka Klimatická data nejsou schválená pro certifikaci PHI. Autor dat: Lorant Krajcsovics, IEPD
Vlastní data Pro vložení nových dat vyplte žluté buky. 
Msíc Led Úno Be Dub Kv er vc Srp Zá íj Lis Pro Tepelný výkon  °C resp. W/m² Chladicí výkon  ° C resp. W/m²
Vzor zem. šíka ° 50,2 zem. délka ° 8,3 nadm. výška 112 Místo Vzor
 T léto K 5,7 Zdroj Vzorová data PHI Tepelný výkon 1 Tepelný výkon 2 Chladicí výkon 1 Chladicí výkon 2
° C Vn jší teplota 0,9 2 5,3 8,4 16,2 16,7 18,7 19,6 14,7 11 5,9 1,7 -6,0 -2,0 25,1 25,1
kWh/(m²,msíc) Sever 9,0 15,0 23,0 41,0 56,0 50,0 49,0 43,0 31,0 21,0 11,0 7,0 10 5 104 104
kWh/(m²,msíc) Východ 14,0 21,0 31,0 55,0 106,0 72,0 78,0 70,0 50,0 35,0 17,0 12,0 15 5 185 185
kWh/(m²,msíc) Jih 30,0 33,0 39,0 61,0 101,0 66,0 72,0 82,0 67,0 60,0 28,0 27,0 50 10 208 208
kWh/(m²,msíc) Západ 14,0 19,0 30,0 52,0 102,0 72,0 82,0 79,0 49,0 36,0 14,0 11,0 15 5 207 207
kWh/(m²,msíc) Globální 23,0 34,0 52,0 97,0 195,0 137,0 148,0 140,0 88,0 60,0 25,0 18,0 20 5 347 347
° C Rosný bod 0,3 -0,9 1,5 3,0 7,2 11,1 12,5 12,4 10,0 8,2 3,4 -0,9
° C Teplota oblohy -9,0 -8,6 -4,7 -1,2 4,6 8,8 11,5 11,2 8,1 2,9 -3,3 -6,8
Místo 1 zem. šíka ° zem. délka ° nadm. výška Místo Místo 1
 T léto K Zdroj Tepelný výkon 1 Tepelný výkon 2 Chladicí výkon 1 Chladicí výkon 2
PHPP, Klima PHPP_var I.xlsx
Návrh pasivního domu: U - H O D N O T Y   S T A V.   K O N S T R U K C Í
konstrukce se zkosenými (spádovými) vrstvami
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta I uzavené vzduch. vrstvy a nevytápné pdy
---> pom. výpoet napravo
Konstrukce . Oznaení konstrukce Vnitní zateplení?
1 Vnjší stna
odpor pi pestupu tepla na vnitní str. kce Rsi  [m²K/W]   0,13
vnjší Rse 0,04
Dílí plocha 1  [W/(mK)] Dílí plocha 2 (nepovinný)  [W/(mK)] Dílí plocha 3 (nepovinný)  [W/(mK)] Tlouška [mm]
1. vnitní omítka 0,130 15
2. sádrokarton 0,220 13
3. izolace MW 0,039 nosník KVH 0,120 60
4. deska OSB 0,130 12
5. foukaná minerální vlna 0,038 nosník KVH 0,120 140
6. devovláknité desky 0,039 100
7. vnjší omítka 0,700 7
8.
Podíl dílí plochy 1 Podíl dílí plochy 2 Podíl dílí plochy 3 Celkem
98% 2,0% 34,7 cm
Pirážka U W/(m²K) Souinitel U: 0,124 W/(m²K)
Konstrukce . Oznaení konstrukce Vnitní zateplení?
2 Stecha
odpor pi pestupu tepla na vnitní str. kce Rsi  [m²K/W]   0,10
vnjší Rse 0,04
Dílí plocha 1  [W/(mK)] Dílí plocha 2 (nepovinný)  [W/(mK)] Dílí plocha 3 (nepovinný)  [W/(mK)] Tlouška [mm]
1. difuzní fólie 0,300 2
2. deska OSB 3 0,130 1
3. foukaná minerální vlna 0,038 nosník KVH 0,120 240
4. deska OSB 3 0,130 12
5. vzduchová mezera 0,920 150
6. sdk podhled 0,220 13
7.
8.
Podíl dílí plochy 1 Podíl dílí plochy 2 Podíl dílí plochy 3 Celkem
98% 2,0% 41,8 cm
Pirážka U W/(m²K) Souinitel U: 0,153 W/(m²K)
Konstrukce . Oznaení konstrukce Vnitní zateplení?
3 Podlaha
odpor pi pestupu tepla na vnitní str. kce Rsi  [m²K/W]   0,17
vnjší Rse 0,04
Dílí plocha 1  [W/(mK)] Dílí plocha 2 (nepovinný)  [W/(mK)] Dílí plocha 3 (nepovinný)  [W/(mK)] Tlouška [mm]
1. laminátová podlaha 0,370 15
2. mirelon 0,038 2
3. deska OSB 0,130 22
4. devovláknitá izolace 0,039 60
5. deska OSB 0,130 22
6. izolace z MW 0,039 nosník KVH 0,120 240
7. cementotísková deska 0,190 10
8.
Podíl dílí plochy 1 Podíl dílí plochy 2 Podíl dílí plochy 3 Celkem
98% 2,0% 37,1 cm
Pirážka U W/(m²K) Souinitel U: 0,122 W/(m²K)
PHPP, U-hodnoty PHPP_var I.xlsx
Návrh pasivního domu: V Ý P O  E T   P L O C H
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta I Teplo pro vytápní 21 kWh/(m²a)
Souhrn
Skupi-
na .
Skupina ploch Teplotní 
zóna Plocha Jedn. Poznámka
1 Energeticky vztažná plocha 90,90 m² Energeticky vztažná plocha podle manuálu k PHPP 7 ms. 5 ms.
2 Okna Sever A 2,71 m² Okna Sever 0,777 28 63
3 Okna Východ A 3,86 m² Výsledky jsou z listu 'Okna'. Okna Východ 0,867 194 421
4 Okna Jih A 16,90 m² Okenní plochy jsou odeteny od jednotlivých ploch konstrukcí Okna Jih 0,829 2781 869
5 Okna Západ A 1,35 m² piazených v listu 'Okna'. Okna Západ 0,780 48 97
6 Okna horizontální A 0,00 m² Okna horizontální
7 Vnjší dvee A 0,00 m² Odette prosím sami plochu dveí v píslušné stavební konstrukci Vnjší dvee
8 Vnjší stna - venkovní vzduch A 100,33 m² Teplotní zóna "A" je venkovní vzduch. Vnjší stna - venkovní vzduch 0,124 4 61
9 Vnjší stna - zemina B 0,00 m² Teplotní zóna "B" je zemina. Vnjší stna - zemina
10 Stecha/strop - venkovní vzduch A 105,10 m² Stecha/strop - venkovní vzduc 0,153 14 308
11 Podlaha/strop suterénu B 105,10 m² Podlaha/strop suterénu 0,122
12 0,00 m² Mohou být použity teplotní zóny "A", "B","P" a "X". NE "I"
13 0,00 m² Mohou být použity teplotní zóny "A", "B","P" a "X". NE "I" initel pro X
14 X 0,00 m² Teplotní zóna "X": Uvete prosím initel teplotní redukce ( 0 < b j  < 1): 75%
Tepelné vazby - pehled [W/(mK)]
15 Tepelné vazby do exteriéru A 0,00 m Údaje v bm Tepelné vazby do exteriéru
16 Tepelné vazby perimetr P 0,00 m Údaje v bm; teplotní zóna "P" je perimetr (viz list "Zemina"). Tepelné vazby perimetr
17 Tepelné vazby podl.deska / strop su B 0,00 m Údaje v bm Tepelné vazby podl.deska / str
18 Stna sousedící I 0,00 m² Bez tepelných ztrát, uvažuje se pouze v návrhu tepelného výkonu Stna sousedící
Celkem tepelná obálka budovy 335,34 m² Prm. hodnota tepelné obálky 0,185
pejdi na seznam stavebních konstrukcí
Zadání ploch 	

Plocha 
.
Popis stavební konstrukce Ke skupi-
n .
Piazení ke skupin Po-
et x (
a
[m] x
b
 [m] +
Vlastní 
zadání [m²] -
Vlastní 
odeet
[m²]
-
Odetení 
okenních ploch
[m²]
) = Plocha[m²]
Výbr skladby stavebního 
prvku / certifikovaného 
stavebního systému
Souinitel U
[W/(m²K)]
Odchylka od 
severu
Odchylka od 
vodorovné 
roviny
Orientace Korekní 
initel stínní
Pohltivost 
vnjší
Emisivita 
vnjší
Energeticky vztažná plocha 1 Energeticky vztažná plocha 1 x ( x + 90,90 - ) = 90,9
Okna Sever 2 Okna Sever 2,7 Z listu Okna 0,777
Okna Východ 3 Okna Východ 3,9 Z listu Okna 0,867
Okna Jih 4 Okna Jih Vyplte pouze v listu Okna! 16,9 Z listu Okna 0,829
Okna Západ 5 Okna Západ 1,3 Z listu Okna 0,780
Okna horizontální 6 Okna horizontální 0,0 Z listu Okna 0,000
Vnjší dvee 7 Vnjší dvee x ( x + - ) - = Sou. U vnjších dveí:
1 Vnjší stna jih 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 13,70 x 2,85 + - ) - 16,9 = 22,1  0,124 180 90 Jih 0,70 0,60 0,90
2 Vnjší stna sever 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 13,70 x 2,85 + - ) - 2,7 = 36,3  0,124 0 90 Sever 0,90 0,60 0,90
3 Vnjší stna západ 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 8,36 x 2,85 + - ) - 1,3 = 22,5  0,124 270 90 Západ 0,90 0,60 0,90
4 Vnjší stna východ 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 7,30 x 2,85 + - ) - 3,9 = 17,0  0,124 90 90 Východ 0,90 0,60 0,90
5 Vnjší stna východ II 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 0,85 x 2,85 + - ) - 0,0 = 2,4  0,124 90 90 Východ 0,70 0,60 0,90
6 Stecha 10 Stecha/strop - venkovní vzduch 1 x ( x + 105,10 - ) - 0,0 = 105,1 
 0,153 0 10 Horizont 1,00 0,90 0,90
7 Podlaha 11 Podlaha/strop suterénu 1 x ( x + 105,10 - ) - 0,0 = 105,1 	 0,122
8 x ( x + - ) - 0,0 =
9 x ( x + - ) - 0,0 =
10 x ( x + - ) - 0,0 =
11 x ( x + - ) - 0,0 =
12 x ( x + - ) - 0,0 =
13 x ( x + - ) - 0,0 =
14 x ( x + - ) - 0,0 =
15 x ( x + - ) - 0,0 =
16 x ( x + - ) - 0,0 =
17 x ( x + - ) - 0,0 =
18 x ( x + - ) - 0,0 =
19 x ( x + - ) - 0,0 =
20 x ( x + - ) - 0,0 =
21 x ( x + - ) - 0,0 =
22 x ( x + - ) - 0,0 =
23 x ( x + - ) - 0,0 =
24 x ( x + - ) - 0,0 =
25 x ( x + - ) - 0,0 =
26 x ( x + - ) - 0,0 =
27 x ( x + - ) - 0,0 =
28 x ( x + - ) - 0,0 =
29 x ( x + - ) - 0,0 =
Prmrný 
souinitel U
[W/(m²K)]
Pehled stavebních 
konstrukcí
Solární zisky 
- topná 
sezóna 
[kWh/a]
Solární zátž - 
období chlazení 
[kWh/a]
PHPP, Plochy PHPP_var I.xlsx
Návrh pasivního domu: T E P E L N É   Z T R Á T Y   Z E M I N O U 
1. ást objektu
Charakteristika zeminy Klimatická data
Tepelná vodivost  2,0 W/(mK) Prmrná vnitní teplota, zima Ti 20,0 °C
Tepelná kapacita c 2,0 MJ/(m³K) Prmrná vnitní teplota, léto Ti 25,0 °C
Periodická hloubka promrzávání  3,17 m Prm. teplota povrchu zeminy Tg,m 9,6 °C
Amplituda od Tg,m Tg,^ 9,7 °C
Fázový posuv od Tg,m  1,1 msíce
Délka topné sezóny n 7,2 msíce
Hodinostupn - exteriér Dt 86,2 kKh/a
Informace o objektu Souinitel U podlahy / stropu suterénu Uf 0,122 W/(m²K)
Plocha podlahy / stropu suterénu A 105,1 m² Tepelné vazby podl. desky / stropu sut. f*l 0,00 W/K
Obvod podlahové desky P 43,7 m Sou. U podlahy/stropu sut. v. TM Uf' 0,122 W/(m²K)
Charakt. rozmr podlahové desky B' 4,81 m Úinná tlouška zeminy dt 16,37 m
Druh podlahové desky (zaškrtnte jen jedno pole)
Podlaha na zemin
Šíka/hloubka okrajové izolace D m Umístní okrajové izolace vodorovn
Tlouška okrajové izolace dn m (zaškrtnte) svisle x
Tepelná vodivost okrajové izolace n W/(mK)
Vytápný suterén nebo podlaha zcela / ásten pod terénem
Výška podzemní ásti stny suterénu z m Souinitel U sut.stny pod terénem Usut,g W/(m²K)
Nevytápný suterén
Výška nadzemní ásti stny suterénu h m Souinitel U sut.stny nad terénem USUT W/(m²K)
Výška podzemní ásti stny suterénu z m Souinitel U sut.stny pod terénem Usut,g W/(m²K)
Výmna vzduchu nevytáp. suterénu n 0,20 h-1 Souinitel U podlahy suterénu UfB W/(m²K)
Objem vzduchu v suterénu V m³
x Zvýšená podlahová deska nad vtranou dutinou (max. 0,5 m pod horní hranou zeminy)
Souinitel U podlahy dutiny Ucav 0,122 W/(m²K) Plocha vtracích otvor P 86,30 m²
Výška stny v dutin h 0,20 m Rychlost vtru ve výšce 10 m v 4,0 m/s
Souinitel U stny dutiny USUT 8,400 W/(m²K) Faktor ochrany proti vtru fW 0,05 -
Další tepelné ztráty tepelnými vazbami na obvodu Stacionární složka P,stat*l 0,000 W/K
Fázový posuv  msíce Harmonická složka P,harm*l 0,000 W/K
Korekní initel spodní vody
Hloubka hladiny spodní vody zW 3,0 m Korekní initel spodní vody GW 1,00236838 -
Rychlost toku qW 0,05 m/d
Mezivýsledky
Fázový posuv  1,43 msíce Ustálený tepelný tok stat 133,6 W
Ustálená vodivost LS 12,83 W/K Periodický tepelný tok harm 46,1 W
Vnjší harmonická vodivost Lpe 12,77 W/K Tepelné ztráty bhem topné sezóny Qtot 939 kWh
Tepelná vodivost budovy L0 12,84 W/K
Prmrné msíní teploty zeminy pro msíní metodu (1. ást objektu)
Msíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 prmrná hodnota
zimní období 2,9 0,4 0,3 2,8 7,0 12,0 16,3 18,8 18,9 16,4 12,2 7,2 9,6
letní období 2,9 0,4 0,3 2,8 7,1 12,0 16,3 18,9 18,9 16,4 12,2 7,2 9,6
Návrhová teplota zeminy pro list "Tepelný výkon" 0,3 pro list "Chladicí výkon" 18,9
initel teplotní redukce zeminy pro list "VytSezonní" 0,85
Celkový výsledek (všechny ásti objektu)
Fázový posuv  1,43 msíce Ustálený tepelný tok stat 133,6 W
Ustálená vodivost LS 12,83 W/K Periodický tepelný tok harm 46,1 W
Vnjší harmonická vodivost Lpe 12,77 W/K Tepelné ztráty bhem topné sezóny Qtot 939 kWh
Tepelná vodivost budovy L0 12,84 W/K Charakt. rozmr podlahové desky B' 4,81 m
Prmrné msíní teploty zeminy pro msíní metodu (všechny ásti objektu)
Msíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 prmrná hodnota
zimní období 2,9 0,4 0,3 2,8 7,0 12,0 16,3 18,8 18,9 16,4 12,2 7,2 9,6
letní období 2,9 0,4 0,3 2,8 7,1 12,0 16,3 18,9 18,9 16,4 12,2 7,2 9,6
Návrhová teplota zeminy pro list "Tepelný výkon" 0,3 pro list "Chladicí výkon" 18,9
initel teplotní redukce zeminy pro list "VytSezonní" 0,85
PHPP, Zemina PHPP_var I.xlsx
Návrh pasivního domu: P O T  E B A   T E P L A  N A   V Y T Á P  N Í    (msíní metoda)
(na této stran se zobrazuje délka otopného období dle msíní metody)
Klima: CZ - Frýdek Místek Vnitní teplota: 20 °C
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta I Typ objektu: Rodinný dm
Mrná kapacita: 132 Wh/(m²K) Energeticky vztažná plocha AEV: 90,9 m²
   na m²
Teplotní zóna Plocha Sou. U Red.fak. ms. Dt energeticky
Stavební konstrukce m²  W/(m²K) kKh/a kWh/a vztažné plochy
Vnjší stna - venkovní vzduch A 100,3 * 0,124 * 1,00 * 90  = 1116 12,28
Vnjší stna - zemina B * * 1,00 *  =
Stecha/strop - venkovní vzduch A 105,1 * 0,153 * 1,00 * 90  = 1441 15,85
Podlaha/strop suterénu B 105,1 * 0,122 * 1,00 * 71  = 910 10,01
A * * 1,00 *  =
A * * 1,00 *  =
X * * 0,75 *  =
Okna A 24,8 * 0,827 * 1,00 * 90  = 1839 20,24
Vnjší dvee A * * 1,00 *  =
Vnjší tep. vazby (délka/m) A * * 1,00 *  = 0,00
Obvodové tep. vazby (délka/m) P * * 1,00 *  = 0,00
Tep. vazby - podlaha (délka/m) B * * 1,00 *  = 0,00
 
 ––––––––––– kWh/(m²a)
Tepelné ztráty prostupem QT Celkem 5306 58,4
AEV svtlá výška
úinný m² m m³
objem vzduchu VV 91 * 2,50 = 227
nV,systém ZVT ZZT nV,zbyt nV,ekvi podíl
1/h 1/h 1/h
úinná výmna vzduchu exteriér nV,e 0,300 *(1- 0% )*(1- 0,75 )+ 0,000 = 0,075
úinná výmna vzduchu zemina nV,g 0,300 *    0%  *(1- 0,75 ) = 0,000
VV nV,ekvi podíl cAir Dt   
m³ 1/h      Wh/(m³K) kKh/a kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné ztráty vtráním - exteriér QV,e 227 * 0,075 * 0,33 * 90 = 507 5,6
Tepelné ztráty vtráním - zemina QV,g 227 * 0,000 * 0,33 * 53 = 0 0,0
–––––––––––
Tepelné ztráty vtráním QV Celkem 507 5,6
Redukní faktor
QT QV Noc/víkend
kWh/a kWh/a pokles kWh/a kWh/(m²a)
Celkové tepelné ztráty QLs ( 5306 + 507 )   * 1,0 = 5813 64,0
Orientace initel redukce Solární faktor g Plocha Globální slunení záení
ploch Viz list "Okna" (kolmé ozáení)
m² kWh/(m²a) kWh/a
sever 0,15 * 0,55 * 2,7 * 123 = 28
východ 0,31 * 0,70 * 3,9 * 235 = 194
jih 0,54 * 0,70 * 16,9 * 432 = 2781
západ 0,26 * 0,55 * 1,3 * 251 = 48
horizont 0,00 * 0,00 * 0,0 * 358 = 0
Souet neprsvitných ploch 305
  ––––––––––– kWh/(m²a)
Solární tepelné zisky QS Celkem 3357 36,9
Délka období vytápní Mrný výkon qI AEV
kh/d d/a W/m² m² kWh/a kWh/(m²a)
Vnitní zdroje tepla QI 0,024 * 212 * 2,1 * 90,9 = 971 10,7
 
 
  kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné zisky k dispozici Qgn QS   +   QI = 4328 47,6
 
Pomr zisky ku ztrátám Qgn  /  QLs = 0,74
 
Stupe využití tepelných zisk G = 90%
 
kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné zisky Qgn,rbl  gn   *   Qgn = 3914 43,1
 
 
kWh/a kWh/(m²a)
Poteba tepla na vytápní QH QLs   -   Qgn,rb = 1899 21
kWh/(m²*a) (ano/ne)
Mezní hodnota 15 Splnn požadavek? ne
PHPP, Vytápní PHPP_var I.xlsx
Návrh pasivního domu: P O T  E B A   T E P L A  N A   V Y T Á P  N Í    (msíní metoda)
Klima: CZ - Frýdek Místek Vnitní teplota: 20 °C
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta I Typ objektu: Rodinný dm
Energeticky vztažná plocha AEV: 91 m²
Led Úno Be Dub Kv er vc Srp Zá íj Lis Pro Rok
Hodinostupn - exteriér 16,5 14,2 13,2 9,5 5,7 3,4 2,0 2,3 5,4 8,7 12,1 15,5 108 kKh
Hodinostupn - podlaha 12,7 13,2 14,6 12,4 9,6 5,7 2,7 0,9 0,8 2,7 5,7 9,5 91 kKh
Ztráty - vnjší 901 776 722 519 310 187 110 127 294 477 661 848 5932 kWh
Ztráty - zemina 164 170 188 159 124 74 35 11 10 34 73 122 1164 kWh
Celkové mrné ztráty 11,7 10,4 10,0 7,5 4,8 2,9 1,6 1,5 3,4 5,6 8,1 10,7 78,1 kWh/m²
Solární zisky - Sever 2 3 6 8 12 13 12 10 7 5 2 2 81 kWh
Solární zisky - Východ 15 24 41 59 78 78 80 71 47 30 15 11 547 kWh
Solární zisky - Jih 328 406 522 547 528 483 515 573 502 476 277 225 5383 kWh
Solární zisky - Západ 4 6 10 13 16 16 17 16 11 8 4 3 124 kWh
Solární zisky - Horiz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Solární zisky - Neprsvitné kce 22 36 65 94 125 128 130 113 74 49 23 16 876 kWh
Vnitní zdroje tepla 142 128 142 137 142 137 142 142 137 142 137 142 1672 kWh
Celkové mrné zisky solární+vnitn 5,6 6,6 8,6 9,4 9,9 9,4 9,9 10,2 8,6 7,8 5,0 4,4 95,5 kWh/m²
Stupe využití 100% 100% 97% 78% 48% 30% 16% 15% 39% 72% 100% 100% 60%
Poteba tepla na vytápní 551 343 146 9 0 0 0 0 0 3 276 571 1899 kWh
Mrná poteba tepla na vytápní 6,1 3,8 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,3 20,9 kWh/m²
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Mrná poteba tepla na vytápní Celkové mrné zisky solární+vnitní Celkové mrné ztráty
Poteba tepla na vytápní: srovnání
Msíní metoda (list Vytápní) 1899 kWh/a 20,9 kWh/(m²a) Vztažnou plochou je energeticky vztažná plocha podle PHPP
Sezónní metoda (list VytSezonní) 1830 kWh/a 20,1 kWh/(m²a) Vztažnou plochou je energeticky vztažná plocha podle PHPP
0
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Píloha . 6  Energetická bilance varianty II 
Hodnocení pasivního domu
Fotografie nebo kresba
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta II
Ulice:
PS/Msto: Horní Bludovice
Stát: eská republika
Typ objektu: Rodinný dm
Klima: CZ - Frýdek Místek Nadmoská výška objektu (m.n.m.): 300
Stavebník: Investor - VARINTA II
Ulice:
PS/Msto:
Architekt:
Ulice:
PS/Msto:
TZB:
Ulice:
PS/Msto:
Rok výstavby: 2015 Vnitní teplota - zima: 20,0  °C Obestav. objem V [m3]: 382,6
Poet b.j.: 1 Vnitní teplota - léto: 25,0  °C Strojní chlazení:
Poet osob: 2,6 Vnitní zdroje tepla - zima: 2,1  W/m2
Mrná kapacita: 132 Wh/K na m² podl. plochy  - léto: 2,1  W/m2
Ukazatele budovy vztažené k energeticky vztažné podlahové ploše a na rok
Energeticky vztažná plocha 90,9 m² Požadavky Splnno?*
Vytápní Poteba tepla na vytápní 27 kWh/(m2a) 15 kWh/(m²a) ne
Tepelný výkon 21 W/m2 10 W/m² ne
Chlazení Celková mrná poteba chladu kWh/(m2a) - -
Chladicí výkon W/m2 - -
etnost pekroení nejvyšší teploty vzduchu (> 25 °C) 0,5 % - -
Primární energie Vytápní, chlazení, pomocná elektina
Odvlhení, TV,
svtlo, elektr. Zaízení 154 kWh/(m2a) 120 kWh/(m²a) ne
TV, vytápní a pomocná elektina 111 kWh/(m2a) - -
Úspora prim. energie díky solární elektin kWh/(m2a) - -
Neprvzdušnost na vzduchu n50 pi zkoušce neprvzdušnosti 0,5 1/h 0,6 1/h ano
* prázdné pole: chybí údaje; '-': bez požadavku
pasivní dm? ne
Potvrzujeme, že zde uvedené hodnoty Jméno: PHPP Verze 8.5
byly vypoteny podle PHPP na základ
specifických parametr stavby. Píjmení: Vydáno dne:
Výpoty pomocí PHPP jsou pipojeny k této žádosti.
Firma: podpis:
Michal
Prak
PHPP, Hodnocení PHPP_var II.xlsx
Návrh pasivního domu:
 K L I M A T I C K Á  D A T A
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta II
Pevod do sezónní metody (VytSezonní)
Klima - objekt: CZ - Frýdek Místek HT 218 d/a
Dt 86 kKh/a
Msíní data: CZ - Frýdek Místek sever 128 kWh/(m²a)
Region: 	
 Roní data: východ 244 kWh/(m²a) 0
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Použít roní klimatická data: Ne jih 436 kWh/(m²a)
Soubor klimatických dat:  Výsledky: západ 258 kWh/(m²a)
 Teplo pro vytápní: 26,7 kWh/(m²a) horizont 371 kWh/(m²a)
Meteorol.stanice (nadm.výš.): 512,0 m Tepelný výkon: 20,7 W/m²
Stanovišt (nadm. výška): 300 m Primární energie: 154,0 kWh/(m²a)
Msíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tepelný výkon Chladic
Dny 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Poasí 1 Poasí 2 Poasí 1
Parametry pro teploty zeminy 
vypotené v PHPP: CZ - Frýdek Místek zem. šíka ° 49,7 zem. délka ° 18,4 nadm. výška 512 denní kolísán í teploty - léto (K) 10,4 Záení - data: kWh/(m²,msíc) Záení: W/m² Záení:
Fázový posuv v msících Vnjší teplota -1,0 0,0 3,4 8,0 13,5 16,3 18,3 17,9 13,5 9,2 4,1 0,2 -13,7 -13,4 23,3
0,60 Sever 9 15 26 35 51 56 53 44 29 20 10 8 12 9 76
Tlumení Východ 18 29 50 71 94 94 97 86 57 36 18 13 21 13 145
-0,31 Jih 51 63 81 85 82 75 80 89 78 74 43 35 47 29 116
Hloubka m Západ 21 31 52 69 85 84 88 82 58 44 20 14 18 16 108
1,00 Globální 25 42 77 112 145 147 151 134 88 58 26 18 28 21 214
CZ - Benešov Rosný bod -4,4 -3,5 -1,4 2,3 7,5 10,8 12,6 12,5 8,7 5,6 1,6 -3,0 15,6
1,00 Teplota oblohy -13,6 -12,4 -9,4 -4,9 1,1 4,9 7,3 6,8 2,8 -1,0 -5,6 -11,3 12,6
Teplota zeminy 9,5 8,6 8,7 9,7 12,7 14,7 16,3 17,2 17,2 14,8 13,1 11,2 8,6 8,6 17,2
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PHPP, Klima PHPP_var II.xlsx
Návrh pasivního domu: U - H O D N O T Y   S T A V.   K O N S T R U K C Í
konstrukce se zkosenými (spádovými) vrstvami
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta II uzavené vzduch. vrstvy a nevytápné pdy
---> pom. výpoet napravo
Konstrukce . Oznaení konstrukce Vnitní zateplení?
1 Vnjší stna
odpor pi pestupu tepla na vnitní str. kce Rsi  [m²K/W]   0,13
vnjší Rse 0,04
Dílí plocha 1  [W/(mK)] Dílí plocha 2 (nepovinný)  [W/(mK)] Dílí plocha 3 (nepovinný)  [W/(mK)] Tlouška [mm]
1. vnitní omítka 0,130 15
2. sádrokarton 0,220 13
3. izolace MW 0,039 nosník KVH 0,120 40
4. deska OSB 0,130 12
5. izolace MW 0,039 nosník KVH 0,120 140
6. deska OSB 0,130 12
7. polystyren EPS 0,039 100
8. vnjší omítka 0,700 kontrola 7
Podíl dílí plochy 1 Podíl dílí plochy 2 Podíl dílí plochy 3 Celkem
98% 2,0% 33,9 cm
Pirážka U W/(m²K) Souinitel U: 0,132 W/(m²K)
Konstrukce . Oznaení konstrukce Vnitní zateplení?
2 Stecha
odpor pi pestupu tepla na vnitní str. kce Rsi  [m²K/W]   0,10
vnjší Rse 0,04
Dílí plocha 1  [W/(mK)] Dílí plocha 2 (nepovinný)  [W/(mK)] Dílí plocha 3 (nepovinný)  [W/(mK)] Tlouška [mm]
1. difuzní fólie 0,300 2
2. izolace MW 0,039 nosník KVH 0,120 240
3. deska OSB 3 0,130 12
4. vzduchová mezera 0,920 150
5. sdk podhled 0,220 13
6.
7.
8.
Podíl dílí plochy 1 Podíl dílí plochy 2 Podíl dílí plochy 3 Celkem
98% 2,0% 41,7 cm
Pirážka U W/(m²K) Souinitel U: 0,157 W/(m²K)
Konstrukce . Oznaení konstrukce Vnitní zateplení?
3 Podlaha
odpor pi pestupu tepla na vnitní str. kce Rsi  [m²K/W]   0,17
vnjší Rse 0,04
Dílí plocha 1  [W/(mK)] Dílí plocha 2 (nepovinný)  [W/(mK)] Dílí plocha 3 (nepovinný)  [W/(mK)] Tlouška [mm]
1. laminátová podlaha 0,370 15
2. mirelon 0,038 2
3. anhydrit 1,800 50
4. reflexní fólie 0,025 5
5. polystyren EPS 100Z 0,037 100
6. asfaltový pás 0,200 4
7. železobeton 1,580 150
8.
Podíl dílí plochy 1 Podíl dílí plochy 2 Podíl dílí plochy 3 Celkem
98% 2,0% 32,6 cm
Pirážka U W/(m²K) Souinitel U: 0,299 W/(m²K)
PHPP, U-hodnoty PHPP_var II.xlsx
Návrh pasivního domu: V Ý P O  E T   P L O C H
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta II Teplo pro vytápní 27 kWh/(m²a)
Souhrn
Skupi-
na .
Skupina ploch Teplotní 
zóna Plocha Jedn. Poznámka
1 Energeticky vztažná plocha 90,90 m² Energeticky vztažná plocha podle manuálu k PHPP 9 ms. 5 ms.
2 Okna Sever A 2,71 m² Okna Sever 0,777 46 63
3 Okna Východ A 3,86 m² Výsledky jsou z listu 'Okna'. Okna Východ 0,867 319 421
4 Okna Jih A 16,90 m² Okenní plochy jsou odeteny od jednotlivých ploch konstrukcí Okna Jih 0,829 3812 869
5 Okna Západ A 1,35 m² piazených v listu 'Okna'. Okna Západ 0,780 75 97
6 Okna horizontální A 0,00 m² Okna horizontální
7 Vnjší dvee A 0,00 m² Odette prosím sami plochu dveí v píslušné stavební konstrukci Vnjší dvee
8 Vnjší stna - venkovní vzduch A 100,33 m² Teplotní zóna "A" je venkovní vzduch. Vnjší stna - venkovní vzduch 0,132 26 65
9 Vnjší stna - zemina B 0,00 m² Teplotní zóna "B" je zemina. Vnjší stna - zemina
10 Stecha/strop - venkovní vzduch A 105,10 m² Stecha/strop - venkovní vzduc 0,157 113 316
11 Podlaha/strop suterénu B 105,10 m² Podlaha/strop suterénu 0,299
12 0,00 m² Mohou být použity teplotní zóny "A", "B","P" a "X". NE "I"
13 0,00 m² Mohou být použity teplotní zóny "A", "B","P" a "X". NE "I" initel pro X
14 X 0,00 m² Teplotní zóna "X": Uvete prosím initel teplotní redukce ( 0 < b j  < 1): 75%
Tepelné vazby - pehled [W/(mK)]
15 Tepelné vazby do exteriéru A 0,00 m Údaje v bm Tepelné vazby do exteriéru
16 Tepelné vazby perimetr P 0,00 m Údaje v bm; teplotní zóna "P" je perimetr (viz list "Zemina"). Tepelné vazby perimetr
17 Tepelné vazby podl.deska / strop su B 0,00 m Údaje v bm Tepelné vazby podl.deska / str
18 Stna sousedící I 0,00 m² Bez tepelných ztrát, uvažuje se pouze v návrhu tepelného výkonu Stna sousedící
Celkem tepelná obálka budovy 335,34 m² Prm. hodnota tepelné obálky 0,243
pejdi na seznam stavebních konstrukcí
Zadání ploch 	

Plocha 
.
Popis stavební konstrukce Ke skupi-
n .
Piazení ke skupin Po-
et x (
a
[m] x
b
 [m] +
Vlastní 
zadání [m²] -
Vlastní 
odeet
[m²]
-
Odetení 
okenních ploch
[m²]
) = Plocha[m²]
Výbr skladby stavebního 
prvku / certifikovaného 
stavebního systému
Souinitel U
[W/(m²K)]
Odchylka od 
severu
Odchylka od 
vodorovné 
roviny
Orientace Korekní 
initel stínní
Pohltivost 
vnjší
Emisivita 
vnjší
Energeticky vztažná plocha 1 Energeticky vztažná plocha 1 x ( x + 90,90 - ) = 90,9
Okna Sever 2 Okna Sever 2,7 Z listu Okna 0,777
Okna Východ 3 Okna Východ 3,9 Z listu Okna 0,867
Okna Jih 4 Okna Jih Vyplte pouze v listu Okna! 16,9 Z listu Okna 0,829
Okna Západ 5 Okna Západ 1,3 Z listu Okna 0,780
Okna horizontální 6 Okna horizontální 0,0 Z listu Okna 0,000
Vnjší dvee 7 Vnjší dvee x ( x + - ) - = Sou. U vnjších dveí:
1 Vnjší stna jih 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 13,70 x 2,85 + - ) - 16,9 = 22,1  0,132 180 90 Jih 0,70 0,60 0,90
2 Vnjší stna sever 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 13,70 x 2,85 + - ) - 2,7 = 36,3  0,132 0 90 Sever 0,90 0,60 0,90
3 Vnjší stna západ 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 8,36 x 2,85 + - ) - 1,3 = 22,5  0,132 270 90 Západ 0,90 0,60 0,90
4 Vnjší stna východ 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 7,30 x 2,85 + - ) - 3,9 = 17,0  0,132 90 90 Východ 0,90 0,60 0,90
5 Vnjší stna východ II 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 0,85 x 2,85 + - ) - 0,0 = 2,4  0,132 90 90 Východ 0,70 0,60 0,90
6 Stecha 10 Stecha/strop - venkovní vzduch 1 x ( x + 105,10 - ) - 0,0 = 105,1 
 0,157 0 10 Horizont 1,00 0,90 0,90
7 Podlaha 11 Podlaha/strop suterénu 1 x ( x + 105,10 - ) - 0,0 = 105,1 	 0,299
8 x ( x + - ) - 0,0 =
9 x ( x + - ) - 0,0 =
10 x ( x + - ) - 0,0 =
11 x ( x + - ) - 0,0 =
12 x ( x + - ) - 0,0 =
13 x ( x + - ) - 0,0 =
14 x ( x + - ) - 0,0 =
15 x ( x + - ) - 0,0 =
16 x ( x + - ) - 0,0 =
17 x ( x + - ) - 0,0 =
18 x ( x + - ) - 0,0 =
19 x ( x + - ) - 0,0 =
20 x ( x + - ) - 0,0 =
21 x ( x + - ) - 0,0 =
22 x ( x + - ) - 0,0 =
23 x ( x + - ) - 0,0 =
24 x ( x + - ) - 0,0 =
25 x ( x + - ) - 0,0 =
26 x ( x + - ) - 0,0 =
27 x ( x + - ) - 0,0 =
28 x ( x + - ) - 0,0 =
29 x ( x + - ) - 0,0 =
Prmrný 
souinitel U
[W/(m²K)]
Pehled stavebních 
konstrukcí
Solární zisky 
- topná 
sezóna 
[kWh/a]
Solární zátž - 
období chlazení 
[kWh/a]
PHPP, Plochy PHPP_var II.xlsx
Návrh pasivního domu: T E P E L N É   Z T R Á T Y   Z E M I N O U 
1. ást objektu
Charakteristika zeminy Klimatická data
Tepelná vodivost  2,0 W/(mK) Prmrná vnitní teplota, zima Ti 20,0 °C
Tepelná kapacita c 2,0 MJ/(m³K) Prmrná vnitní teplota, léto Ti 25,0 °C
Periodická hloubka promrzávání  3,17 m Prm. teplota povrchu zeminy Tg,m 9,6 °C
Amplituda od Tg,m Tg,^ 9,7 °C
Fázový posuv od Tg,m  1,1 msíce
Délka topné sezóny n 7,2 msíce
Hodinostupn - exteriér Dt 86,2 kKh/a
Informace o objektu Souinitel U podlahy / stropu suterénu Uf 0,299 W/(m²K)
Plocha podlahy / stropu suterénu A 105,1 m² Tepelné vazby podl. desky / stropu sut. f*l 0,00 W/K
Obvod podlahové desky P 44,5 m Sou. U podlahy/stropu sut. v. TM Uf' 0,299 W/(m²K)
Charakt. rozmr podlahové desky B' 4,72 m Úinná tlouška zeminy dt 6,70 m
Druh podlahové desky (zaškrtnte jen jedno pole)
x Podlaha na zemin
Šíka/hloubka okrajové izolace D 0,15 m Umístní okrajové izolace vodorovn
Tlouška okrajové izolace dn 0,10 m (zaškrtnte) svisle x
Tepelná vodivost okrajové izolace n 0,034 W/(mK)
Vytápný suterén nebo podlaha zcela / ásten pod terénem
Výška podzemní ásti stny suterénu z m Souinitel U sut.stny pod terénem Usut,g W/(m²K)
Nevytápný suterén
Výška nadzemní ásti stny suterénu h m Souinitel U sut.stny nad terénem USUT W/(m²K)
Výška podzemní ásti stny suterénu z m Souinitel U sut.stny pod terénem Usut,g W/(m²K)
Výmna vzduchu nevytáp. suterénu n 0,20 h-1 Souinitel U podlahy suterénu UfB W/(m²K)
Objem vzduchu v suterénu V m³
Zvýšená podlahová deska nad vtranou dutinou (max. 0,5 m pod horní hranou zeminy)
Souinitel U podlahy dutiny Ucav W/(m²K) Plocha vtracích otvor P m²
Výška stny v dutin h m Rychlost vtru ve výšce 10 m v m/s
Souinitel U stny dutiny USUT W/(m²K) Faktor ochrany proti vtru fW -
Další tepelné ztráty tepelnými vazbami na obvodu Stacionární složka P,stat*l 0,000 W/K
Fázový posuv  msíce Harmonická složka P,harm*l 0,000 W/K
Korekní initel spodní vody
Hloubka hladiny spodní vody zW 3,0 m Korekní initel spodní vody GW 1,00473346 -
Rychlost toku qW 0,05 m/d
Mezivýsledky
Fázový posuv  1,34 msíce Ustálený tepelný tok stat 242,4 W
Ustálená vodivost LS 23,29 W/K Periodický tepelný tok harm 46,1 W
Vnjší harmonická vodivost Lpe 12,28 W/K Tepelné ztráty bhem topné sezóny Qtot 1508 kWh
Tepelná vodivost budovy L0 31,39 W/K
Prmrné msíní teploty zeminy pro msíní metodu (1. ást objektu)
Msíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 prmrná hodnota
zimní období 9,5 8,6 8,7 9,7 11,4 13,4 15,0 16,0 15,9 14,8 13,1 11,2 12,3
letní období 10,8 9,9 10,0 11,0 12,7 14,7 16,3 17,2 17,2 16,1 14,4 12,4 13,6
Návrhová teplota zeminy pro list "Tepelný výkon" 8,6 pro list "Chladicí výkon" 17,2
initel teplotní redukce zeminy pro list "VytSezonní" 0,56
Celkový výsledek (všechny ásti objektu)
Fázový posuv  1,34 msíce Ustálený tepelný tok stat 242,4 W
Ustálená vodivost LS 23,29 W/K Periodický tepelný tok harm 46,1 W
Vnjší harmonická vodivost Lpe 12,28 W/K Tepelné ztráty bhem topné sezóny Qtot 1508 kWh
Tepelná vodivost budovy L0 31,39 W/K Charakt. rozmr podlahové desky B' 4,72 m
Prmrné msíní teploty zeminy pro msíní metodu (všechny ásti objektu)
Msíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 prmrná hodnota
zimní období 9,5 8,6 8,7 9,7 11,4 13,4 15,0 16,0 15,9 14,8 13,1 11,2 12,3
letní období 10,8 9,9 10,0 11,0 12,7 14,7 16,3 17,2 17,2 16,1 14,4 12,4 13,6
Návrhová teplota zeminy pro list "Tepelný výkon" 8,6 pro list "Chladicí výkon" 17,2
initel teplotní redukce zeminy pro list "VytSezonní" 0,56
PHPP, Zemina PHPP_var II.xlsx
Návrh pasivního domu: P O T  E B A   T E P L A  N A   V Y T Á P  N Í    (msíní metoda)
(na této stran se zobrazuje délka otopného období dle msíní metody)
Klima: CZ - Frýdek Místek Vnitní teplota: 20 °C
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta II Typ objektu: Rodinný dm
Mrná kapacita: 132 Wh/(m²K) Energeticky vztažná plocha AEV: 90,9 m²
   na m²
Teplotní zóna Plocha Sou. U Red.fak. ms. Dt energeticky
Stavební konstrukce m²  W/(m²K) kKh/a kWh/a vztažné plochy
Vnjší stna - venkovní vzduch A 100,3 * 0,132 * 1,00 * 101  = 1336 14,69
Vnjší stna - zemina B * * 1,00 *  =
Stecha/strop - venkovní vzduch A 105,1 * 0,157 * 1,00 * 101  = 1660 18,26
Podlaha/strop suterénu B 105,1 * 0,299 * 1,00 * 54  = 1699 18,69
A * * 1,00 *  =
A * * 1,00 *  =
X * * 0,75 *  =
Okna A 24,8 * 0,827 * 1,00 * 101  = 2068 22,75
Vnjší dvee A * * 1,00 *  =
Vnjší tep. vazby (délka/m) A * * 1,00 *  = 0,00
Obvodové tep. vazby (délka/m) P * * 1,00 *  = 0,00
Tep. vazby - podlaha (délka/m) B * * 1,00 *  = 0,00
 
 ––––––––––– kWh/(m²a)
Tepelné ztráty prostupem QT Celkem 6762 74,4
AEV svtlá výška
úinný m² m m³
objem vzduchu VV 91 * 2,50 = 227
nV,systém ZVT ZZT nV,zbyt nV,ekvi podíl
1/h 1/h 1/h
úinná výmna vzduchu exteriér nV,e 0,300 *(1- 0% )*(1- 0,75 )+ 0,000 = 0,075
úinná výmna vzduchu zemina nV,g 0,300 *    0%  *(1- 0,75 ) = 0,000
VV nV,ekvi podíl cAir Dt   
m³ 1/h      Wh/(m³K) kKh/a kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné ztráty vtráním - exteriér QV,e 227 * 0,075 * 0,33 * 101 = 570 6,3
Tepelné ztráty vtráním - zemina QV,g 227 * 0,000 * 0,33 * 68 = 0 0,0
–––––––––––
Tepelné ztráty vtráním QV Celkem 570 6,3
Redukní faktor
QT QV Noc/víkend
kWh/a kWh/a pokles kWh/a kWh/(m²a)
Celkové tepelné ztráty QLs ( 6762 + 570 )   * 1,0 = 7332 80,7
Orientace initel redukce Solární faktor g Plocha Globální slunení záení
ploch Viz list "Okna" (kolmé ozáení)
m² kWh/(m²a) kWh/a
sever 0,15 * 0,55 * 2,7 * 203 = 46
východ 0,31 * 0,70 * 3,9 * 386 = 319
jih 0,54 * 0,70 * 16,9 * 592 = 3812
západ 0,26 * 0,55 * 1,3 * 394 = 75
horizont 0,00 * 0,00 * 0,0 * 591 = 0
Souet neprsvitných ploch 521
  ––––––––––– kWh/(m²a)
Solární tepelné zisky QS Celkem 4773 52,5
Délka období vytápní Mrný výkon qI AEV
kh/d d/a W/m² m² kWh/a kWh/(m²a)
Vnitní zdroje tepla QI 0,024 * 273 * 2,1 * 90,9 = 1251 13,8
 
 
  kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné zisky k dispozici Qgn QS   +   QI = 6024 66,3
 
Pomr zisky ku ztrátám Qgn  /  QLs = 0,82
 
Stupe využití tepelných zisk G = 81%
 
kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné zisky Qgn,rbl  gn   *   Qgn = 4906 54,0
 
 
kWh/a kWh/(m²a)
Poteba tepla na vytápní QH QLs   -   Qgn,rb = 2426 27
kWh/(m²*a) (ano/ne)
Mezní hodnota 15 Splnn požadavek? ne
PHPP, Vytápní PHPP_var II.xlsx
Návrh pasivního domu: P O T  E B A   T E P L A  N A   V Y T Á P  N Í    (msíní metoda)
Klima: CZ - Frýdek Místek Vnitní teplota: 20 °C
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta II Typ objektu: Rodinný dm
Energeticky vztažná plocha AEV: 91 m²
Led Úno Be Dub Kv er vc Srp Zá íj Lis Pro Rok
Hodinostupn - exteriér 16,5 14,2 13,2 9,5 5,7 3,4 2,0 2,3 5,4 8,7 12,1 15,5 109 kKh
Hodinostupn - podlaha 7,8 7,7 8,4 7,4 5,4 3,8 2,7 2,0 2,0 3,8 5,0 6,6 63 kKh
Ztráty - vnjší 921 794 739 530 318 191 113 130 301 488 676 867 6068 kWh
Ztráty - zemina 245 241 265 232 170 120 86 64 64 121 156 206 1969 kWh
Celkové mrné ztráty 12,8 11,4 11,0 8,4 5,4 3,4 2,2 2,1 4,0 6,7 9,1 11,8 88,4 kWh/m²
Solární zisky - Sever 2 3 6 8 12 13 12 10 7 5 2 2 81 kWh
Solární zisky - Východ 15 24 41 59 78 78 80 71 47 30 15 11 547 kWh
Solární zisky - Jih 328 406 522 547 528 483 515 573 502 476 277 225 5383 kWh
Solární zisky - Západ 4 6 10 13 16 16 17 16 11 8 4 3 124 kWh
Solární zisky - Horiz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Solární zisky - Neprsvitné kce 23 37 67 97 129 132 135 117 77 51 24 17 905 kWh
Vnitní zdroje tepla 142 128 142 137 142 137 142 142 137 142 137 142 1672 kWh
Celkové mrné zisky solární+vnitn 5,7 6,7 8,7 9,5 9,9 9,5 9,9 10,2 8,6 7,8 5,0 4,4 95,8 kWh/m²
Stupe využití 100% 100% 98% 84% 54% 36% 22% 21% 47% 82% 100% 100% 64%
Poteba tepla na vytápní 652 431 234 38 1 0 0 0 0 24 373 674 2426 kWh
Mrná poteba tepla na vytápní 7,2 4,7 2,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,1 7,4 26,7 kWh/m²
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Mrná poteba tepla na vytápní Celkové mrné zisky solární+vnitní Celkové mrné ztráty
Poteba tepla na vytápní: srovnání
Msíní metoda (list Vytápní) 2426 kWh/a 26,7 kWh/(m²a) Vztažnou plochou je energeticky vztažná plocha podle PHPP
Sezónní metoda (list VytSezonní) 2418 kWh/a 26,6 kWh/(m²a) Vztažnou plochou je energeticky vztažná plocha podle PHPP
0
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Energetická bilance - teplo na vytápní (msíní metoda)
Nevyužitelné tepelné zisky
Vnjší stna - venkovní vzduch
Stecha/strop - venkovní vzduch
Podlaha/strop suterénu
Okna
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Poteba tepla na vytápní
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Píloha . 7  Energetická bilance varianty III 
Hodnocení pasivního domu
Fotografie nebo kresba
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta III
Ulice:
PS/Msto: Horní Bludovice
Stát: eská republika
Typ objektu: Rodinný dm
Klima: CZ - Frýdek Místek Nadmoská výška objektu (m.n.m.): 300
Stavebník: Investor - VARINTA III
Ulice:
PS/Msto:
Architekt:
Ulice:
PS/Msto:
TZB:
Ulice:
PS/Msto:
Rok výstavby: 2015 Vnitní teplota - zima: 20,0  °C Obestav. objem V [m3]: 382,6
Poet b.j.: 1 Vnitní teplota - léto: 25,0  °C Strojní chlazení: X
Poet osob: 2,6 Vnitní zdroje tepla - zima: 2,1  W/m2
Mrná kapacita: 132 Wh/K na m² podl. plochy  - léto: 2,1  W/m2
Ukazatele budovy vztažené k energeticky vztažné podlahové ploše a na rok
Energeticky vztažná plocha 89,9 m² Požadavky Splnno?*
Vytápní Poteba tepla na vytápní 17 kWh/(m2a) 15 kWh/(m²a) ne
Tepelný výkon 19 W/m2 10 W/m² ne
Chlazení Celková mrná poteba chladu 1 kWh/(m2a) 15 kWh/(m²a) ano
Chladicí výkon 5 W/m2 - -
etnost pekroení nejvyšší teploty vzduchu (> 25 °C) % - -
Primární energie Vytápní, chlazení, pomocná elektina
Odvlhení, TV,
svtlo, elektr. Zaízení 80 kWh/(m2a) 120 kWh/(m²a) ano
TV, vytápní a pomocná elektina 38 kWh/(m2a) - -
Úspora prim. energie díky solární elektin kWh/(m2a) - -
Neprvzdušnost na vzduchu n50 pi zkoušce neprvzdušnosti 0,5 1/h 0,6 1/h ano
* prázdné pole: chybí údaje; '-': bez požadavku
pasivní dm? ne
Potvrzujeme, že zde uvedené hodnoty Jméno: PHPP Verze 8.5
byly vypoteny podle PHPP na základ
specifických parametr stavby. Píjmení: Vydáno dne:
Výpoty pomocí PHPP jsou pipojeny k této žádosti.
Firma: podpis:
Michal
Prak
PHPP, Hodnocení PHPP_var III.xlsx
Návrh pasivního domu:
 K L I M A T I C K Á  D A T A
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta III
Pevod do sezónní metody (VytSezonní)
Klima - objekt: CZ - Frýdek Místek HT 218 d/a
Dt 86 kKh/a
Msíní data: CZ - Frýdek Místek sever 128 kWh/(m²a)
Region: 	
 Roní data: východ 244 kWh/(m²a) 0
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Použít roní klimatická data: Ne jih 436 kWh/(m²a)
Soubor klimatických dat:  Výsledky: západ 258 kWh/(m²a)
 Teplo pro vytápní: 16,9 kWh/(m²a) horizont 371 kWh/(m²a)
Meteorol.stanice (nadm.výš.): 512,0 m Tepelný výkon: 18,6 W/m²
Stanovišt (nadm. výška): 300 m Primární energie: 79,9 kWh/(m²a)
Msíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tepelný výkon Chladic
Dny 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Poasí 1 Poasí 2 Poasí 1
Parametry pro teploty zeminy 
vypotené v PHPP: CZ - Frýdek Místek zem. šíka ° 49,7 zem. délka ° 18,4 nadm. výška 512 denní kolísán í teploty - léto (K) 10,4 Záení - data: kWh/(m²,msíc) Záení: W/m² Záení:
Fázový posuv v msících Vnjší teplota -1,0 0,0 3,4 8,0 13,5 16,3 18,3 17,9 13,5 9,2 4,1 0,2 -13,7 -13,4 23,3
0,60 Sever 9 15 26 35 51 56 53 44 29 20 10 8 12 9 76
Tlumení Východ 18 29 50 71 94 94 97 86 57 36 18 13 21 13 145
-0,31 Jih 51 63 81 85 82 75 80 89 78 74 43 35 47 29 116
Hloubka m Západ 21 31 52 69 85 84 88 82 58 44 20 14 18 16 108
1,00 Globální 25 42 77 112 145 147 151 134 88 58 26 18 28 21 214
CZ - Benešov Rosný bod -4,4 -3,5 -1,4 2,3 7,5 10,8 12,6 12,5 8,7 5,6 1,6 -3,0 15,6
1,00 Teplota oblohy -13,6 -12,4 -9,4 -4,9 1,1 4,9 7,3 6,8 2,8 -1,0 -5,6 -11,3 12,6
Teplota zeminy 2,9 0,4 0,3 2,7 7,0 12,0 16,3 18,8 18,9 16,5 12,2 7,2 0,3 0,3 18,9
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40
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PHPP, Klima PHPP_var III.xlsx
Návrh pasivního domu: U - H O D N O T Y   S T A V.   K O N S T R U K C Í
konstrukce se zkosenými (spádovými) vrstvami
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta III uzavené vzduch. vrstvy a nevytápné pdy
---> pom. výpoet napravo
Konstrukce . Oznaení konstrukce Vnitní zateplení?
1 Vnjší stna
odpor pi pestupu tepla na vnitní str. kce Rsi  [m²K/W]   0,13
vnjší Rse 0,04
Dílí plocha 1  [W/(mK)] Dílí plocha 2 (nepovinný)  [W/(mK)] Dílí plocha 3 (nepovinný)  [W/(mK)] Tlouška [mm]
1. vnitní omítka 0,130 15
2. sádrovláknitá deska 0,320 13
3. izolace konopná 0,040 lat 0,120 60
4. deska OSB 0,130 12
5. izolace konopná 0,040 nosník I steico 0,120 160
6. devovláknité desky 0,039 100
7. difuzní fólie 0,300 2
8.
Podíl dílí plochy 1 Podíl dílí plochy 2 Podíl dílí plochy 3 Celkem
99% 1,0% 36,2 cm
Pirážka U W/(m²K) Souinitel U: 0,119 W/(m²K)
Konstrukce . Oznaení konstrukce Vnitní zateplení?
2 Stecha
odpor pi pestupu tepla na vnitní str. kce Rsi  [m²K/W]   0,10
vnjší Rse 0,04
Dílí plocha 1  [W/(mK)] Dílí plocha 2 (nepovinný)  [W/(mK)] Dílí plocha 3 (nepovinný)  [W/(mK)] Tlouška [mm]
1. difuzní fólie 0,300 2
2. izolace konopná 0,040 nosník I steico 0,120 300
3. deska OSB 3 0,130 12
4. izolace konopná 0,040 60
5. svk podhled 0,320 13
6.
7.
8.
Podíl dílí plochy 1 Podíl dílí plochy 2 Podíl dílí plochy 3 Celkem
99% 1,0% 38,7 cm
Pirážka U W/(m²K) Souinitel U: 0,109 W/(m²K)
Konstrukce . Oznaení konstrukce Vnitní zateplení?
3 Podlaha
odpor pi pestupu tepla na vnitní str. kce Rsi  [m²K/W]   0,17
vnjší Rse 0,04
Dílí plocha 1  [W/(mK)] Dílí plocha 2 (nepovinný)  [W/(mK)] Dílí plocha 3 (nepovinný)  [W/(mK)] Tlouška [mm]
1. laminátová podlaha 0,370 15
2. mirelon 0,038 2
3. deska OSB 0,130 22
4. devovláknitá izolace 0,039 60
5. deska OSB 0,130 22
6. izolace konopná 0,040 nosník I steico 0,120 300
7. difuzní fólie 0,300 2
8.
Podíl dílí plochy 1 Podíl dílí plochy 2 Podíl dílí plochy 3 Celkem
99% 1,0% 42,3 cm
Pirážka U W/(m²K) Souinitel U: 0,105 W/(m²K)
PHPP, U-hodnoty PHPP_var III.xlsx
Návrh pasivního domu: V Ý P O  E T   P L O C H
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta III Teplo pro vytápní 17 kWh/(m²a)
Souhrn
Skupi-
na .
Skupina ploch Teplotní 
zóna Plocha Jedn. Poznámka
1 Energeticky vztažná plocha 89,90 m² Energeticky vztažná plocha podle manuálu k PHPP 7 ms. 5 ms.
2 Okna Sever A 2,71 m² Okna Sever 0,777 28 63
3 Okna Východ A 3,86 m² Výsledky jsou z listu 'Okna'. Okna Východ 0,867 194 421
4 Okna Jih A 16,90 m² Okenní plochy jsou odeteny od jednotlivých ploch konstrukcí Okna Jih 0,829 2781 869
5 Okna Západ A 1,35 m² piazených v listu 'Okna'. Okna Západ 0,780 48 97
6 Okna horizontální A 0,00 m² Okna horizontální
7 Vnjší dvee A 0,00 m² Odette prosím sami plochu dveí v píslušné stavební konstrukci Vnjší dvee
8 Vnjší stna - venkovní vzduch A 100,33 m² Teplotní zóna "A" je venkovní vzduch. Vnjší stna - venkovní vzduch 0,119 4 59
9 Vnjší stna - zemina B 0,00 m² Teplotní zóna "B" je zemina. Vnjší stna - zemina
10 Stecha/strop - venkovní vzduch A 105,10 m² Stecha/strop - venkovní vzduc 0,109 9 220
11 Podlaha/strop suterénu B 105,10 m² Podlaha/strop suterénu 0,105
12 0,00 m² Mohou být použity teplotní zóny "A", "B","P" a "X". NE "I"
13 0,00 m² Mohou být použity teplotní zóny "A", "B","P" a "X". NE "I" initel pro X
14 X 0,00 m² Teplotní zóna "X": Uvete prosím initel teplotní redukce ( 0 < b j  < 1): 75%
Tepelné vazby - pehled [W/(mK)]
15 Tepelné vazby do exteriéru A 0,00 m Údaje v bm Tepelné vazby do exteriéru
16 Tepelné vazby perimetr P 0,00 m Údaje v bm; teplotní zóna "P" je perimetr (viz list "Zemina"). Tepelné vazby perimetr
17 Tepelné vazby podl.deska / strop su B 0,00 m Údaje v bm Tepelné vazby podl.deska / str
18 Stna sousedící I 0,00 m² Bez tepelných ztrát, uvažuje se pouze v návrhu tepelného výkonu Stna sousedící
Celkem tepelná obálka budovy 335,34 m² Prm. hodnota tepelné obálky 0,164
pejdi na seznam stavebních konstrukcí
Zadání ploch 	

Plocha 
.
Popis stavební konstrukce Ke skupi-
n .
Piazení ke skupin Po-
et x (
a
[m] x
b
 [m] +
Vlastní 
zadání [m²] -
Vlastní 
odeet
[m²]
-
Odetení 
okenních ploch
[m²]
) = Plocha[m²]
Výbr skladby stavebního 
prvku / certifikovaného 
stavebního systému
Souinitel U
[W/(m²K)]
Odchylka od 
severu
Odchylka od 
vodorovné 
roviny
Orientace Korekní 
initel stínní
Pohltivost 
vnjší
Emisivita 
vnjší
Energeticky vztažná plocha 1 Energeticky vztažná plocha 1 x ( x + 89,90 - ) = 89,9
Okna Sever 2 Okna Sever 2,7 Z listu Okna 0,777
Okna Východ 3 Okna Východ 3,9 Z listu Okna 0,867
Okna Jih 4 Okna Jih Vyplte pouze v listu Okna! 16,9 Z listu Okna 0,829
Okna Západ 5 Okna Západ 1,3 Z listu Okna 0,780
Okna horizontální 6 Okna horizontální 0,0 Z listu Okna 0,000
Vnjší dvee 7 Vnjší dvee x ( x + - ) - = Sou. U vnjších dveí:
1 Vnjší stna jih 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 13,70 x 2,85 + - ) - 16,9 = 22,1  0,119 180 90 Jih 0,70 0,60 0,90
2 Vnjší stna sever 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 13,70 x 2,85 + - ) - 2,7 = 36,3  0,119 0 90 Sever 0,90 0,60 0,90
3 Vnjší stna západ 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 8,36 x 2,85 + - ) - 1,3 = 22,5  0,119 270 90 Západ 0,90 0,60 0,90
4 Vnjší stna východ 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 7,30 x 2,85 + - ) - 3,9 = 17,0  0,119 90 90 Východ 0,90 0,60 0,90
5 Vnjší stna východ II 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 0,85 x 2,85 + - ) - 0,0 = 2,4  0,119 90 90 Východ 0,70 0,60 0,90
6 Stecha 10 Stecha/strop - venkovní vzduch 1 x ( x + 105,10 - ) - 0,0 = 105,1 
 0,109 0 10 Horizont 1,00 0,90 0,90
7 Podlaha 11 Podlaha/strop suterénu 1 x ( x + 105,10 - ) - 0,0 = 105,1 	 0,105
8 x ( x + - ) - 0,0 =
9 x ( x + - ) - 0,0 =
10 x ( x + - ) - 0,0 =
11 x ( x + - ) - 0,0 =
12 x ( x + - ) - 0,0 =
13 x ( x + - ) - 0,0 =
14 x ( x + - ) - 0,0 =
15 x ( x + - ) - 0,0 =
16 x ( x + - ) - 0,0 =
17 x ( x + - ) - 0,0 =
18 x ( x + - ) - 0,0 =
19 x ( x + - ) - 0,0 =
20 x ( x + - ) - 0,0 =
21 x ( x + - ) - 0,0 =
22 x ( x + - ) - 0,0 =
23 x ( x + - ) - 0,0 =
24 x ( x + - ) - 0,0 =
25 x ( x + - ) - 0,0 =
26 x ( x + - ) - 0,0 =
27 x ( x + - ) - 0,0 =
28 x ( x + - ) - 0,0 =
29 x ( x + - ) - 0,0 =
Prmrný 
souinitel U
[W/(m²K)]
Pehled stavebních 
konstrukcí
Solární zisky 
- topná 
sezóna 
[kWh/a]
Solární zátž - 
období chlazení 
[kWh/a]
PHPP, Plochy PHPP_var III.xlsx
Návrh pasivního domu: T E P E L N É   Z T R Á T Y   Z E M I N O U 
1. ást objektu
Charakteristika zeminy Klimatická data
Tepelná vodivost  2,0 W/(mK) Prmrná vnitní teplota, zima Ti 20,0 °C
Tepelná kapacita c 2,0 MJ/(m³K) Prmrná vnitní teplota, léto Ti 25,0 °C
Periodická hloubka promrzávání  3,17 m Prm. teplota povrchu zeminy Tg,m 9,6 °C
Amplituda od Tg,m Tg,^ 9,7 °C
Fázový posuv od Tg,m  1,1 msíce
Délka topné sezóny n 7,2 msíce
Hodinostupn - exteriér Dt 86,2 kKh/a
Informace o objektu Souinitel U podlahy / stropu suterénu Uf 0,105 W/(m²K)
Plocha podlahy / stropu suterénu A 105,1 m² Tepelné vazby podl. desky / stropu sut. f*l 0,00 W/K
Obvod podlahové desky P 43,7 m Sou. U podlahy/stropu sut. v. TM Uf' 0,105 W/(m²K)
Charakt. rozmr podlahové desky B' 4,81 m Úinná tlouška zeminy dt 19,12 m
Druh podlahové desky (zaškrtnte jen jedno pole)
Podlaha na zemin
Šíka/hloubka okrajové izolace D m Umístní okrajové izolace vodorovn
Tlouška okrajové izolace dn m (zaškrtnte) svisle x
Tepelná vodivost okrajové izolace n W/(mK)
Vytápný suterén nebo podlaha zcela / ásten pod terénem
Výška podzemní ásti stny suterénu z m Souinitel U sut.stny pod terénem Usut,g W/(m²K)
Nevytápný suterén
Výška nadzemní ásti stny suterénu h m Souinitel U sut.stny nad terénem USUT W/(m²K)
Výška podzemní ásti stny suterénu z m Souinitel U sut.stny pod terénem Usut,g W/(m²K)
Výmna vzduchu nevytáp. suterénu n 0,20 h-1 Souinitel U podlahy suterénu UfB W/(m²K)
Objem vzduchu v suterénu V m³
x Zvýšená podlahová deska nad vtranou dutinou (max. 0,5 m pod horní hranou zeminy)
Souinitel U podlahy dutiny Ucav 0,105 W/(m²K) Plocha vtracích otvor P 86,30 m²
Výška stny v dutin h 0,20 m Rychlost vtru ve výšce 10 m v 4,0 m/s
Souinitel U stny dutiny USUT 8,400 W/(m²K) Faktor ochrany proti vtru fW 0,05 -
Další tepelné ztráty tepelnými vazbami na obvodu Stacionární složka P,stat*l 0,000 W/K
Fázový posuv  msíce Harmonická složka P,harm*l 0,000 W/K
Korekní initel spodní vody
Hloubka hladiny spodní vody zW 3,0 m Korekní initel spodní vody GW 1,00205447 -
Rychlost toku qW 0,05 m/d
Mezivýsledky
Fázový posuv  1,44 msíce Ustálený tepelný tok stat 114,3 W
Ustálená vodivost LS 10,98 W/K Periodický tepelný tok harm 39,2 W
Vnjší harmonická vodivost Lpe 10,93 W/K Tepelné ztráty bhem topné sezóny Qtot 802 kWh
Tepelná vodivost budovy L0 10,99 W/K
Prmrné msíní teploty zeminy pro msíní metodu (1. ást objektu)
Msíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 prmrná hodnota
zimní období 2,9 0,4 0,3 2,7 7,0 12,0 16,3 18,8 18,9 16,5 12,2 7,2 9,6
letní období 2,9 0,4 0,3 2,7 7,0 12,0 16,3 18,8 18,9 16,5 12,2 7,2 9,6
Návrhová teplota zeminy pro list "Tepelný výkon" 0,3 pro list "Chladicí výkon" 18,9
initel teplotní redukce zeminy pro list "VytSezonní" 0,85
Celkový výsledek (všechny ásti objektu)
Fázový posuv  1,44 msíce Ustálený tepelný tok stat 114,3 W
Ustálená vodivost LS 10,98 W/K Periodický tepelný tok harm 39,2 W
Vnjší harmonická vodivost Lpe 10,93 W/K Tepelné ztráty bhem topné sezóny Qtot 802 kWh
Tepelná vodivost budovy L0 10,99 W/K Charakt. rozmr podlahové desky B' 4,81 m
Prmrné msíní teploty zeminy pro msíní metodu (všechny ásti objektu)
Msíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 prmrná hodnota
zimní období 2,9 0,4 0,3 2,7 7,0 12,0 16,3 18,8 18,9 16,5 12,2 7,2 9,6
letní období 2,9 0,4 0,3 2,7 7,0 12,0 16,3 18,8 18,9 16,5 12,2 7,2 9,6
Návrhová teplota zeminy pro list "Tepelný výkon" 0,3 pro list "Chladicí výkon" 18,9
initel teplotní redukce zeminy pro list "VytSezonní" 0,85
PHPP, Zemina PHPP_var III.xlsx
Návrh pasivního domu: P O T  E B A   T E P L A  N A   V Y T Á P  N Í    (msíní metoda)
(na této stran se zobrazuje délka otopného období dle msíní metody)
Klima: CZ - Frýdek Místek Vnitní teplota: 20 °C
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta III Typ objektu: Rodinný dm
Mrná kapacita: 132 Wh/(m²K) Energeticky vztažná plocha AEV: 89,9 m²
   na m²
Teplotní zóna Plocha Sou. U Red.fak. ms. Dt energeticky
Stavební konstrukce m²  W/(m²K) kKh/a kWh/a vztažné plochy
Vnjší stna - venkovní vzduch A 100,3 * 0,119 * 1,00 * 89  = 1061 11,80
Vnjší stna - zemina B * * 1,00 *  =
Stecha/strop - venkovní vzduch A 105,1 * 0,109 * 1,00 * 89  = 1020 11,35
Podlaha/strop suterénu B 105,1 * 0,105 * 1,00 * 71  = 778 8,65
A * * 1,00 *  =
A * * 1,00 *  =
X * * 0,75 *  =
Okna A 24,8 * 0,827 * 1,00 * 89  = 1822 20,27
Vnjší dvee A * * 1,00 *  =
Vnjší tep. vazby (délka/m) A * * 1,00 *  = 0,00
Obvodové tep. vazby (délka/m) P * * 1,00 *  = 0,00
Tep. vazby - podlaha (délka/m) B * * 1,00 *  = 0,00
 
 ––––––––––– kWh/(m²a)
Tepelné ztráty prostupem QT Celkem 4681 52,1
AEV svtlá výška
úinný m² m m³
objem vzduchu VV 90 * 2,50 = 225
nV,systém ZVT ZZT nV,zbyt nV,ekvi podíl
1/h 1/h 1/h
úinná výmna vzduchu exteriér nV,e 0,411 *(1- 0% )*(1- 0,86 )+ 0,031 = 0,089
úinná výmna vzduchu zemina nV,g 0,411 *    0%  *(1- 0,86 ) = 0,000
VV nV,ekvi podíl cAir Dt   
m³ 1/h      Wh/(m³K) kKh/a kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné ztráty vtráním - exteriér QV,e 225 * 0,089 * 0,33 * 89 = 586 6,5
Tepelné ztráty vtráním - zemina QV,g 225 * 0,000 * 0,33 * 53 = 0 0,0
–––––––––––
Tepelné ztráty vtráním QV Celkem 586 6,5
Redukní faktor
QT QV Noc/víkend
kWh/a kWh/a pokles kWh/a kWh/(m²a)
Celkové tepelné ztráty QLs ( 4681 + 586 )   * 1,0 = 5267 58,6
Orientace initel redukce Solární faktor g Plocha Globální slunení záení
ploch Viz list "Okna" (kolmé ozáení)
m² kWh/(m²a) kWh/a
sever 0,15 * 0,55 * 2,7 * 123 = 28
východ 0,31 * 0,70 * 3,9 * 235 = 194
jih 0,54 * 0,70 * 16,9 * 432 = 2781
západ 0,26 * 0,55 * 1,3 * 251 = 48
horizont 0,00 * 0,00 * 0,0 * 358 = 0
Souet neprsvitných ploch 237
  ––––––––––– kWh/(m²a)
Solární tepelné zisky QS Celkem 3288 36,6
Délka období vytápní Mrný výkon qI AEV
kh/d d/a W/m² m² kWh/a kWh/(m²a)
Vnitní zdroje tepla QI 0,024 * 212 * 2,1 * 89,9 = 961 10,7
 
 
  kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné zisky k dispozici Qgn QS   +   QI = 4249 47,3
 
Pomr zisky ku ztrátám Qgn  /  QLs = 0,81
 
Stupe využití tepelných zisk G = 88%
 
kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné zisky Qgn,rbl  gn   *   Qgn = 3749 41,7
 
 
kWh/a kWh/(m²a)
Poteba tepla na vytápní QH QLs   -   Qgn,rb = 1518 17
kWh/(m²*a) (ano/ne)
Mezní hodnota 15 Splnn požadavek? ne
PHPP, Vytápní PHPP_var III.xlsx
Návrh pasivního domu: P O T  E B A   T E P L A  N A   V Y T Á P  N Í    (msíní metoda)
Klima: CZ - Frýdek Místek Vnitní teplota: 20 °C
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta III Typ objektu: Rodinný dm
Energeticky vztažná plocha AEV: 90 m²
Led Úno Be Dub Kv er vc Srp Zá íj Lis Pro Rok
Hodinostupn - exteriér 16,3 14,1 13,1 9,4 5,5 3,3 1,9 2,2 5,3 8,6 12,0 15,4 107 kKh
Hodinostupn - podlaha 12,7 13,2 14,7 12,4 9,7 5,8 2,8 0,9 0,8 2,6 5,6 9,5 91 kKh
Ztráty - vnjší 826 711 661 473 280 167 96 111 267 436 606 777 5410 kWh
Ztráty - zemina 140 145 161 137 106 64 30 10 9 29 62 104 996 kWh
Celkové mrné ztráty 10,7 9,5 9,1 6,8 4,3 2,6 1,4 1,3 3,1 5,2 7,4 9,8 71,3 kWh/m²
Solární zisky - Sever 2 3 6 8 12 13 12 10 7 5 2 2 81 kWh
Solární zisky - Východ 15 24 41 59 78 78 80 71 47 30 15 11 547 kWh
Solární zisky - Jih 328 406 522 547 528 483 515 573 502 476 277 225 5383 kWh
Solární zisky - Západ 4 6 10 13 16 16 17 16 11 8 4 3 124 kWh
Solární zisky - Horiz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Solární zisky - Neprsvitné kce 18 28 50 72 95 98 99 87 57 38 18 13 672 kWh
Vnitní zdroje tepla 140 127 140 136 140 136 140 140 136 140 136 140 1654 kWh
Celkové mrné zisky solární+vnitn 5,6 6,6 8,6 9,3 9,7 9,2 9,6 10,0 8,5 7,8 5,0 4,4 94,1 kWh/m²
Stupe využití 100% 100% 96% 73% 44% 28% 15% 13% 36% 66% 100% 100% 58%
Poteba tepla na vytápní 458 264 87 3 0 0 0 0 0 1 217 488 1518 kWh
Mrná poteba tepla na vytápní 5,1 2,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 5,4 16,9 kWh/m²
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Mrná poteba tepla na vytápní Celkové mrné zisky solární+vnitní Celkové mrné ztráty
Poteba tepla na vytápní: srovnání
Msíní metoda (list Vytápní) 1518 kWh/a 16,9 kWh/(m²a) Vztažnou plochou je energeticky vztažná plocha podle PHPP
Sezónní metoda (list VytSezonní) 1434 kWh/a 16,0 kWh/(m²a) Vztažnou plochou je energeticky vztažná plocha podle PHPP
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Píloha . 8  Energetická bilance varianty IV 
Hodnocení pasivního domu
Fotografie nebo kresba
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta IV
Ulice:
PS/Msto: Horní Bludovice
Stát: eská republika
Typ objektu: Rodinný dm
Klima: CZ - Frýdek Místek Nadmoská výška objektu (m.n.m.): 300
Stavebník: Investor - VARINTA IV
Ulice:
PS/Msto:
Architekt:
Ulice:
PS/Msto:
TZB:
Ulice:
PS/Msto:
Rok výstavby: 2015 Vnitní teplota - zima: 20,0  °C Obestav. objem V [m3]: 382,6
Poet b.j.: 1 Vnitní teplota - léto: 25,0  °C Strojní chlazení: X
Poet osob: 2,5 Vnitní zdroje tepla - zima: 2,1  W/m2
Mrná kapacita: 132 Wh/K na m² podl. plochy  - léto: 2,1  W/m2
Ukazatele budovy vztažené k energeticky vztažné podlahové ploše a na rok
Energeticky vztažná plocha 86,0 m² Požadavky Splnno?*
Vytápní Poteba tepla na vytápní 15 kWh/(m2a) 15 kWh/(m²a) ano
Tepelný výkon 18 W/m2 10 W/m² -
Chlazení Celková mrná poteba chladu 1 kWh/(m2a) 15 kWh/(m²a) ano
Chladicí výkon 5 W/m2 - -
etnost pekroení nejvyšší teploty vzduchu (> 25 °C) % - -
Primární energie Vytápní, chlazení, pomocná elektina
Odvlhení, TV,
svtlo, elektr. Zaízení 79 kWh/(m2a) 120 kWh/(m²a) ano
TV, vytápní a pomocná elektina 37 kWh/(m2a) - -
Úspora prim. energie díky solární elektin kWh/(m2a) - -
Neprvzdušnost na vzduchu n50 pi zkoušce neprvzdušnosti 0,5 1/h 0,6 1/h ano
* prázdné pole: chybí údaje; '-': bez požadavku
pasivní dm? ano
Potvrzujeme, že zde uvedené hodnoty Jméno: PHPP Verze 8.5
byly vypoteny podle PHPP na základ
specifických parametr stavby. Píjmení: Vydáno dne:
Výpoty pomocí PHPP jsou pipojeny k této žádosti.
Firma: podpis:
Michal
Prak
PHPP, Hodnocení PHPP_var IV.xlsx
Návrh pasivního domu:
 K L I M A T I C K Á  D A T A
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta IV
Pevod do sezónní metody (VytSezonní)
Klima - objekt: CZ - Frýdek Místek HT 218 d/a
Dt 86 kKh/a
Msíní data: CZ - Frýdek Místek sever 128 kWh/(m²a)
Region: 	
 Roní data: východ 244 kWh/(m²a) 0
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Globální
C
Použít roní klimatická data: Ne jih 436 kWh/(m²a)
Soubor klimatických dat:  Výsledky: západ 258 kWh/(m²a)
 Teplo pro vytápní: 15,5 kWh/(m²a) horizont 371 kWh/(m²a)
Meteorol.stanice (nadm.výš.): 512,0 m Tepelný výkon: 18,2 W/m²
Stanovišt (nadm. výška): 300 m Primární energie: 79,2 kWh/(m²a)
Msíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tepelný výkon Chladic
Dny 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Poasí 1 Poasí 2 Poasí 1
Parametry pro teploty zeminy 
vypotené v PHPP: CZ - Frýdek Místek zem. šíka ° 49,7 zem. délka ° 18,4 nadm. výška 512 denní kolísán í teploty - léto (K) 10,4 Záení - data: kWh/(m²,msíc) Záení: W/m² Záení:
Fázový posuv v msících Vnjší teplota -1,0 0,0 3,4 8,0 13,5 16,3 18,3 17,9 13,5 9,2 4,1 0,2 -13,7 -13,4 23,3
0,60 Sever 9 15 26 35 51 56 53 44 29 20 10 8 12 9 76
Tlumení Východ 18 29 50 71 94 94 97 86 57 36 18 13 21 13 145
-0,31 Jih 51 63 81 85 82 75 80 89 78 74 43 35 47 29 116
Hloubka m Západ 21 31 52 69 85 84 88 82 58 44 20 14 18 16 108
1,00 Globální 25 42 77 112 145 147 151 134 88 58 26 18 28 21 214
CZ - Benešov Rosný bod -4,4 -3,5 -1,4 2,3 7,5 10,8 12,6 12,5 8,7 5,6 1,6 -3,0 15,6
1,00 Teplota oblohy -13,6 -12,4 -9,4 -4,9 1,1 4,9 7,3 6,8 2,8 -1,0 -5,6 -11,3 12,6
Teplota zeminy 7,8 6,6 6,6 8,3 10,2 12,4 14,4 15,5 15,5 13,9 12,0 9,7 6,6 6,6 15,5
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PHPP, Klima PHPP_var IV.xlsx
Návrh pasivního domu: U - H O D N O T Y   S T A V.   K O N S T R U K C Í
konstrukce se zkosenými (spádovými) vrstvami
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta IV uzavené vzduch. vrstvy a nevytápné pdy
---> pom. výpoet napravo
Konstrukce . Oznaení konstrukce Vnitní zateplení?
1 Vnjší stna
odpor pi pestupu tepla na vnitní str. kce Rsi  [m²K/W]   0,13
vnjší Rse 0,04
Dílí plocha 1  [W/(mK)] Dílí plocha 2 (nepovinný)  [W/(mK)] Dílí plocha 3 (nepovinný)  [W/(mK)] Tlouška [mm]
1. vnitní omítka 0,130 30
2. zdivo porotherm Tprofi 0,074 500
3. vnjší omítka 0,182 40
4.
5.
6.
7. 2
8.
Podíl dílí plochy 1 Podíl dílí plochy 2 Podíl dílí plochy 3 Celkem
100% 0,0% 57,2 cm
Pirážka U W/(m²K) Souinitel U: 0,136 W/(m²K)
Konstrukce . Oznaení konstrukce Vnitní zateplení?
2 Stecha
odpor pi pestupu tepla na vnitní str. kce Rsi  [m²K/W]   0,10
vnjší Rse 0,04
Dílí plocha 1  [W/(mK)] Dílí plocha 2 (nepovinný)  [W/(mK)] Dílí plocha 3 (nepovinný)  [W/(mK)] Tlouška [mm]
1. asfaltový pás 0,200 8
2. polydek EPS 100 S 0,037 200
3. polydek EPS 100 0,037 250
4. železobeton 1,580 60
5. strop porotherm 0,820 290
6. vnitní omítka 0,130 10
7.
8.
Podíl dílí plochy 1 Podíl dílí plochy 2 Podíl dílí plochy 3 Celkem
100% 0,0% 81,8 cm
Pirážka U W/(m²K) Souinitel U: 0,078 W/(m²K)
Konstrukce . Oznaení konstrukce Vnitní zateplení?
3 Podlaha
odpor pi pestupu tepla na vnitní str. kce Rsi  [m²K/W]   0,17
vnjší Rse 0,04
Dílí plocha 1  [W/(mK)] Dílí plocha 2 (nepovinný)  [W/(mK)] Dílí plocha 3 (nepovinný)  [W/(mK)] Tlouška [mm]
1. laminátová podlaha 0,370 15
2. mirelon 0,038 2
3. cementový potr 0,116 50
4. difuzní fólie 0,300 1
5. polystyren EPS 100Z 0,037 300
6. asfaltový pás 0,200 4
7. železobeton 1,580 150
8.
Podíl dílí plochy 1 Podíl dílí plochy 2 Podíl dílí plochy 3 Celkem
100% 0,0% 52,2 cm
Pirážka U W/(m²K) Souinitel U: 0,112 W/(m²K)
PHPP, U-hodnoty PHPP_var IV.xlsx
Návrh pasivního domu: V Ý P O  E T   P L O C H
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta IV Teplo pro vytápní 15 kWh/(m²a)
Souhrn
Skupi-
na .
Skupina ploch Teplotní 
zóna Plocha Jedn. Poznámka
1 Energeticky vztažná plocha 85,96 m² Energeticky vztažná plocha podle manuálu k PHPP 7 ms. 5 ms.
2 Okna Sever A 2,71 m² Okna Sever 0,777 28 63
3 Okna Východ A 3,86 m² Výsledky jsou z listu 'Okna'. Okna Východ 0,867 194 421
4 Okna Jih A 16,90 m² Okenní plochy jsou odeteny od jednotlivých ploch konstrukcí Okna Jih 0,829 2781 869
5 Okna Západ A 1,35 m² piazených v listu 'Okna'. Okna Západ 0,780 48 97
6 Okna horizontální A 0,00 m² Okna horizontální
7 Vnjší dvee A 0,00 m² Odette prosím sami plochu dveí v píslušné stavební konstrukci Vnjší dvee
8 Vnjší stna - venkovní vzduch A 100,33 m² Teplotní zóna "A" je venkovní vzduch. Vnjší stna - venkovní vzduch 0,136 5 67
9 Vnjší stna - zemina B 0,00 m² Teplotní zóna "B" je zemina. Vnjší stna - zemina
10 Stecha/strop - venkovní vzduch A 105,10 m² Stecha/strop - venkovní vzduc 0,078 6 157
11 Podlaha/strop suterénu B 105,10 m² Podlaha/strop suterénu 0,112
12 0,00 m² Mohou být použity teplotní zóny "A", "B","P" a "X". NE "I"
13 0,00 m² Mohou být použity teplotní zóny "A", "B","P" a "X". NE "I" initel pro X
14 X 0,00 m² Teplotní zóna "X": Uvete prosím initel teplotní redukce ( 0 < b j  < 1): 75%
Tepelné vazby - pehled [W/(mK)]
15 Tepelné vazby do exteriéru A 0,00 m Údaje v bm Tepelné vazby do exteriéru
16 Tepelné vazby perimetr P 0,00 m Údaje v bm; teplotní zóna "P" je perimetr (viz list "Zemina"). Tepelné vazby perimetr
17 Tepelné vazby podl.deska / strop su B 0,00 m Údaje v bm Tepelné vazby podl.deska / str
18 Stna sousedící I 0,00 m² Bez tepelných ztrát, uvažuje se pouze v návrhu tepelného výkonu Stna sousedící
Celkem tepelná obálka budovy 335,34 m² Prm. hodnota tepelné obálky 0,161
pejdi na seznam stavebních konstrukcí
Zadání ploch 	

Plocha 
.
Popis stavební konstrukce Ke skupi-
n .
Piazení ke skupin Po-
et x (
a
[m] x
b
 [m] +
Vlastní 
zadání [m²] -
Vlastní 
odeet
[m²]
-
Odetení 
okenních ploch
[m²]
) = Plocha[m²]
Výbr skladby stavebního 
prvku / certifikovaného 
stavebního systému
Souinitel U
[W/(m²K)]
Odchylka od 
severu
Odchylka od 
vodorovné 
roviny
Orientace Korekní 
initel stínní
Pohltivost 
vnjší
Emisivita 
vnjší
Energeticky vztažná plocha 1 Energeticky vztažná plocha 1 x ( x + 85,96 - ) = 86,0
Okna Sever 2 Okna Sever 2,7 Z listu Okna 0,777
Okna Východ 3 Okna Východ 3,9 Z listu Okna 0,867
Okna Jih 4 Okna Jih Vyplte pouze v listu Okna! 16,9 Z listu Okna 0,829
Okna Západ 5 Okna Západ 1,3 Z listu Okna 0,780
Okna horizontální 6 Okna horizontální 0,0 Z listu Okna 0,000
Vnjší dvee 7 Vnjší dvee x ( x + - ) - = Sou. U vnjších dveí:
1 Vnjší stna jih 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 13,70 x 2,85 + - ) - 16,9 = 22,1  0,136 180 90 Jih 0,70 0,60 0,90
2 Vnjší stna sever 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 13,70 x 2,85 + - ) - 2,7 = 36,3  0,136 0 90 Sever 0,90 0,60 0,90
3 Vnjší stna západ 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 8,36 x 2,85 + - ) - 1,3 = 22,5  0,136 270 90 Západ 0,90 0,60 0,90
4 Vnjší stna východ 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 7,30 x 2,85 + - ) - 3,9 = 17,0  0,136 90 90 Východ 0,90 0,60 0,90
5 Vnjší stna východ II 8 Vnjší stna - venkovní vzduch 1 x ( 0,85 x 2,85 + - ) - 0,0 = 2,4  0,136 90 90 Východ 0,70 0,60 0,90
6 Stecha 10 Stecha/strop - venkovní vzduch 1 x ( x + 105,10 - ) - 0,0 = 105,1 
 0,078 0 10 Horizont 1,00 0,90 0,90
7 Podlaha 11 Podlaha/strop suterénu 1 x ( x + 105,10 - ) - 0,0 = 105,1 	 0,112
8 x ( x + - ) - 0,0 =
9 x ( x + - ) - 0,0 =
10 x ( x + - ) - 0,0 =
11 x ( x + - ) - 0,0 =
12 x ( x + - ) - 0,0 =
13 x ( x + - ) - 0,0 =
14 x ( x + - ) - 0,0 =
15 x ( x + - ) - 0,0 =
16 x ( x + - ) - 0,0 =
17 x ( x + - ) - 0,0 =
18 x ( x + - ) - 0,0 =
19 x ( x + - ) - 0,0 =
20 x ( x + - ) - 0,0 =
21 x ( x + - ) - 0,0 =
22 x ( x + - ) - 0,0 =
23 x ( x + - ) - 0,0 =
24 x ( x + - ) - 0,0 =
25 x ( x + - ) - 0,0 =
26 x ( x + - ) - 0,0 =
27 x ( x + - ) - 0,0 =
28 x ( x + - ) - 0,0 =
29 x ( x + - ) - 0,0 =
Prmrný 
souinitel U
[W/(m²K)]
Pehled stavebních 
konstrukcí
Solární zisky 
- topná 
sezóna 
[kWh/a]
Solární zátž - 
období chlazení 
[kWh/a]
PHPP, Plochy PHPP_var IV.xlsx
Návrh pasivního domu: T E P E L N É   Z T R Á T Y   Z E M I N O U 
1. ást objektu
Charakteristika zeminy Klimatická data
Tepelná vodivost  2,0 W/(mK) Prmrná vnitní teplota, zima Ti 20,0 °C
Tepelná kapacita c 2,0 MJ/(m³K) Prmrná vnitní teplota, léto Ti 25,0 °C
Periodická hloubka promrzávání  3,17 m Prm. teplota povrchu zeminy Tg,m 9,6 °C
Amplituda od Tg,m Tg,^ 9,7 °C
Fázový posuv od Tg,m  1,1 msíce
Délka topné sezóny n 7,2 msíce
Hodinostupn - exteriér Dt 86,2 kKh/a
Informace o objektu Souinitel U podlahy / stropu suterénu Uf 0,112 W/(m²K)
Plocha podlahy / stropu suterénu A 105,1 m² Tepelné vazby podl. desky / stropu sut. f*l 0,00 W/K
Obvod podlahové desky P 44,5 m Sou. U podlahy/stropu sut. v. TM Uf' 0,112 W/(m²K)
Charakt. rozmr podlahové desky B' 4,72 m Úinná tlouška zeminy dt 17,92 m
Druh podlahové desky (zaškrtnte jen jedno pole)
X Podlaha na zemin
Šíka/hloubka okrajové izolace D 0,15 m Umístní okrajové izolace vodorovn
Tlouška okrajové izolace dn 0,10 m (zaškrtnte) svisle x
Tepelná vodivost okrajové izolace n 0,034 W/(mK)
Vytápný suterén nebo podlaha zcela / ásten pod terénem
Výška podzemní ásti stny suterénu z m Souinitel U sut.stny pod terénem Usut,g W/(m²K)
Nevytápný suterén
Výška nadzemní ásti stny suterénu h m Souinitel U sut.stny nad terénem USUT W/(m²K)
Výška podzemní ásti stny suterénu z m Souinitel U sut.stny pod terénem Usut,g W/(m²K)
Výmna vzduchu nevytáp. suterénu n 0,20 h-1 Souinitel U podlahy suterénu UfB W/(m²K)
Objem vzduchu v suterénu V m³
Zvýšená podlahová deska nad vtranou dutinou (max. 0,5 m pod horní hranou zeminy)
Souinitel U podlahy dutiny Ucav W/(m²K) Plocha vtracích otvor P m²
Výška stny v dutin h m Rychlost vtru ve výšce 10 m v m/s
Souinitel U stny dutiny USUT W/(m²K) Faktor ochrany proti vtru fW -
Další tepelné ztráty tepelnými vazbami na obvodu Stacionární složka P,stat*l 0,000 W/K
Fázový posuv  msíce Harmonická složka P,harm*l 0,000 W/K
Korekní initel spodní vody
Hloubka hladiny spodní vody zW 3,0 m Korekní initel spodní vody GW 1,00201929 -
Rychlost toku qW 0,05 m/d
Mezivýsledky
Fázový posuv  1,43 msíce Ustálený tepelný tok stat 108,0 W
Ustálená vodivost LS 10,38 W/K Periodický tepelný tok harm 18,9 W
Vnjší harmonická vodivost Lpe 5,25 W/K Tepelné ztráty bhem topné sezóny Qtot 663 kWh
Tepelná vodivost budovy L0 11,73 W/K
Prmrné msíní teploty zeminy pro msíní metodu (1. ást objektu)
Msíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 prmrná hodnota
zimní období 7,8 6,6 6,6 7,7 9,6 11,9 13,8 14,9 15,0 13,9 12,0 9,7 10,8
letní období 8,3 7,2 7,2 8,3 10,2 12,4 14,4 15,5 15,5 14,5 12,5 10,3 11,4
Návrhová teplota zeminy pro list "Tepelný výkon" 6,6 pro list "Chladicí výkon" 15,5
initel teplotní redukce zeminy pro list "VytSezonní" 0,66
Celkový výsledek (všechny ásti objektu)
Fázový posuv  1,43 msíce Ustálený tepelný tok stat 108,0 W
Ustálená vodivost LS 10,38 W/K Periodický tepelný tok harm 18,9 W
Vnjší harmonická vodivost Lpe 5,25 W/K Tepelné ztráty bhem topné sezóny Qtot 663 kWh
Tepelná vodivost budovy L0 11,73 W/K Charakt. rozmr podlahové desky B' 4,72 m
Prmrné msíní teploty zeminy pro msíní metodu (všechny ásti objektu)
Msíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 prmrná hodnota
zimní období 7,8 6,6 6,6 7,7 9,6 11,9 13,8 14,9 15,0 13,9 12,0 9,7 10,8
letní období 8,3 7,2 7,2 8,3 10,2 12,4 14,4 15,5 15,5 14,5 12,5 10,3 11,4
Návrhová teplota zeminy pro list "Tepelný výkon" 6,6 pro list "Chladicí výkon" 15,5
initel teplotní redukce zeminy pro list "VytSezonní" 0,66
PHPP, Zemina PHPP_var IV.xlsx
Návrh pasivního domu: P O T  E B A   T E P L A  N A   V Y T Á P  N Í    (msíní metoda)
(na této stran se zobrazuje délka otopného období dle msíní metody)
Klima: CZ - Frýdek Místek Vnitní teplota: 20 °C
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta IV Typ objektu: Rodinný dm
Mrná kapacita: 132 Wh/(m²K) Energeticky vztažná plocha AEV: 86,0 m²
   na m²
Teplotní zóna Plocha Sou. U Red.fak. ms. Dt energeticky
Stavební konstrukce m²  W/(m²K) kKh/a kWh/a vztažné plochy
Vnjší stna - venkovní vzduch A 100,3 * 0,136 * 1,00 * 88  = 1200 13,97
Vnjší stna - zemina B * * 1,00 *  =
Stecha/strop - venkovní vzduch A 105,1 * 0,078 * 1,00 * 88  = 724 8,42
Podlaha/strop suterénu B 105,1 * 0,112 * 1,00 * 54  = 639 7,44
A * * 1,00 *  =
A * * 1,00 *  =
X * * 0,75 *  =
Okna A 24,8 * 0,827 * 1,00 * 88  = 1811 21,07
Vnjší dvee A * * 1,00 *  =
Vnjší tep. vazby (délka/m) A * * 1,00 *  = 0,00
Obvodové tep. vazby (délka/m) P * * 1,00 *  = 0,00
Tep. vazby - podlaha (délka/m) B * * 1,00 *  = 0,00
 
 ––––––––––– kWh/(m²a)
Tepelné ztráty prostupem QT Celkem 4375 50,9
AEV svtlá výška
úinný m² m m³
objem vzduchu VV 86 * 2,50 = 215
nV,systém ZVT ZZT nV,zbyt nV,ekvi podíl
1/h 1/h 1/h
úinná výmna vzduchu exteriér nV,e 0,430 *(1- 0% )*(1- 0,86 )+ 0,033 = 0,093
úinná výmna vzduchu zemina nV,g 0,430 *    0%  *(1- 0,86 ) = 0,000
VV nV,ekvi podíl cAir Dt   
m³ 1/h      Wh/(m³K) kKh/a kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné ztráty vtráním - exteriér QV,e 215 * 0,093 * 0,33 * 88 = 582 6,8
Tepelné ztráty vtráním - zemina QV,g 215 * 0,000 * 0,33 * 53 = 0 0,0
–––––––––––
Tepelné ztráty vtráním QV Celkem 582 6,8
Redukní faktor
QT QV Noc/víkend
kWh/a kWh/a pokles kWh/a kWh/(m²a)
Celkové tepelné ztráty QLs ( 4375 + 582 )   * 1,0 = 4957 57,7
Orientace initel redukce Solární faktor g Plocha Globální slunení záení
ploch Viz list "Okna" (kolmé ozáení)
m² kWh/(m²a) kWh/a
sever 0,15 * 0,55 * 2,7 * 123 = 28
východ 0,31 * 0,70 * 3,9 * 235 = 194
jih 0,54 * 0,70 * 16,9 * 432 = 2781
západ 0,26 * 0,55 * 1,3 * 251 = 48
horizont 0,00 * 0,00 * 0,0 * 358 = 0
Souet neprsvitných ploch 200
  ––––––––––– kWh/(m²a)
Solární tepelné zisky QS Celkem 3251 37,8
Délka období vytápní Mrný výkon qI AEV
kh/d d/a W/m² m² kWh/a kWh/(m²a)
Vnitní zdroje tepla QI 0,024 * 212 * 2,1 * 86,0 = 918 10,7
 
 
  kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné zisky k dispozici Qgn QS   +   QI = 4170 48,5
 
Pomr zisky ku ztrátám Qgn  /  QLs = 0,84
 
Stupe využití tepelných zisk G = 87%
 
kWh/a kWh/(m²a)
Tepelné zisky Qgn,rbl  gn   *   Qgn = 3628 42,2
 
 
kWh/a kWh/(m²a)
Poteba tepla na vytápní QH QLs   -   Qgn,rb = 1329 15
kWh/(m²*a) (ano/ne)
Mezní hodnota 15 Splnn požadavek? ano
PHPP, Vytápní PHPP_var IV.xlsx
Návrh pasivního domu: P O T  E B A   T E P L A  N A   V Y T Á P  N Í    (msíní metoda)
Klima: CZ - Frýdek Místek Vnitní teplota: 20 °C
Objekt: Novostavba rodinného domu Varianta IV Typ objektu: Rodinný dm
Energeticky vztažná plocha AEV: 86 m²
Led Úno Be Dub Kv er vc Srp Zá íj Lis Pro Rok
Hodinostupn - exteriér 16,2 14,0 13,0 9,3 5,5 3,2 1,8 2,1 5,2 8,5 11,9 15,3 106 kKh
Hodinostupn - podlaha 9,1 9,0 10,0 8,4 7,3 5,4 4,2 3,3 3,2 4,6 5,8 7,7 78 kKh
Ztráty - vnjší 795 685 635 453 267 158 89 104 254 418 583 749 5190 kWh
Ztráty - zemina 107 105 117 99 85 64 49 39 38 53 68 90 914 kWh
Celkové mrné ztráty 10,5 9,2 8,8 6,4 4,1 2,6 1,6 1,7 3,4 5,5 7,6 9,8 71,0 kWh/m²
Solární zisky - Sever 2 3 6 8 12 13 12 10 7 5 2 2 81 kWh
Solární zisky - Východ 15 24 41 59 78 78 80 71 47 30 15 11 547 kWh
Solární zisky - Jih 328 406 522 547 528 483 515 573 502 476 277 225 5383 kWh
Solární zisky - Západ 4 6 10 13 16 16 17 16 11 8 4 3 124 kWh
Solární zisky - Horiz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Solární zisky - Neprsvitné kce 15 24 42 59 78 79 81 71 47 33 15 11 556 kWh
Vnitní zdroje tepla 134 121 134 130 134 130 134 134 130 134 130 134 1581 kWh
Celkové mrné zisky solární+vnitn 5,8 6,8 8,8 9,5 9,8 9,3 9,8 10,2 8,7 8,0 5,2 4,5 96,2 kWh/m²
Stupe využití 100% 99% 93% 67% 42% 28% 16% 16% 39% 69% 100% 100% 58%
Poteba tepla na vytápní 403 209 54 1 0 0 0 0 0 1 209 452 1329 kWh
Mrná poteba tepla na vytápní 4,7 2,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 5,3 15,5 kWh/m²
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Mrná poteba tepla na vytápní Celkové mrné zisky solární+vnitní Celkové mrné ztráty
Poteba tepla na vytápní: srovnání
Msíní metoda (list Vytápní) 1329 kWh/a 15,5 kWh/(m²a) Vztažnou plochou je energeticky vztažná plocha podle PHPP
Sezónní metoda (list VytSezonní) 1246 kWh/a 14,5 kWh/(m²a) Vztažnou plochou je energeticky vztažná plocha podle PHPP
0
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PHPP, Vytápní PHPP_var IV.xlsx
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 137 
 
Píloha . 9  Výkresová dokumentace rodinného domu  
 
